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JRO LIBRE RESID VIACIO
i CLORO LIBRE RESIDUAL
* Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 16  Series3
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 S
MINIMO MAXIMO NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml “_..N ;
0,3 15 a1 = 7
MUESTRA RESULTADOS { Series6
Espol.RAP.0151-037/2014 04 <1,1 <1,1 2,0x10" | %8 = | (HSeries7
Espol.RAP.0152-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 4,0x10° | 0,6 - Series8
Espol.RAP.0153-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 3,8x10° | gy | Series9
Espol.RAP.0154-037/2014 0,8 <1,1 <11 3,0x 10° Series10
Espol.RAP.0155-037/2014 0,8 <11 a1 64x10° Lot Bl
Espol.RAP.0156-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 0,0 e
Espol.RAP.0157-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.0158-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0159-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.0160-037/2014 0,9 <11 = <1,0

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0151-037/2014

26/JUNIO/2014 10H20

CALLE 10 E CALLE 6 Y ESTERO PTO. LIZA CRISTO DEL CONSUELO. SR IZQUIERDO CAGUA SALOMAN

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °c NMP/100mi NMP/100m! UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,4 0,71 No objetable | No objetable | 6,94 [ 26,8 <1,1 <1,1 2,0 10"
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA' Y HORA

Espol.RAP.0152-037/2014

26/JUNIO/2014 10H40

CALLE 8. E CALLE H. Y CALLE G. SRA LUQUE GALARZA SONIA.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH 17 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SMA500 HeB 5M9221 ABC SM 9221 ABCE SMa2154
0,8 0,77 No objetable | No objetable | 6,82 _ 27,6 <1,1 <1,1 4,0x10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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FECHA Y HORA

Codigo de muestra

Espol.RAP.0153-037/2014

26/JUNIO/2014 10HS55

CALLE D. E CALLE 9. Y CALLE 8. SR. AGUILAR BLACIO LUIS.

Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Olor Sabor pH 17 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B $M9221 ABC SM 9221 ABCE M 92154
0,6 0,78 No objetable | No objetable | 6,94 _ 27,9 <11 <1,1 3,8 x 10
0,3021,5 S No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

m\MSmao_. M.

Gerente de Calidad

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0154-037/2014 26/JUNIO/2014 11HOS 4
CALLE B #626 E. CALLE 7 Y CALLE 6 SRA. FLORES CALLE ANGELA. i Ion :
L LY ] &
Resultados m
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH H Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias : -
me/| NTU oc NMP/100ml NMP/100mI UEC/m B R *
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,8 0,77 No objetable | No objetable | 6,85 _ 28,1 <1,1 <1,1 3,0x 10°
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 g : {
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn : 5

Observaciones: Fu i
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales « e
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes |

ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA ]
Espol.RAP.0155-037/2014 26/JUNIO/2014 11H25 2 , !

"PIQUITO™

CALLE A. E. GALLEGOS LARA Y LEONIDAS PLAZA. SR. RENE CONTRERAS DE ANDRADE.

Resultados 407 =
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 He SM9221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
0,8 0,60 No objetable | No objetable | 6,82 [ 30,7 <1,1 <1,1 6,4 x 10°
0,68 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0156-037/2014 26/JUNIO/2014 11H40

CALLEE. E. LIZARDO GARCIA Y GUERRERO VALENZUELA. SRA. REBECA BAQUERIZO TOMALA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/! NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB $M5221 ABC SM 9221 ABCE SM9215
0,8 0,69 No objetable | No objetable | 6,85 [ 28,4 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No cbjetable <1.1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

3 & d 44
Dra. Gloria Bajafia Jurado Ing. Marfa<Feresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA I_
Espol.RAP.0157-037/2014 26/JUNIO/2014 12HO00 :
TUNGURAGUA Y SEDALANA ESQ, SL. 4411. TALLER CARPINTERIA SR. PEDRO BURGOS.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU ac NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO 0PD. | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM4500HiB $M9221 A8 $M9221 ABLE sM215A
0,9 0,57 No objetable | No objetable | 6,98 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0158-037/2014 26/JUNIO/2014 12H15
TULCAN #5212 E. CLU. PARRA Y ORIENTE. SR. EMILIO EZEQUIEL GUAMAN
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC $M 9221 ABCE SM92154
0,7 0,50 No objetable | No objetable | 6,94 [ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Dra. Glgria Bajafia Jurado _3m4. Maria Teresa Amador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad
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Codigo de muestra

FECHA 'Y HORA

Espol.RAP.0159-037/2014

26/JUNIO/2014 12H37

ESMERALDAS E. CALLE A Y SEDALANA SR. VICTORIANO FLORES LEON.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU o NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METEOO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC M 9221 ABCE SM 92154
0,9 0,46 No objetable | No objetable | 7,00 _ 28,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente n
Codigo de muestra FECHA Y HORA o i
Espol.RAP.0160-037/2014 26/JUNIO/2014 12HS0 i “
SEDALANA #1417 J. ANTEPARA G. MORENO. SRA. REYES SAAVEDRA YOLANDA ,,. X i
Resultados da z !
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH 5 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100m! NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM4S00HeB SM9221 ABC SM 3221 ABCE SMI215A
0,9 0,83 No objetable | No objetable | 7,08 | 29,8 <1,1 <11 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

£l Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

- S
Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



