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Comunicación N°: LQSA-199-2013 

A. H.
UFC/ml

C. T.
NMP/100ml

C. F.
NMP/100ml

Turbiedad
NTU

Olor/
Sabor

CLR
  mg/l

A. H.
UFC/ml

C. T.
NMP/100ml

C. F.
NMP/100ml

Turbiedad
NTU

Olor/
Sabor

CLR
  mg/l

< 1 < 1.1 < 1.1 0,674 N.O. 0,4 < 1 < 1.1 < 1.1 0,618 N.O. 0,3

# 3. Sra. Efigenia Pozada Pérez. Coop. Pueblo y su Reino  # 4.  Sra. Angela Macías Intriago. Coop Pueblo y su Reino 

PARÁMETROS ANALIZADOS
Microbiológicos Físicos y Químicos

Fecha de recepción de muestras:  18-09-2013
Guayaquil, 25 de Septiembre del 2013

Fecha de análisis de muestras: 18-09-2013

xxx
Foto no disponible

xxx
Foto no disponible

Físicos y Químicos

# 1.    Sra. América Burgos. Coop. Luchadores del Norte 
Mz.7, solar #5. Acometida Hora: 10:10

# 2. Sr. Lucas Briones Plúas. Coop. Luchadores del Norte. 
Mz. 2, solar #6. Acometida Hora: 10:20

PARÁMETROS ANALIZADOS
Microbiológicos

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 030-13 EMAPAG-EP - INSPI   2013

A. H.
UFC/ml

C. T.
NMP/100ml

C. F.
NMP/100ml

Turbiedad
NTU

Olor/
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CLR
  mg/l

A. H.
UFC/ml

C. T.
NMP/100ml

C. F.
NMP/100ml

Turbiedad
NTU

Olor/
Sabor

CLR
  mg/l

< 1 < 1.1 < 1.1 0,887 N.O. 0,5 < 1 < 1.1 < 1.1 0,944 N.O. 0,7

A. H.
UFC/ml

C. T.
NMP/100ml

C. F.
NMP/100ml

Turbiedad
NTU

Olor/
Sabor

CLR
  mg/l

A. H.
UFC/ml

C. T.
NMP/100ml

C. F.
NMP/100ml

Turbiedad
NTU

Olor/
Sabor

CLR
  mg/l

< 1 < 1.1 < 1.1 0,885 N.O. 1,0 < 1 < 1.1 < 1.1 0,686 N.O. 0,6

Microbiológicos Físicos y Químicos

xxx
Foto no disponible

# 3. Sra. Efigenia Pozada Pérez. Coop. Pueblo y su Reino  
Mz. 1883 solar #23. Acometida Hora: 10:35

xxx
Foto no disponible

# 4.  Sra. Angela Macías Intriago. Coop Pueblo y su Reino 
Mz. #1888, solar #15. Acometida Hora: 10:45

PARÁMETROS ANALIZADOS PARÁMETROS ANALIZADOS
Microbiológicos Físicos y Químicos Microbiológicos

# 5. Sra. Jacinta Sánchez León. Coop Pueblo y su Reino 
Mz. 1870, solar #17. Acometida Hora: 10:55

# 6. Sr. Segundo Esmeralda Sánchez. Coop Juan 
Montalvo Mz. E2, solar #28. Acometida Hora: 11:05

PARÁMETROS ANALIZADOS PARÁMETROS ANALIZADOS
xxx

Foto no disponible
xxx

Foto no disponible
Microbiológicos Físicos y Químicos

Físicos y Químicos

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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A. H.
UFC/ml

C. T.
NMP/100ml

C. F.
NMP/100ml

Turbiedad
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Olor/
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CLR
  mg/l

A. H.
UFC/ml

C. T.
NMP/100ml

C. F.
NMP/100ml

Turbiedad
NTU

Olor/
Sabor

CLR
  mg/l

< 1 < 1.1 < 1.1 1,36 N.O. 0,4 < 1 < 1.1 < 1.1 0,978 N.O. 0,9

xxx
Foto no disponible

Físicos y Químicos
PARÁMETROS ANALIZADOS PARÁMETROS ANALIZADOS

# 7. Sra. Flora María Flores Beltrán. Coop Juan Montalvo 
Mz. A10, solar #20. Acometida Hora: 11:20

# 8. Sr. José Moreira Gómez. Coop Juan Montalvo                   
Mz. B9, solar #2. Acometida Hora:11:30

Microbiológicos Físicos y Químicos Microbiológicosxxx
Foto no disponible

# 9. Sra. Teresa Tuárez Moreira. Coop. Estrella de Belén 
Mz. 183, solar #16. Acometida. Hora: 11:45

OBSERVACIONES: .-. .-. .-. .-. 
MÉTODO: Standard Methods for the examination of water & wastewater                      22ND

Edition 2012.
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A. H.
UFC/ml

C. T.
NMP/100ml

C. F.
NMP/100ml

Turbiedad
NTU

Olor/
Sabor

CLR
  mg/l

< 1 < 1.1 < 1.1 0,877 N.O. 0,7

A. H. = Aerobios Heterotróficos;  C. T. = Coliformes Totales; C. F. = Coliformes Fecales; CLR= Cloro Libre Residual.  N.O. = No Objetable

Microbiológicos Físicos y Químicos
PARÁMETROS ANALIZADOS

xxx
Foto no disponible

Mz. 183, solar #16. Acometida. Hora: 11:45

CONCLUSION: Los resultados obtenidos en los análisis Microbiológicos y Físicos-Químicos correspondientes a las muestras #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 y #9 SI CUMPLEN con la Norma Técnica
Ecuatoriana NTE INEN 1 108:2011 CUARTA REVISIÓN. AGUA POTABLE. REQUISITOS., y se refieren exclusívamente a las muestras analizadas.

Q.F Giomara Quizhpe Monar
LÍDER DEL SUBPROCESO (E) - QUÍMICA SANITARIA DE AGUAS

Dra. Luisa Ponguillo Medina
LÍDER DEL SUBPROCESO - MICROBIOLOGÍA SANITARIA

Edition 2012.
Métodos Microbiológicos: 9215 HETEROTROPHIC PLATE COUNT  /  9221.  MULTIPLE-TUBE 
FERMENTATION TECHNIQUE FOR MEMBERS OF HE COLIFORM GROUP.
Métodos Físico-Químicos: 2130 B TURBIDITY-Nephelometric Method / 4500-Cl G. DPD-
Colorimetric Method OLOR Y SABOR: N.O. (No objetable)
TURBIEDAD: Límite Máximo Permisible: 5 NTU / Cloro Libre Residual: 0,3 - 1,5 mg/L 
Analistas: QSA: Dra. BioQF. Y.Romero MS: Q.F. M.Landázuri / Q.F. W. Rios

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

