LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013 TOMA DE MUESTRA 21.03.2013 P4g. 1/1

LIMITE CLORO LIBRE RESIDUAL
u Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 16 | mSeries3
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 k w Seriesd
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml 1.2 B Soriest
0,3 155 <1,1 1,0 Series6
RESULTADOS | mSeries7
Espol.RAP.061-008/2013 0,5 <11 <11 5,0x10° | %8 | 8 seriess
Espol.RAP.062-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 i
Espol.RAP.063-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 u Series10
Espol.RAP.064-008/2013 0,3 <1,1 <1,1 <1,0 S
Espol.RAP.065-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 on
Espol.RAP.066-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 o
Espol.RAP.067-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 1,1 x 10> MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.068-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.069-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.070-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

TOMA DE MUESTRA 21/03/2013 Pé4g 1/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.061-008/2013

21/MARZO/2013 10H07

CIUDADELA MAPASINGUE MZ E VILLA 12. Sr. MIGUEL BOHORQUEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ec NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO BPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,5 0,69 No objetable | No objetable | 6,98 _ 27,5 <1,1 <1,1 5,0 x 10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.062-008/2013

21/MARZ0Q/2013 10H18

CIUDADELA MAPASINGUE MZ B VILLA 18. Sr. FREDDY YEPEZ MEDINA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
me/l NTU oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL $M 4500 HeB SM9221 ABC 5M9221 ABCE SMO2154
0,6 0,58 No objetable | No objetable | 6,98 | 27,6 <1,1 <11 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausenc

ia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades forma

doras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

_mm. Maria

Gerente de Cdliddd

magor M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.063-008/2013 21/MARZ0O/2013 10H30
CIUDADELA MAPASINGUE. CALLE 4 ENTRE LA 12 Y 22 SOLAR 116. FAMILIA MENORES LITUMA JIMENEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH g8 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
mg/! NTU °C NMP/100ml| NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC $M9221 ABCE $M 9215
0,6 0,60 No objetable | No objetable | 7,08 | 28,1 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 S No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones: g ©
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales s
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes v
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA 'Y HORA

Espol.RAP.064-008/2013 21/MARZ0O/2013 10H43

CIUDADELA MAPASINGUE OESTE CALLE 4 - 217-AV. CUARTA. Sr.CESAR FARFAN.

Resultados
Clero libre residual - Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B. SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,3 0,53 No objetable | Noobjetable | 7,20 | 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidon

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

( (Y
Dra. Glo .ﬂww.m_mm Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente d¢ Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.065-008/2013

21/MARZ0/2013 10H58

CIUDADELA MAPASINGUE ESTE CALLE C. COOP. B JUNIO. Sra: VERONICA ENRIQUEZ.

4t

Espol.RAP.

066-008/2013

21/MARZ0O/2013 11H13

CIUDADELA MAPASINGUE ESTE MZ 7 SOLAR 70. Sr. JORGE TOAPANTA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU -/ o} NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSOR 1AL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154
0,6 0,51 No objetable | Noobjetable | 7,20 | 28,9 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Nec objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Resultados 4
AL e /
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias - ..
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPO TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,7 0,57 No objetable | No objetable | 7,21 | 28,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aer6bias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

vtk T
‘Ing. Maria Ter

Gerente de Calldad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.067-008/2013 21/MARZ0/2013 11H21
CIUDADELA QUISQUIS MZ F SOLAR 4. Sr. ROBERTO NOGALES.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICG DPD TURBIQUANT 11001R mmzwomﬂ}_' SM 4500 HeB. SM 5221 ABC SM9221 ABCE SM 92154
0,6 0,51 No objetable | Noobjetable | 7,18 | 28,5 <1,1 <1,1 1,1 x 10

0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.068-008/2013

21/MARZ0O/2013 11H30

QUISQUIS MZ 51 SOLAR SC. Sr. EFRAIN LUCIO TORRES.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU eC NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B. SM 9221 ABC $M9221 ABCE SM92154
0,5 0,53 No objetable | No objetable | 7,15 [ 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No cbjetable <11

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

e S e

1

Directora General§ Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

TOMA DE MUESTRA 21/03/2013 Pag 5/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.069-008/2013

21/MARZO/2013 11H41

MAPASINGUE ESTE. AV 12 CALLE 2 SOLAR 9. Sr.

AMBROSIO GONZALES

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/| NTU oC NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METO0O COLIRIMETRICO DPO TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
0,5 0,71 No objetable | No objetable | 6,98 _ 29,9 <14 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.070-008/2013 21/MARZO/2013 11H51
AV. 12 CALLEJON 12 Sr. CRSITOBAL SUAREZ.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Celiformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC S0 9221 ABCE SM92154
0,6 0,76 No objetable | No objetable | 7,30 | 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

§ . »
Ing. M Amador
Gerente de Falidad

M.

ACREDITACION N° QAE LE IC 03-005



