LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014 TOMA DE MUESTRA 06.11.2014 P4g. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL E INFORMACION MICROBIOLOGICA 06/11/14

LIMITE CLORO LIBRE RESIDUAL
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 16 - —] ® Series2
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 Series3
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100mi| URC/ml | 1 5 1 Seriesa
0,3 1,5 <11 1,0 W Series5
MUESTRA RESULTADOS SarieeE
Espol RAP.0321-037/2014 0,6 <1,1 <11 <10 |98 Sia
Espol.RAP.0322-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <10 |06 s
Espol.RAP.0323-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <10 |oa :
Espol.RAP.0324-037/2014 0,7 <1,1 a1 <0 | e
Espol.RAP.0325-037/2014 0,7 <11 1 a0 |22 Series10
Espol.RAP.0326-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 |00 " - n : Series1l
Espol.RAP.0327-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO _ MAXIMO
Espol.RAP.0328-037/2014 0,7 <]1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.0329-037/2014 0,5 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0330-037/2014 0,6 <1,1 <11 <1,0

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

Dr afia Jurado
Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA 'Y HORA

Espol.RAP.0329-037/2014

06/NOVIEMBRE/2014 14H30

SAUCES I. MZ. F30. VILLA 03. FAMILIA ORRALA PANCHANA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oC NMP/100m! NMP/100ml| UFC/ml
METQDO COLRIMETAICO DPD TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL M 4500 148 M 9221 ASC SM 9221 ABCE 5M 92154
0,5 0,68 No objetable | No objetable | 7,05 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
030215 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son propercionades por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0330-037/2014

06/NOVIEMBRE/2014 14H45

SAUCES . MZ. F12. VILLA 19. FAMILIA VALENZUELA ORTEGA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU eC NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METO00 COURIMETRICO 0P | TURBIQUANT 120018 SENSORIAL M 4500 HeB $M 9221 ABC SM 5221 ABCE SMB2158
0,6 0,61 No objetable [ No objetable | 7,00 _ 27,5 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 06/11/2014 Pag 5/5

L]
jana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014 TOMA DE MUESTRA 06/11/2014 Pag 4/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0327-037/2014 06/NOVIEMBRE/2014 12H45
SAUCES Il. MZ. 112. VILLA 18. FAMILIA ANCHUNDIA PASMINO.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias | ¢
me/l NTU °C NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml
METODG COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1200iK SENSORIAL SM 4500 HeB M 9221 ABC SM 9221 ABCE $M 92154
0,7 0,50 No objetable | No objetable | 7,15 | 27,6 <1,1 <1,1 <10 ek i
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 f IBRRRE ha * M
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision _ !
Observaciones: : 5 i
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales | _ AW
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes : _
UFC: Unidades formadoras de colonias : e n 1
El Formate y los Requisitos son proporcionados por el cliente gy i r_!‘ \w PRI e
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0328-037/2014

06/NOVIEMBRE/2014 12HS50

SAUCES Il. MZ. 77. VILLA 02. FAMILIA MOLINA SICHO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL $M 4500 1o SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,46 No objetable | No objetable | 7,05 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
s 8

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias } 4
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente i“l&ﬁu&

jafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Marfa Teresa
Gerente de

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Directora General

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0325-037/2014

06/NOVIEMBRE/2014 12H15

ALBORADA XII ETAPA. MZ. 10. VILLA 09. FAMILIA SANCHES PILOZO.

TOMA DE MUESTRA 06/11/2014 Pég 3/5

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Qlor Sabor pH iT Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100m! NMP/100mI UFC/ml
METODA COLIRIMETRICO D70 TURBIGUANT 1160iR SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 7158
0,7 0,58 No objetable | No objetable | 7,09 | 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No abjetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0326-037/2014

06/NOVIEMBRE/2014 12H25

ALBORADA XIl ETAPA. MZ. 25. VILLA 18. FAMILIA TORO CASTILLO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT L100IR SENSORIAL SM 4500 HaB SM 9221 ABC M 9221 ABCE 5M 92154
0,6 0,54 No objetable | No objetable | 7,05 | 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionadas por el cliente
— " 3
) s -

jafa Jurado
y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amagdor M.

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmuo_.xbv.owuw.cwu\mo: 06/NOVIEMBRE/2014 11H30
ALBORADA XIV ETAPA. MZ, 2. VILLA 11. FAMILIA CANDEL ARANA.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO 07D | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 K3, M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,8 0,53 No objetable | No objetable | 7,00 | 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
l0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionadas por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0324-037/2014 06/NOVIEMBRE/2014 11H45
ALBORADA XIV ETAPA. MZ. 5. VILLA 03. FAMILIA BADILLO PIGUAVE. : :
Resultados ,
! § : )
Clora libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias i L !
mg/! NTU oc NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml d : 38
METODO COLIRIMETRICO 0PD TURBIGUANT 11008 SENSORIAL S 4500 Ha SM 9221 ABL SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,59 No objetable | No objetable | 7,05 | 27,1 <1,1 el <1,0
0,30a1,5 5 Mo objetable No objetable <11
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes e z
UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Reguisitos son propercionados por el cliente

.h) Lyt

Dra—Gtoria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra
Espol.RAP.0321-037/2014

FECHA Y HORA

06/NOVIEMBRE/2014 10H45

ALBORADA XIIl ETAPA. MZ. 10

TOMA DE MUESTRA 06/11/2014 Pag 1/5

. VILLA 24. FAMILIA BORJA CASTRO.
Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100mi NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRICO 0PD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL M 4500 HeB $119221 ABC M 9221 ABCE FIYEETCr
0,6 0,47 No objetable | Noobjetable | 7,03 | 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30215 5 No objetable Nao objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0322-037/2014 06/NOVIEMBRE/2014 11HO5

ALBORADA XIIl ETAPA, MZ. 25. VILLA 04. SRA. MUNOS CABRERA PETRA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o°C NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRMETRICO DPD TURBIGUANT 11001K SENSORIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SA 9221 ABCE Sh 9215
07 0,92 No objetable | No abjetable | 7,00 | 27,4 <11 <11 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

)

—

U«m.dﬁ% Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresg Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



