LABORATORIO PROTAL - ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 02.10.2014 Pég. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL E INFORMACION MICROBIOLOGICA 02/10/14

LIMITE CLORO LIBRE RESIDUAL
M Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 16 ] & afios
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 ai sz
MINIMO MAXIMO NMP/100ml NMP/100m| UEC/ml
- — m SeriesS
0,3 1,5 <1,1 :
MUESTRA RESULTADOS = Series6
Espol.RAP.0281-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 3,0 x 10° “ Series7
Espol.RAP.0282-037/2014 1,0 <1,1 <1,1 <1,0 = Series8
Espol.RAP.0283-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 Series9
Espol.RAP.0284-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 Series10
Espol.RAP.0285-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Series11
Espol.RAP.0286-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 -
Espol.RAP.0287-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO — MAXIMO,
Espol.RAP.0288-037/2014 0,5 1.4 <1,1 6,0 x 10° [CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.0289-037/2014 0,7 <1,1 <11 7,0x 10°
Espol.RAP.0290-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisi6n

Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra.

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 02/10/2014 Pdg 1/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0281-037/2014

02/0CTUBRE/2014 09H55

2DA. CALLE #311 A. ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA PASCUALES. SR. CARPIO CARRIEL ELVIS SIDNEY.

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor PH i Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMMETRICODPD |  TURSIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 Ko SM 9221 ABC 5M 9221 ABCE 54 92154
0,8 0,63 No objetable | No objetable | 7,02 | 27,5 <1,1 <1,1 3,0 x 10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0282-037/2014 02/0CTUBRE/2014 10H10
COOP. ASSAD BUACRAM PASCUALES. MZ. 233 SL. 03. SR. BERMUDES CALDERON FREDYS AFREDICIO.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU 122 NMP/100ml NMP/100mlI UFC/ml
METO00 COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 110013 SENSCRIAL SM 4500 et 5M 9221 ABC 54 9221 ABCE SM 92154
1,0 0,52 No objetable | No objetable | 7,55 | 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcienados por el cliente

Dra. Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 02/10/2014 Pag 2/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.

0283-037/2014

02/0CTUBRE/2014 10H20

COOP. ASSAD BUACARAM PASCUALES MZ. 201 SL. 11 SRA.

RODRIGUEZ CEDENO DOLORES MARIA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100m! NMP/100mi UFC/ml
METODO COUAIMETRICO DRD | TURBIGUANT 1100/ SENSORIAL 54 4500 HeB M 9221 ABC $M 9221 ABCE me2isa
0,9 0,48 No objetable | No objetable | 7,49 _ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0284-037/2014

02/0CTUBRE/2014 10H35

COOP. ASSAD BUACARAM PASCUALES MZ 242. SL. 09. SR. HERNANDEZ SALVADOR ANTONIO GILBERTO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Clor Sabor pH iT; Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METODC COURIMETRICG OPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL ShA 4500 HeB $M 9221 ABC 5M 9221 ABCE M 92154
0,9 0,71 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.-G

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

&

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 02/10/2014 Pag 3/5

Codigo de muestra

FECHA 'Y HORA

Espol.RAP.0285-037/2014

02/0CTUBRE/2014 11H00

COOP. ASSAD BUACARAM PASCUALES MZ. 276. SL.07. SR. BARCO VELIZ BOLIVAR.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/ml
METODG COLIRIMETRICG DPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB. SM 9221 ABC SM 9221 ABCE swma2isa
0,8 0,72 No objetable | No objetable | 7,52 _ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisites son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0286-037/2014

02/0CTUBRE/2014 11H10

COOP. ASSAD BUACARAM PASCUALES MZ. Fl. SL. 04. SR. LUCIN BURGOS LEONARDO MARCOS.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor PH 7 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eoC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DBD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL A 4500 HeB 5M 9221 ABC SM 9221 ABCE 541 92154
0,8 0,69 No objetable | No objetable | 7,63 | 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

A )
Vo il rP » fee
\hh“m\\\ \“m;«‘\A 3

/

Gerente de Calidad

" Ing. Maria Teresa/Amador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 02/10/2014 P4g 4/5

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0287-037/2014

02/OCTUBRE/2014 11H20

COOP. ASSAD BUACARAM PASCUALES MZ.

294, SL. 13. SR. BOSADA SANCHES VICTOR.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100mI NMP/100m! UFC/ml
METQDO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100I% SENSORIAL SN 4500 Heldl SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,9 0,56 No objetable | No objetable | 7,60 _ 27,8 <1,1 <11 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0288-037/2014 02/0CTUBRE/2014 11H35
COOP. ASSAD BUACARAM PASCUALES MZ. 138. SL. 18, SRA. BOLOZA ROJAS AZUCENA,
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPO TURBIGUANT 110013 SENSORIAL SN 4500 HeB 53 8221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,5 0,64 No objetable | No objetable | 7,30 | 28,9 <1,1 <11 6,0 x 10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1

108: 2011 Cuarta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados per el cliente

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

L

© Ing. Maria

Gerente de Calidad

X 7 7
Teresa Amador M.

ACREDITACION N* OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 02/10/2014 Pég 5/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0289-037/2014 02/0CTUBRE/2014 11H48
COOP. VILCABAMBA PASCUALES. MZ, 150 SL. 14, SRA. LAZO JAIME MARIA JOSE.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRICODPD. | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL M 4500 HeB 5119221 ABC $M 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,62 No objetable | No objetable | 7,36 | 29,1 <11 <1,1 7,0x10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formata y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0290-037/2014

02/0CTUBRE/2014 12HO05

COOP. SAN FRANCISCO PASCUALES. MZ. 525. SL. 12A. SR. GORDILLO GURUMENDI ALEJANDRO ANTONIO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH U Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU ol NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100 SENSORIAL 544500 HeB SV 9221 ABC M1 9221 ABCE sM92154
0,6 0,61 No objetable | No objetable | 7,32 _ 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

DravG jana Jurado ¥

Directora General y Gerente Técnico

) Vool

" Ing. Maria Teres4 Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



