LABORATORIO PROTAL - ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 16.10.2014 Pég. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL E INFORMACION MICROBIOLOGICA 16/10/14

LIMITE
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100m| UFC/mli
0,3 1.5 : A <1,1
MUESTRA RESULTADOS
Espol.RAP.0291-037/2014 1,0 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0292-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0293-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0294-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0295-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0296-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0297-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 2,0 X 10°
Espol.RAP.0298-037/2014 0,4 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0293-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 2,0 %10
Espol.RAP.0300-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0
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NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacion al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

Dra.

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico




LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0291-037/2014

16/0CTUBRE/2014 10H05

SAMANES 3 MZ. #301. SL.05. "LAVANDERIA JR"
Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH & Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 2C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SM 450048 SM 5221 A8C M 9221 ABCE SM 92154
1,0 0,73 No objetable | Noobjetable | 7,01 | 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtn Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0292-037/2014

16/0CTUBRE/2014 10H15

SAMANES 3 MZ. # 308. VILLA # 04. FAMILIA SANCHES NOBILLO.

TOMA DE MUESTRA 16/10/2014 Pag 1/5

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METOOC COURIMETRICO DPO TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 e SM 9221 KBC SM 9221 ABCE SM92ISA
0,8 0,84 No objetable | No objetable | 7,08 _ 26,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,3081,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

ia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014 TOMA DE MUESTRA 16/10/2014 Pag 2/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0293-037/2014 16/0OCTUBRE/2014 10H30
SAMANES 1. MZ. 108. VILLA # 4A. (CALLE VEHICULAR). SRA. AMALIA PAVON SALAZAR. |
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH < Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100mI UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO DPD TURDIQUANT 110018 SENSORIAL M 4500 Mol SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 97154
0,6 0,81 No objetable | No objetable | 7,20 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0294-037/2014 16/0OCTUBRE/2014 10H45

SAMANES 1 MZ. 139. VILLA #07. FAMILIA MALDONADO RAMIREZ.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Oler Sabor pH N3 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml
METODG COLIRIMETRICO 0PD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL $M 4500 HeB SM 9221 ABC 5M 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,75 No objetable | No objetable | 7,23 _ 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

/
P

#

Gerente de Calidad

Ing. Maria Teresa Amador M.

ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0295-037/2014

16/0CTUBRE/2014 11HOS

CDLA. POLARIS. PARQUE #1 MZ. 786.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ,
me/ NTU oC NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METO00 COLIRIMETRICC D20 TURBIQUANT 11001k SENSORIAL $M 4500 Hed SM 9721 ABC 5M 0221 ABCE 5M 92154
0,6 0,56 No objetable | No objetable | 7,15 _ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionades por el cliente
Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0296-037/2014 16/0CTUBRE/2014 11H23
CDLA. ABDON CALDERON MZ. 02 SOL. 19. SR. LUIS OSWALDO PERES. "TALLER TUNGURAGUA."
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 1100:A SENSORIAL $44500 1ot SM 5221 ABL $M 9221 ABCE 5M 92154
0,8 0,68 No objetable | No objetable | 7,20 | 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,3031,5 5 No objetable No objetable <11

Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revi

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

o
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Dra. ; fa Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0297-037/2014

16/0CTUBRE/2014 11H35

SAMANES 4. MZ. 402. VILLA # 06. FAMILIA FUENTES VELIZ.

TOMA DE MUESTRA 16/10/2014 Pag 4/5

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH i3 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oC NMP/100m! NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO D#D TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeBl SM 9221 ASC SM 9271 ABCE $M 92154
0,7 0,64 No objetable | No objetable | 7,15 _ 27,3 <1,1 <1,1 2,0X10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionades por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0298-037/2014 16/0CTUBRE/2014 11H47
CDLA. SAMANES 3 ETAPA 4, MZ. 413, SL. 01 VILLA 18. SRA. PINCAY NAVARRO MERCEDES CLAUDINA
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | - TURBIQUANT 110012 SENSORIAL M 4500 Hel SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154

0,4 0,64 No objetable | No objetable | 7,31 _ 28,8 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0299-037/2014

16/0CTUBRE/2014 12H02

SAMANES 5™ ETAPA MZ. 925. VILLA 03. SR. ITALO SANGSTER CEVALLOS.

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato vy los Requisitos son proparcionados por el cliente

Dra. a Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

S0

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Resultados ;
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias _.i e
mg/l NTU eC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO0PD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL M 4500 HeB 5M 9221 ABC M 9221 ABCE sM92154
0,7 0,60 No objetable | No objetable | 7,15 | 27,2 <1,1 <11 2,0X 10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades fermadoras de colonias
El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA 'Y HORA
Espol.RAP.0300-037/2014 16/0OCTUBRE/2014 12H10
CDLA. SAMANES ETAPA 5™ MZ. 939 SL. 27. SR. LASSO FERRO RAMON.
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU eC NMP/100mI NMP/100mI UFC/ml
METODO COLRIMETRICO D90 | TURBIQUANT 1100R SENSORIAL S 4500 H4B SM 9221 ABC M 9221 ABCE M 92158

0,7 0,76 No objetable | No objetable | 6,98 | 29,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:
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ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



