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CLORO LIBRE RESIDUAL E INFORMACION MICROBIOLOGICA 23/10/14

LIMITE CLORO LIBRE RESIDUAL
16 B Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO ! mSerieds
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 ——
MINIMO MAXIMO NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml 12
. - = - = - & m Series5
03 5 PR R o6 2
MUESTRA RESULTADOS % " Series6
Espol.RAP.0301-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <10 |98 SaiE
Espol.RAP.0302-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 0,6 Series8
Espol.RAP.0303-037/2014 0,° <1,1 <1,1 <1,0 0.4 Series9
Espol.RAP.0304-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 2,4 X 10° Series10
Espol.RAP.0305-037/2014 | 0,6 <11 <11 a0 |92 e
Espol.RAP.0306-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 0,0
Espol.RAP.0307-037/2014 0,8 <1 <1,1 <1,0 MINIMO _ MAXIMO
Espol.RAP.0308-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 (CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.0309-037/2014 0,5 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0310-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

/)

fia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0301-037/2014

23/0CTUBRE/2014 10H15

CDLA. ALBORADA ETAPA VII. MZ. 735. SL. 8. PACHECO PAREDES JEFFRY

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO0 COLIRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 31001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE 5w 92154
0,8 0,93 No objetable | No objetable | 7,10 _ 26,3 <1,1 <1,1 <1,0
jo,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcicnados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0302-037/2014 23/0CTUBRE/2014 10H35
CDLA. ALBORADA ETAPA lll. MZ. BQ. SL. 12. SR. FRANK DELGADO OSCAR.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m! NMP/100mI UFC/ml
METODO COLRMMETRICO 0PD | TURBIQUANT 110012 SENSORIAL M 4500 Hath $M 9221 ABC W 9221 ABCE SM 2184
0,9 0,52 No objetable | No objetable | 7,05 | 27,0 <1,1 <13 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Reguisites son preporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0303-037/2014 23/0CTUBRE/2014 10H48
CDLA. ALBORADA ETAPA Ill. MZ. BO. VILLA 01. FAMILIA VARGAS GONZALES.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU eC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METQ00 COURIMETRICO0PD |  TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 Had M 922) ABC 5M 9221 ABCE M 92158
0,9 0,48 No objetable | No objetable | 7,25 _ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segdn Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0304-037/2014 23/0CTUBRE/2014 11H30
CDLA. ALBORADA ETAPA VII. MZ. 720. VILLA 13. FAMILIA PENAFIEL CASERES.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11008 SENSORIAL Sh dS00 HaB 5M 9221 ABC SM 9221 ABCE 5M 92154
0,8 0,52 No objetable | No objetable | 7,15 | 27,6 <1,1 <1,1 2,4 %10%
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formate y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

ana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0305-037/2014

23/0CTUBRE/2014 12H05

CDLA. ALBORADA ETAPA IV

MZ. FA. VILLA 04. FAMILIA JONSON CISNEROS.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 14 Califormes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oC NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DFD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL M 4500 Hedl SM 9221 ABC 5M 9221 ABCE SM ar15a
0,6 0,49 No objetable | No objetable | 7,14 h 27,8 <11 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0306-037/2014

23/0OCTUBRE/2014 12H56

CDLA. ALBORADA ETAPA V. MZ. DM. VILLA 02. FAMILIA CAITAN BARVERAN.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METO00 COURIMETRICO 0PD. | TURBIQUANT 11002 SENSORIAL M 4500 HeB SM 9221 ABC M 9221 ABCE 5892158
0,8 0,43 No objetable | No objetable | 7,10 q 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0307-037/2014

23/0OCTUBRE/2014 13H10

CDLA. ALBORADA ETAPA IV. MZ. FK. VILLA 10. FAMILIA GUEVARA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 1k Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
TRICO OPD 11008 SENSORIAL 5M 4500 HeBl SM 9221 ABC SM 5221 ABCE SM 82154
0,8 0,59 No objetable | No objetable [ 7,05 _ 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 1 1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0308-037/2014 23/0CTUBRE/2014 13H30
CDLA. ALBORADA ETAPA V. MZ. DC. VILLA 06. FAMILIA ESTEVES VACA.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 2C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMMETRICO 0PD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB 5M 9221 ABC M 9221 ABCE M 92154
0,8 0,659 No objetable | No objetable | 7,15 | 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <11

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

3 Bajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

z 3
" Ing. Maria
Gerente de Calidad

Terdsa Amador M.
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0309-037/2014 23/0CTUBRE/2014 13H57
CDLA. ALBORADA ETAPA Il. MZ. Q. "PARQUE LAS IGUANAS"
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad QOler Saber pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oC NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METOO0 COLIRIVETRICO D2 TURBIQUANT 120017 SENSORIAL SM 4500 He8 $M0221 A8C SM 9221 ABCE 54 92194
0,5 0,97 No objetable | No objetable | 7,10 _ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtn Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0310-037/2014

23/0CTUBRE/2014 14H15

CDLA. ALBORADA ETAPA|. MZ. B. VILLA 11. FAMILIA HIDALGO BUSTAMANTE.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad QOler Sabor pH fif Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODG COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100i8 SENSORIAL 5M 4500 HeB $M 9221 ABC S 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,63 No objetable | No objetable | 7,20 | 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

£l Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad
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. Ing. Maria Teresa Amador M.
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