LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014 i TOMA DE MUESTRA 30.10.2014 P4g. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL E INFORMACION MICROBIOLOGICA 30/10/14
LIMITE CLORO LIBRE RESIDUAL
16 W Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 7 carias
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 e
MINIMO MAXIMO NMP/100m! NMP/100mI UFC/ml 1.2 y
0.3 .ucm . A.HL. W % m Series5
— = : 1,0 # Series6
MUESTRA RESULTADOS
Espol.RAP.0311-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <10 |08  Series7
Espol.RAP.0312-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 1,0x10" | 0,6 L Seriess
Espol.RAP.0313-037/2014 0,5 <1,1 <1,1 5,0 x 10° 0.4 Series9
Espol.RAP.0314-037/2014 0,6 <1,1 <13 2,0x 10 Series10
Espol.RAP.0315-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 1L0x10" | %2 Seriest1
Espol.RAP.0316-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 |00 -
Espol.RAP.0317-037/2014 0,7 <1,1 <11 <10 MINIMO, _ MAXIMO
Espol.RAP.0318-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 (CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.0319-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0320-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0311-037/2014

30/0CTUBRE/2014 11H15

ALVORADA X ETAPA. MZ. 10-304. 1RE CJON. 18 K. Y PASAJE 8. PARQUE N.N.

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRMETRICO 0PD TURBIQUANT 11001% SENSORIAL M 2500 Mol $M 9221 ABC 54 9221 ABCE M 92154
0,6 0,76 No objetable | No objetable | 7,09 | 26,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requ

itos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0312-037/2014

30/0CTUBRE/2014 11H30

ALVORADA X ETAPA. MZ. 209. VILLA 21. FAMILIA CASERES CAMACHO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/! NTU oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METO0O0 COURIMETRICO DPD | TURBIGUANT 130018 SENSORIAL SM 4500 Hel SM 9221 ABC SM 9221 ABCE 54 92154
0,8 0,83 No objetable | Noobjetable | 7,15 | 26,7 <1,1 <1,1 1,0x 10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 30/10/2014 Pag 1/5

Dra. -B3jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente’de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 30/10/2014 Pég 2/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0313-037/2014

30/0CTUBRE/2014 11H50

ALVORADA VI, ETAPA., MZ. 641. VILLA 03. FAMILIA ROMAN VALDIVIESO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH il Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU oC NMP/100m! NMP/100m! UFC/ml
WETODO COURIMETRICO 0PD | TURBIGUANT 110012 SENSORIAL M 4500 HeB $M 9221 ABC SM 9221 ABCE 492154
0,5 0,79 No objetable | No objetable | 7,10 _ 271 <1,1 <1,1 5,0 x 10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0314-037/2014 30/0CTUBRE/2014 12H10
ALVORADA VI. ETAPA. MZ. 616. VILLA 07. FAMILIA ASPIAZU GARAICOA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercobias
mg/! NTU eC NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODG COURIMETRICC DO TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 Hel SM 9221 ABC SM 9221 ABCE M 92154
0,6 0,68 No objetable | No objetable | 7,10 _ 26,8 <1,1 <1,1 2,0 % 10"
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M,
Gerente‘de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 30/10/2014 P3g 3/5

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0315-037/2014

30/0OCTUBRE/2014 12H35

ALVORADA VIII. ETAPA. PARQUE #808. MZ. # 826-829-827-823.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i} Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METQDO COLIRIMETRICO 0PD TURBIQUANT 1100R SENSORIAL SM 4500 Me8 M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 2,21 No objetable | No objetable | 7,22 " 26,5 <1,1 <1,1 1,0x 10"
0,68 No objetable No abjetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0316-037/2014

30/0OCTUBRE/2014 12H45

ALVORADA VIII. ETAPA. MZ. 836. VILLA 04. FAMILIA PALACIOS RUIZ.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 15 Colifarmes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
IRIMETRICO DPO 11008 SENSORIAL SM 4500 Hed 54 9221 ABC 58 9221 ABCE 5M 92154
0,6 0,84 No objetable | No objetable | 7,10 _ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No abjetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

V2

/

7 siel (e w\m_\\h.r\\

Ing. Maria Tgresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0317-037/2014

30/0CTUBRE/2014 14H20

ALVORADA XI. ETAPA. MZ. 28. SL.08. SR. SANCHES MACIAS LUIZ.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mgfl NTU o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODPD |  TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HaB SM 9221 A8 SM 9221 ABCE 54 92158
0,7 0,60 No objetable | No objetable | 7,10 | 28,6 <1,1 <1,1 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0318-037/2014

30/0CTUBRE/2014 14H36

ALVORADA XI. ETAPA. MZ. 7 Y 8. PARQUE N.N.

Re

sultados

Cloro libre residual Turbledad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU eC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIGUANT 110013 SENSORIAL SM 4500 HeB M 9221 ABC 54 9221 ABCE SMEZISA
0,6 0,48 No objetable | No objetable | 7,05 | 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

TOMA DE MUESTRA 30/10/2014 Pag 4/5

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 30/10/2014 Pég 5/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0319-037/2014

30/0CTUBRE/2014 15H00

ALVORADA IX. ETAPA. MZ. 927. VILLA 06. FAMILIA HOLGIN MORAN.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 1y Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU eC NMP/100mi NMP/100ml UFC/m!
METODO COURIMETRICOOPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL 5M 4500 Hed SM 9221 ABC 5M 9221 ABCE SM 92154
0,6 1,20 No objetable | No objetable | 7,05 | 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0320-037/2014

30/0OCTUBRE/2014 15H10

ALVORADA IX ETAPA. MZ. 806. VILLA 07. FAMILIA ASTUDILLO CHALEN.

Resultados
Clero libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRMMETAICO 0PD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL M 4500 Heth 5 9221 ASC M 9220 ABCE SMe21sA
0,7 2,10 No objetable | No objetable | 7,10 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Dra. G ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



