LABORATORIO PROTAL - ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

TOMA DE MUESTRA 10.10.2013 Pédg. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL

Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO L6 | Seriess
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 m Ly
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100m| Urc/ml | 15 ;
0.3 15 a1 s m Series5
MUESERA RESLILTARBS Seie
Espol.RAP.321-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 Series7
Espol.RAP.322-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 — Series8
Espol.RAP.323-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 Series9
Espol.RAP.324-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 Series10
Espol.RAP.325-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 3,0x 10° Series11
Espol.RAP.326-008/2013 0,9 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.327-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.328-008/2013 0,6 <1,1 <1,1 1,0x 10"
Espol.RAP.329-008/2013 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 CLORGILIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.330-008/2013 0,9 <1,1 <1,1 <1,0

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisiéon

Dra.

ofia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra
Espol.RAP.321-008/2013

FECHA Y HORA
10/0CTUBRE/2013 09H50

COOP. DE VIVIENDA ASSAD BUCARAM MZ P SL 3. Sr. VICTOR SUAREZ YEPEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,70 No objetable | No objetable | 6,82 | 27,2 il <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra
Espol.RAP.322-008/2013

FECHA Y HORA
10/0OCTUBRE/2013 10HO5

UNION DE BELEN MZ 206 SL 5. Sra. MARITZA GARCIA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,92 No objetable | No objetable | 6,80 _ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

IObservaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.G jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

/

o 7
o

Ing. Maria Teresa/Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA ”
Espol.RAP.323-008/2013 10/0CTUBRE/2013 10H15 ;
PARROQUIA PASCUALES MZ 110 SL 17 A. Sra. MORA CAICEDO ROSA ELENA
Resultados _—
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SMA2154
0,7 0,86 No objetable | No objetable | 6,87 [ 28,8 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 s No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA . ; T
Espol.RAP.324-008/2013 10/OCTUBRE/2013 10H30 )
COOP. DE VIVIENDA ASSAD BUCARAM MZ IM SL 12. Sra. NICANOR CABRERA X/ .
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias = =T
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 .wm_Zmom_Dr SM A500 H+B. SM 9221 ABC §M 9221 ABCE SMO215A
0,6 1,05 No objetable | No objetable | 6,89 | 29,0 <1,1 <1,1 <1,0 ]
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 _ Y
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién —
Observaciones: i —%—,_ el i
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales - iy ;
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

-m Formato y los Requisitos son proporcianados por el cliente

- A
Ing. Maria Teresa
Gerente de Calidad

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.325-008/2013 10/0OCTUBRE/2013 10H45

COOP. ASSAD BUCARAM MZ 6K SL 8. Sr. DELGADP QUIROZ TIOFILO ANTONIO

Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Colifermes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °c NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB. SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMa2154
0,6 0,76 No objetable | No objetable | 6,99 | 29,1 <1,1 <1,1 3,0x10°
0,68 No objetable No objetable <1,1

Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.326-008/2013 10/OCTUBRE/2013 10H50
COOP. ASSAD BUCARAM MZ 310 SL 12 - 13. Sra. MERCEDES VERA
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 110018 SENSCRIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMIZISA

0,9 0,48 No objetable | No objetable | 7,08 | 285 <11 <11 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ta Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.327-008/2013

10/0CTUBRE/2013 11HOS

COOP. ASSAD BUCARAM MZ 328 SL 35 A. Sra. MAYRA DEL SALTO ROSADO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/mi
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMI215A
0,6 0,60 No objetable | No objetable | 7,10 | 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcicnados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.

328-008/2013

10/0OCTUBRE/2013 11H15

PARROQUIA PASCUALES MZ 143 SL 68. Sra. PORRAS MORA LAURA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/I NTU oC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SMAS00 H8 $M 9221 ABC $M 9221 ABCE SM92154
0,6 0,92 No objetable | Noobjetable | 7,15 | 28,2 <11 <11 1,0 x 10
0,302 1,5 L No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Téresa Amador M.
mm_.m te de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA \
Espol.RAP.329-008/2013 10/OCTUBRE/2013 11H25 \
\
COOP. VILCABAMBA MZ 151 SL 4. Sra. DORIS ORELLANA i ' ,)
Resultados \
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Colifermes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias .\_ i
mg/| NTU o NMP/100ml NMP/100ml UEC/ml i el i
METOGE COLIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 Hell SM9221 ABC M 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,95 No objetable | No objetable | 7,16 | 29,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.330-008/2013

10/OCTUBRE/2013 10H35
COOP. VILCABAMBA MZ 368 SL 26. Sra. CANDELARIA ROSADO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIGUANT 110018 SENSQRIAL SM 4500 HeB M 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,9 0,70 No objetable | No objetable | 7,23 | 28,6 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

~ Ing. Maria ._unﬂmmm Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



