LABORATORIO PROTAL - ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2013

TOMA DE MUESTRA 17.10.2013 P4g. 1/1

L CLORO LIBRE RESIDUAL
Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 16 1 Cailbea
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 et
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100m] URC/ml | 15 2
0.3 15 =11 5 m SeriesS
A RESLILTAI ~ 0 Seriesé
Espol.RAP.331-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <10 |08 : Series7
Espol.RAP.332-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 0,6 Series8
Espol.RAP.333-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 04 Series9
Espol.RAP.334-008/2013 0,4 <1,1 <1,1 6,0 x 10" i Series10
Espol.RAP.335-008/2013 0,4 <1,1 <1,1 3,1x10" |5 _ Series11
Espol.RAP.336-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 3,0x10° | 0.0
Espol.RAP.337-008/2013 0,5 £ <1,1 38x10° MINIMO _ MAXIMO
Espol.RAP.338-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 7,0x 10°
Espol.RAP.339-008/2013 0,5 <1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.340-008/2013 0,4 <1,1 <1,1 <1,0

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revis

.z

Con relacion al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

on

Directora Genéral y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2012

TOMA DE MUESTRA 17/10/2013 Pag 1/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.331-008/2013

17/0CTUBRE/2013 10H10

CDLA. ALBORADA 5% MZ DE VILLA 3 Dpto 1. 5r. ROBERTO CONFORME

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METODO COLRIMETRICO OPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO21SA
0,5 0,70 No objetable | No objetable | 6,95 [ 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
030215 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.332-008/2013

17/0CTUBRE/2013 10H30

ALBORARA 5ta ETAPA MZ | - O VILLA 1. Sr. SANTIAGO ZURITA

Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODD COURIMETRICO DO TURBIQUANT 11001 SENSCRIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,5 0,60 No objetable | No objetable | 6,78 _ 26,8 f <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Reguisitos son proporcionados por el cliente

Dra. a Jurado
Directora General ¥ Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad
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ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2012 TOMA DE MUESTRA 17/10/2013 Pag 2/5

Codigo de muestra
Espol.RAP.333-008/2013

FECHA Y HORA
17/0OCTUBRE/2013 10H45

ALBORADA 4ta. ETAPA MZ D VILLA 10. Sr. ANGEL MOLINA

Directora General'y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

Resultados s am#’
S e
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias | 5 ‘
mg/l NTU °C NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB $M 9221 ABC $M9221 ABCE SM92154
0,5 1,10 No objetable | No objetable | 6,88 | 27,0 <17 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable . <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.334-008/2013 17/OCTUBRE/2013 11HO0O
ALBORADA 7ma. ETAPA MZ 742 SL 1. Sra. UBILLA ORMENIO MERY MERCEDES
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Colifermes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU o NMP/100ml NMP/100ml| UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM4S00 He8. $M9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A

0,4 0,75 No objetable | No objetable | 6,86 | 27,4 <1,1 <1,1 6,0 x 10
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
A
Ing. Maria Teresa Afador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2012 TOMA DE MUESTRA 17/10/2013 Pag 3/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.335-008/2013 17/0CTUBRE/2013 11H10

ALBORADA 7ma ETAPA MZ 26 SOLAR 15. Sra. MARTHA LEMA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Clor Sabor pH T: Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R mm2mom_>_n SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,4 0,44 No objetable | No objetable | 6,97 [ 27,2 <1,1 <1,1 3,1x10"
0,68 No cbjetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

a ausencia de bacterias coliformes

<1,1 Sign

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.336-008/2013 17/0CTUBRE/2013 11H20

ALBORADA 3ra ETAPA MZ BQ VILLA 7. Sra. FANNY PALOMEQUE

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSCRIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,5 0,62 No objetable | No objetable | 6,84 | 27,2 <1,1 <1,1 3,0 x 10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico Gerente/de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra
Espol.RAP.337-008/2013

FECHA Y HORA
17/0OCTUBRE/2013 11H40

ALBORADA 4ta ETAPA MZ FR VILLA 18. Sr. AURELIO LOPEZ PARRALES

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/mi
METODO COURIMETRICO BPD TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,5 0,50 No objetable | No objetable | 6,93 | 27,9 <1,1 <1,1 3,8x 10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.338-008/2013 17/0OCTUBRE/2013 11H50
ALBORADA OESTE MZ BX VILLA 5. Sr. MARTIN PULLA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU eC NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,5 0,77 No objetable | No objetable | 6,88 | 26,9 <1,1 <1,1 7,0x 10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias =
El Formato y los Requisites son proporcionados por el cliente R

Ing. Maria Terg'sa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente'de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 008/2012

TOMA DE MUESTRA 17/10/2013 Pég 5/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.339-008/2013

17/0CTUBRE/2013 12H15

ALBORADA 1ra ETAPA MZ K SL 14. Sr. RAUSCHEMBERG FREILE EGON ERNESTO

3

3

i 4

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/I NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001IR SENSORIAL SM 4500 HeB. $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,5 0,35 No objetable | No objetable | 6,94 | 27,3 <1,1 <13 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <11
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.340-008/2013 17/0CTUBRE/2013 12H30
ALBORADA 2da PEATONAL MZ AL VILLA 17 - 18. PARQUE
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH ] Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBICIANT 11001R SENSORIAL $M 4500 HeB SM9221 ABC SMA221 ABCE SMa2154
0,4 0,70 No objetable | No objetable | 6,88 | 25,3 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de/Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



