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CLORO LIBRE RESIDUAL
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 3 B Pl s 4 b S — L WSariesn
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias L B m Carieea
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml Y 5
03 s =7 12 _.,, & Series4
MUESTRA RESULTADC i | m Series5
Espol.RAP.0506-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 10 Series6
Espol.RAP.0507-037/2014 0,9 <11 <11 <1,0 | Series7
Espol.RAP.0508-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 Seriess
Espol.RAP.0509-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 1,0X 10° iy
Espol.RAP.0510-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 2,0% 10
Espol.RAP.0511-037/2014 0,7 <11 <11 <1,0 el
Espol.RAP.0512-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 i Series11
Espol.RAP.0513-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 1,0%10° Series12
mmDOm.In’T.Omeuowu\NOHb 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO MAXIMO Series13
Espol.RAP.0515-037/2014 0,6 <11 <1,1 <1,0 ciaia
Espol.RAP.0516-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.0517-037/2014 0,6 <1,1 211 <1,0
Espol.RAP.0518-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0

NOTA: Los 13 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacién al Sabor y Olor, de los 13 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbioldgicos de 13 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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LABORATORIO PROTAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO PROTAL N° 037/2014

Cddigo de muestra Fecha y hora
ESPOL.RTAP.06-037/2014 19/FEBRERG/2015 10H50
ﬁ.c:monmo:"
AGUA POTABLE . PLANTA LA TOMA: LAGO CAPEIRA - ACUEDUCTO 1800 mm
Resultados Fisicos Quimicos y Microbiologicos
Cllib Turb pH ir Color Coliformes totales Coliforme fecales B. Aerobias
mg/l NTU °C UTC| Color Olor NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/100ml|
DPD TURBIDIMETRO 8.M. 2540-B - NOVA B0 SENSORIAL $.M 9221 ABC 5.M 9221 ABCE S.M9215A
1,2 0,64 7,00 279 <0,5 | No Objetable No Objetable <1,1 <11 <1,0
Resultados Quimicos
Al Cu Fe Zn Ca Mg Na CrHexav Mn F cr NO,~  NOy” S04 Dureza Total exp en CO3Ca Solidos Totales Oxig Disuelto
0,169 <0,05 0,044 <040 1,19 11,33 8,50 0,012 0,037 <0,10 27,0 0,63 0,032 78 28,14 133,0 7,80
mg/L
Segln Norma INEN 1 108
Observaciones:
0 Significa ausencia de bacterias aerdbicas totales y < 2 Significa que en una serie de 9 tubos ninguno es positivo S.M: STANDARD METHODS
UFC  Unidades formadoras de colonias | [NMPNimero mas Probable | mg/l: partes por millén TAP  Toma de agua potable [FAU Unidades de Atenuacién de Formazing
(Al aluminio. Cu cobre:  Fe hierro;  ZnZinc: Ca calcio: Mg magnesio: Na sodio:  Mn Manganeso. Ni niguel: Cr+6 cromo exavalente : CI” Cloruros
F~ fluoruros: NO3~ nitratos: NO2™ nitritos: S04= sulfatos : CO3Ca carbonato de calcio Oxig Oxigeno : Cllib Cloro libre residual: Turb Turbiedad T Temperatura

\ N.\\..\y
4 ajania J. / Ing. Maria Tergsa Amador
Gerente Técnico Gerente d¢ Calidad N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0506-037/2014

19/ FEBRERO/2015 11HS50

COOP. EL FORTIN BLOQUE 11. MZ. 567. SL. 14. SR. CARLOS ENRRIQUE GALLO FLORES.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/I NTU eC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO 0PD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM SO0 H-B SM 9221 ABC M 9221 ABCE SMa2154
0,7 0,72 No objetable | No objetable | 7,20 | 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1
Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
<105 ca ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0507-037/2014

19/ FEBRERO/2015 12H10

COQP. EL FORTIN BLOQUE 08. MZ. 1510. SL. 07. SR. ESMERALDA GARCIA JOSE.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Califormes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,9 0,56 No objetable | No objetable | 7,03 | 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. \mmumm Jurado

Directora General y Gerente Técnico

N

;\R

Tergsa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0508-037/2014 19/ FEBRERQ/2015 12H20
COOP. EL FORTIN BLOQUE 08. MZ. 1519. SL. 04. SRA. LOPEZ TORRES MARINA ISABEL.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU o NMP/100mI| NMP/100ml UFC/mi
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBIGUANT 1100/ SENSORIAL M 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,58 No objetable | No objetable | 7,10 | 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 S No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0509-037/2014

19/ FEBRERO/2015 12H30

COOP. EL FORTIN BLOQUE 10. MZ. 1550. SL. 15. SR. LAURO ALFONZO GARCIA HOLGIN.

Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Oler Saber pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/! NTU oC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METEOO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC SM 9221 ABCE SM 82154
0,8 0,47 No objetable | No objetable | 7,05 | 27,0 <1,1 <1,1 1,0 X 10°
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra ajafa Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014 TOMA DE MUESTRA 19/02/2015 Pag 3/7

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0510-037/2014 19/ FEBRERQ/2015 12H40
COOP. GERREROS DEL FORTIN 1. MZ. 1173. SL. 06. SR. ERNESTO GOMEZ BURGOS.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/! NTU eC NMP/100mlI NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 H-B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,8 0,44 No objetable | No objetable | 7,10 | 27,3 <1,1 <11 20X 10
0,68 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
FECHA Y HORA

Codigo de muestra
Espol.RAP.0511-037/2014

19/ FEBREROQ/2015 12H50

COOP. HORIZONTES DEL FORTIN MZ. 2064. SL. 09. SR PABLO MOSQUERA ZARATE.

Resultados

1

Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes fecales | Bacterias Aerobias i

]

mg/l NTU eC NMP/100ml| NMP/100mil UFC/mli |3
METARO COLIRME TRICO 0D TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM 2154
0,7 0,42 No objetable | Noobjetable | 7,00 | 27,2 <1y <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.0512-037/2014 19/ FEBRERO/2015 13H0S
COOP. GUERREROS DEL FORTIN MZ. 1167. SL. 12. SR. VICENTE ALEJANDRO LOOR LOOR.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SMA221 ABCE SMI215A
0,7 0,46 No objetable | Noobjetable | 7,22 | 27,4 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segiin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0513-037/2014

19/ FEBRERO/2015 13H20

CDLA. COLINAS DE LA FLORIDA. MZ. 434, SL. 11. SRA. ANA MARIA ALCIVAR LEON.

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Resultados m

Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml Lo
METQDO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SMA500 HeB SM 9221 ABC SM 8221 ABCE SM 2154 M
0,7 0,54 No objetable | No objetable | 7,02 | 27,5 <1,1 <1,1 1,0x10° =

0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 =
s

=

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

na Jurado Ing.
Directora General y Gerente Técnico

Maria TergsaAmador M.
Gerentede Calidad

ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHAY HORA

Espol.RAP.0514-037/2014

19/ FEBRERO/2015 13H47

CDLA. COLINAS DE LA FLORIDA. MZ.429. SL. 03 B. SR. JOSE YAGUAL.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURRIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
07 0,67 No objetable | No objetable | 7,12 | 27,5 <1,1 <11 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 19/02/2015 Pag 5/7

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0515-037/2014

19/ FEBRERO/2015 14H00

COOP. HORIZONTES DE GUERRERQ. MZ. 2079. SL.01. SRA. BEATRIZ ANABELEN SILVA GARCIA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110017 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SMA221 ABCE SMI2154
0,6 0,65 No objetable | No objetable | 7,02 _ 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

-, v#uh

Dra. ria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

&

Ing. Maria Tefesa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0516-037/2014

19/ FEBRERO/2015 14H30

COOP. ENNER PARRALES. MZ. 846. SL. 1-A. SRA. AIRENE RODRIGUEZ SANTIESTEBAN

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/I NTU eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100R SENSORIAL SM 4500 H+B SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,68 No objetable | No objetable | 7,05 [ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0517-037/2014

19/ FEBRERO/2015  14H40

COOP. HORIZONTE DEL GUERRERO. MZ. 1192, SL. 17. FAMILIA LAGE OLIVO.

[ ] ]

Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODQ COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SMA500H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,59 No objetable | No objetable | 7,20 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

-l Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

AL
ariaT

z ;. e Tz >
esa/Amador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0518-037/2014 19/ FEBRERQ/2015 14H50

COOP. NUEVA FRONTERA. MZ. 1185. SL. 17. SR. JOSE MANUEL VALDEZ VALDEZ.

Resultados &
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias m 3,
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml| UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB 5M9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,7 0,64 No objetable | No objetable | 7,00 | 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales |5 _f
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes \ e
UFC: Unidades formadoras de colonias - . p—_——

El Formato y los Requisitos son proporcienados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico Gerengé de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



