LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014 TOMA DE MUESTRA 26.02.2015 Pdg. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO L8 e Serles?
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias 14 : W Series3
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml *
1.2 1 Seriesq
0,3 1,5 <1,1 :
1 Series5
1,0
Espol.RAP.0519-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 o Seriesé
Espol.RAP.0520-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 ! | m Series7
Espol.RAP.0521-037/2014 0,3 <1,1 <1,1 <1,0 0,6 Series8
Espol.RAP.0522-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 04 S
Espol.RAP.0523-037/2014 0,8 a1 a1 <0 | SEes
Espol.RAP.0524-037/2014 1,3 <1,1 <1,1 <1,0 0,2 Series10
Espol.RAP.0525-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 0.0 . ; m Series1l
Espol.RAP.0526-037/2014 13 <1,1 <11 <1,0 s _ s L
Espol.RAP.0527-037/2014 0,8 <1,1 %1,1 <1,0 e
S:
Espol.RAP.0528-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL s
Espol.RAP.0529-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0530-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0

NOTA: Los 12 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacion al Sabor y Olor, de los 12 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbiolégicos de 12 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.519-037/2014 26/ FEBRERO/2015 10H10

RECINTO SAN GERONIMO VIA A LA COSTA MZ. 140 S. 08 SR. AGUIRRE PERALTA ARSENIO.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100mI NMP/100m! UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSCORIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154
0,8 0,48 No objetable | No objetable | 7,30 | 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No abjetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proparcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.520-037/2014

26/ FEBRERO/2015 10H20

RECINTO SAN GERONIMO VIA A LA COSTA MZ. 147 §

. 08 SRA. MARTINEZ NARVAEZ DEBORA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO OPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO2154
0,8 0,49 No objetable | No objetable [ 7,22 | 27,0 <1,1 <11 <1,0
0,303 1,5 s No cbjetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

fia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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In W?._w:.m Tergsa Amador M.

Gerent¢ de Calidad
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.521-037/2014

26/ FEBRERQ/2015 10H35

PARROQUIA CHONGON MZ. 56 S. 06  SRA. SALAS RUIZ OLGA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Califormes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100mI NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001% SENSORIAL SM 4500 HAB $M Q221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
0,3 0,51 No objetable | No objetable | 7,15 | 27,5 <1,1 <11 <1,0
0,303 1,5 s No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 26/02/2015 Pag 2/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.522-037/2014

26/ FEBRERO/2015 10H45

PARROQUIA CHONGON MZ. 39 S.2A SR. VILLAO GONZALES HECTOR.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH 1} Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oc NMP/100mI NMP/100m! UFC/ml
ME TODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSCRIAL SM 4500 He B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMA215A
0,7 0,49 No objetable | No objetable | 7,10 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 S No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones;

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

In
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ria Tefesa Amador M.

Gerente e Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.523-037/2014 26/ FEBRERO/2015 11HOO0
PARROQUIA CHONGON MZ. 25 S. 5 SR. VICTOR SOLORZANO TORRES.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SM 3500 He+B 89221 ABC SM 221 ABCE SM92154
0,8 0,56 No objetable | No objetable 28,0 <L1 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

FECHA 'Y HORA
26/ FEBRERO/2015 11H15

Codigo de muestra
Espol.RAP.524-037/2014

RECINTO CHONGON MZ. 13 S. 5C FAMILIA HERRERA LEON.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m! NMP/100m! UFC/mi
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
13 0,48 No objetable | No objetable | 7,00 [ 28,2 <11 <1,1 <10 |4
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tergs

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.525-037/2014

26/ FEBRERO/2015 11H25

CLXA 7
R

W owoc T ...-l...
e SEAHICT

2% o
PARROQUIA CHONGON MZ. 30 S. 11 SRA. PARRA FATIMA oy ! u“h
Resultados S
LX)
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias % to
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBICUANT 11001R SENSCQRIAL SM 4500 Mo SMa221ABC $MB221 ABCE SMO215A
0,8 0,53 No objetable | No objetable | 7,34 | 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes i
UFC: Unidades formadoras de colonias o i e i
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente AT R
Codigo de muestra FECHA 'Y HORA | y

Espol.RAP.526-037/2014

26/ FEBRERO/2015 11H40

CHONGON MZ. 175 S. 10 SRA. CHICHANDA ALCIVAR GEMA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH iT: Coliformes totales Colifarmes fecales Bacterias Aerobias
mg/I NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBICGUANT 1100IR SENSORIAL SN 4500 H+B $M 9221 ABC ShA 8221 ABCE SM9215A
1,3 0,58 No objetable | No objetable | 7,22 | 28,7 <1,1 <1,1 <10
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <11

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidon

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requ

itos son proporcionados por el cliente

Dra: ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

A 2 4 A “
Ing. Maria Te m@m\bamaoﬁ M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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FECHA Y HORA
26/ FEBRERO/2015 12H05

Codigo de muestra
Espol.RAP.527-037/2014

PARROQUIA CHONGON MZ. 59 SI. 4 FAMILIA VALERO LEON

Resultados E —
P
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 3 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO 0PD TURBIGUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC $Ma221 ABCE SMB2154
0,8 0,67 No objetable | No objetable [ 7,02 | 28,9 <1,1 <11 <1,0
0,30a 1,5 ] No objetable No objetable <1,1

Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

FECHA Y HORA
26/ FEBRERO/2015 12H10

Codigo de muestra
Espol.RAP.528-037/2014

PARROQUIA CHONGON MZ. A S. 1 SECTOR COLIBRI SRA. PINCAY CHONILLO GRACIELA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBICIUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO2154
0,8 0,62 No objetable | No cobjetable | 7,22 _ 289 <1,1 <1,1 <10
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

.\a
Dra. ajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

- d

mﬁm. Maria Terega Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.529-037/2014

26/ FEBRERO/2015 12H25

MZ. 92A S. 7 SRA. HURTADO BELTRAN MARTINA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METQDO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC $M 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,64 No objetable | No objetable | 7,05 | 29,0 <13 <11 <10
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

<1

,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

RN, NSSTTER

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.530-037/2014

26/ FEBRERO/2015

12H45

RECINTO SAN GERONIMO VIA A LA COSTA MZ. B4 S. 03 SRA. HEREDIA MERA NORMA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100m!| NMP/100mI UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SMU221ABC SM 9221 ABCE SMaZ15A
0,9 0,59 No objetable | No objetable | 7,16 | 29,1 <1,1 <14 <1,0
0,30a1,5 L No objetable No objetable <1,1

Segiin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JuFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

b

Ing. Maria Teresg’ Amador M.
Gerente delCalidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



