LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014 TOMA DE MUESTRA 15.05.2014 P&g. 1/1

CLORO LIBRE RESIDUAL
Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 16 Series3
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 oo
MINIMO MAXIMO NMP/100ml NMP/100ml ure/ml | 45 | s
0,3 15 <1 1 Series5
MAIEETRA 3 FABGE Series6
Espol.RAP.091-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 Series/.
Espol.RAP.092-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Series8
Espol.RAP.093-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 Series9
Espol.RAP.094-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 6,0 x 10° Series10
Espol.RAP.095-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 Sariesii
Espol.RAP.096-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.097-037/2014 0,4 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.098-037/2014 0,3 <1,1 ¢l <1,0
Espol.RAP.099-037/2014 0,4 <1,1 <1,1 <1,0 CLORO LIBRE RESIDUAL
Espol.RAP.100-037/2014 0,5 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

Dra. Gloria Bajafa Jurado
Directora General y Gerente Técnico



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

FECHA Y HORA

Codigo de muestra

15/MAY0/2014 10H30

Espol.RAP.091-037/2014

COOP. CARLOS CASTRO 1. MZ. 04. S. 08 SRA. VILLAMAR MONCADA ROSA
Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100mi NMP/100m! UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 He $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SMaz15a
0,9 0,60 No objetable | No objetable | 6,30 | 26,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

<1,

0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

itos son proporcionados por el cliente

JE! Formato y los Requ

FECHA Y HORA

TOMA DE MUESTRA 15/05/2014 Pag 1/5

Codigo de muestra

15/MAY0/2014 10H49

Espol.RAP.092-037/2014

COOP. HOGAR PARA LOS POBRES MZ. 09 S. 05 SRA. PITA MERCHAN VICENTE.

PRE-
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pPH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COUIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 mmzwox_br SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM9221 ABCE SMa2158
0,8 0,66 No objetable | No objetable | 6,42 [ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones;

<1
<1,1 Sig|

.0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
ca ausencia de bacterias coliformes

El Formato y

Dra.

UFC: Unidades formadoras de colonias
los Requisitos son proporcionados por el cliente
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ajafa Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.093-037/2014

15/MAY0Q/2014 11HO5

PRE-COOP. HOGAR PARA LOS POBRES MZ. 3-1905 S

.19 SRA. ALVARES ORTIZ PATRICIA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SMAS00 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM 2154
0,9 0,90 No objetable | No objetable | 6,49 | 26,3 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.094-037/2014 15/MAYQ/2014 11H15
COOP. BASE 1 DE AGOSTO MZ. 04 S. 04 SRA. CRUZ CAMEJO SUSANA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
MEYODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SMASOOHeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92158
0,8 0,78 | Noobjetable | Noobjetable | 6,50 | 26,7 S <1,1 6,0x 10°
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tergsa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

TOMA DE MUESTRA 15/05/2014 Pag 3/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.095-037/2014 15/MAY0/2014 11H33
COOP. LUCHA POPULAR MZ. D S.5 SR. FLOR CHAVEZ PAREDES.
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °c NMP/100m| NMP/100ml| UFC/mi
METODO COURIME TRICO DPD TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 M-8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154
0,7 0,56 No objetable | No objetable | 6,55 | 26,8 <1,1 <11 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.096-037/2014 15/MAYQ/2014 11H44
COOQOP. 1 DE AGOSTO MZ. B S. 6A. SRA. JOSEFA LEON SALAS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DRD- TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154-
0,8 0,80 No objetable | No objetable | 6,58 _ 2052 <31 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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FECHA'Y HORA
15/MAY0O/2014 12H00

Codigo de muestra
Espol.RAP.097-037/2014

PRE-COOP. 12 DE SEPTIEMBRE MZ. 1-922 S. 7 ESQ. SRA. CEPEDA IDROBO EULOGIA.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001% SENSORIAL SM 500 HeB SM 9221 ABC $M9221 ABCE SMa2I5A
0,4 0,82 No objetable | No objetable | 6,55 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.098-037/2014 15/MAY0/2014 12H15

PRE-COOP. NUEVA IDEAL MZ. 3 S.5 SRA. MARIA PERES ESCOBAR

Resultados
Clero libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODA COURIMETRICO DPD TURBICIUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B SM9221 ABC 5M9221 ABCE SMI215A
0,3 0,78 No objetable | No objetable | 6,65 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <t.1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Terésa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.099-037/2014 15/MAYQ/2014 12H25

COOP. NUEVA GRANADA MZ. 6 S. 14 SR. ISMAEL CASTANEDA NIETO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
mg/| NTU oc NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H-B SM9221 ABC SM 9221 ABCE SME215A
0,4 0,60 No objetable | Noobjetable | 6,68 | 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 s No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.100-037/2014 15/MAY0/2014 12H35
COPP. NUEVA GRANADA MZ.24 S.05 SR JORGE GONSALEZ DE LA TORRE
Resultados
Clore libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/! NTU eC NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100i% SENSORIAL SMAS00 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE M 92154
0,5 0,72 No objetable | No objetable | 6,81 _ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

i

Dra. Gloria Bajafia Jurado Ing. Maria Téresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° QAE LE IC 03-005



