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CLORO LIBRE RESIDUAL
Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO ST Seriesd
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 - e
MINIMO MAXIMO NMP/100ml NMP/100ml UE/ml | 4 ,ﬁ fir mmﬁ“mmn
0,3 15 <1 g ® Series5
LESTRA §ULTADDE 1.0 Series6
Espol.RAP.081-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <10 |08 1 | Series?
Espol.RAP.082-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0 0.6 | Series8
Espol.RAP.083-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 2,0x 10° S Seriesa
Espol.RAP.084-037/2014 0,7 <1,1 <11 <10 | ° s
Espol.RAP.085-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <0 |02 e
Espol.RAP.086-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 0,0
Espol.RAP.087-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 MAXIMO
Espol.RAP.088-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.089-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 1,8x10° CLOROLIERERESIDUAL
Espol.RAP.090-037/2014 0,6 <1,1 <11 3,0x10°
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

Dra= a Bajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.081-037/2014

08/MAYO/2014 11H04

GUASMO CENTRAL MZ, 1735. S. 7. FAMILIA ROCA QUINTO

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METGDO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H-B SM 9221 ABC SM G221 ABCE SM9215A
0,6 0,62 No objetable | No objetable | 6,76 | 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.082-

037/2014

08/MAYO/2014 11H17

COOP. LOS ULTIMOS SEREMOS LOS PRIMERO MZ. H SOLAR 6 FAMILA VILLAO MEJIA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+8 SM9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
0,6 0,45 No objetable | No objetable | 6,80 | 28,6 <11 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Feresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.083-037/2014 08/MAYO/2014 11H29

COOP. 3 DE NOVIEMBRE GUASMO CENTRAL. MZ.2 5.37 FAMILIA LEON MOLINA

Resultados 3
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias : Ty er N
LS AN f Y
mg/| NTU oC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml j
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABE SM 9221 ABCE SM92154
0,7 0,80 No objetable | Noobjetable | 6,82 | 281 <11 <11 2,0X10°
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aergbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA \
Espol.RAP.084-037/2014 08/MAY0Q/2014 11H36 4
COOP. POBLADORES SIN TIERRA GUASMO CENTRAL. MZ. 2. S. 17 FAMILIA VACA PICO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU fc NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SMA500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,72 No objetable | No objetable | 6,90 | 28,5 <1,1 <1 <1,0
0,303 1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

ajafia Jurado Ing. Maria Tefesa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.085-037/2014 08/MAYO/2014 11H48

COOP. FLOR DEL GUASMO. GUASMO CENTRAL. MZ. 1743. S. 10 FAMILIA VERGARA ALABA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM3S00 HeB $M9221 ABC M 9221 ABCE SMO2154
0,6 0,75 No objetable | No objetable | 6,90 [ 28,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.086-037/2014 08/MAYOQ/2014 12H00

COOP. FILAS DEL GUASMO. GUASMO CENTRAL . MZ. 7 S. 5. FAMILIA BORJA GARCIA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 1] Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias :
mg/| NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSCRIAL M 4500 HeB $M9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
0,7 0,63 No objetable | No objetable | 6,92 [ 28,5 <11 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtn Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones: ¢ :

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales e

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

-m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.&16Fa Bajafia Jurado Ing. Maria Tefesa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.087-037/2014

08/MAY0O/2014 12H19

COOP. PERLA DEL SUR. GUASMO CENTRAL. MZ. 2 S. 6 FAMILA CASTRO CASTRO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO OFD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL Sh 4500 He B $M9221 ABC SM 8221 ABCE SMA2154
07 0,70 No objetable | Noobjetable | 6,88 | 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.088-037/2014

08/MAYO/2014 12H32

COOP. FUNDACION DE GUAYAQUIL. GUASMO CENTRAL MZ. 1774. S. 8 FAMILIA MACIAS ARAUJO

Resultados
Clore libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001% SENSCRIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,6 0,47 No objetable | No objetable | 6,98 | 28,4 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

loria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

§ﬁ

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.089-037/2014

08/MAY0Q/2014 12H43

COOP. 6 DE SEPTIEMBRE MZ. 1 SOLAR. 1 FAMILIA ALVARADO MORA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oc NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBICUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H-B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,7 0,50 No objetable | No objetable | 6,95 _ 28,9 <1,1 <1,1 1,8 x 10°
0,30a 1,5 S No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

Fm_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

FECHA Y HORA
08/MAYOQ/2014 12H55

Codigo de muestra
Espol.RAP.090-037/2014

COPP. 7-18 DE SEPTIEMBRE. GUASMO CENTRAL. MZ. 1818. S. 12 FAMILIA COLOMA PERES

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,52 No objetable | No objetable | 6,90 _ 28,2 <1,1 <11 3,0 x 10°
0,302 1,5 s No objetable No objetable <1,1

Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



