LABORATORIO PROTAL - ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014 TOMA DE MUESTRA 22.05.2014 Pédg. 1/1

LIMITE CLORO LIBRE RESIDUAL
Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 16 “ Coribaa
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 _ W
MINIMO MAXIMO NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml 1,2 [ S
0,3 1,5 <1,1 |
MUEETRA NE | Series6
Espol.RAP.0101-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 seriesd
Espol.RAP.0102-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 2,0x 10° Series8
Espol.RAP.0103-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Series9
Espol.RAP.0104-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Series10
Espol.RAP.0105-037/2014 1,0 %11 <1,1 <1,0 mmﬂ._mmsg
Espol.RAP.0106-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0107-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 1,0x 10} MINIMO MAXIMO
Espol.RAP.0108-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0109-037/2014 1,0 <1,1 <A1 <1,0 St Bl
Espol.RAP.0110-037/2014 0,6 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

U
Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA 'Y HORA
Espol.RAP.0101-037/2014 22/MAY0/2014 10H30

URB. GUAYACANES MZ. 79. S. 6 SR. MENA BURGOS ALFREDO

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPO TURBIGUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,56 No objetable | No objetable | 6,80 | 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0102-037/2014 22/MAY0/2014 10H37

URB. GUAYACANES. PARQUE "EL PALMAR" MZ. 76, 77, 78, 79

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercobias
mg/! NTU °C NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SMAS00 HB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,7 0,35 No objetable | No objetable m.mNL 29,4 <1,1 <1,1 2,0x10°
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

~G10oria Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° QAE LE IC 03-005



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 037/2014

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0103-037/2014

22/MAY0/2014 12H15

COOP. 7 LAGOS. GUASMO NORTE MZ. 1441 S. 09 SRA. ANDRADE OLVERA CLARA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/m
METODO COURIMETRICO DPD. TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SMAS00 HeB Sh 9221 ABC $M 3221 ABCE SM92154
0,8 0,56 No objetable | No objetable | 6,97 [ 28,5 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 22/05/2014 Pag 2/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0104-037/2014

22/MAYO/2014 12H30

COOP. 7 LAGOS, GUASMO NORTE MZ. 17,

S. 16. FAMILIA ZAMORA SANTANA,

o

~ N

Pl :. - = e e
Resultados h___x_“ NEW« H
3 ' B
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 2 | s - =
mg/| NTU oC NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIGUANT 1100IR SENSCRIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMAZI5A
0,8 0,62 No objetable | No objetable | 7,15 _ 28,0 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Oria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tergsa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0105-037/2014 22/MAYO/2014 12H38
FLORESTA Il MZ. A1F S. 8. SRA. NIVELO GUARACA FANNY :
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml E
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110017 SENSORIAL SM 3500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92157 i ;
1,0 0,47 No objetable | Noobjetable | 7,00 | 27,5 gl <1,1 <1,0
0,68 No cbjetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aergbias totales o
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes 1
UFC: Unidades formadoras de colonias , ’ ,
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente : = J : 5
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0106-037/2014 22/MAY0/2014 12H50
PARQUE PEQUENO CDLA. FLORESTA Il MZ. 205, 206, 207.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i¥: Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/l NTU oC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METQDO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H-0 SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,9 0,54 No objetable | No objetable | 7,20 | 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. 2 Bajafa Jurado

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005

Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0107-037/2014

22/MAY0O/2014 13H05

CDLA. LAS TEJAS MZ. 10 VILLA 2 FAMILIA ESCALANTE BATALLA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 15 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 110018 SENSCRIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
09 0,82 No objetable | No objetable | 7,00 [ 28,2 <1,1 <1,1 1,0x 10"
0,30a 1,5 s No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

[E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0108-037/2014

22/MAY0/2014 13H19

CDALA. LAS TEJAS MZ. 19 VILLA ESQUINERA FAMILIA BUSTAMANATE.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H-8 $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,9 0,76 No objetable [ No objetable | 6,97 * 28,5 <13 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

ormato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA AN 1 _
Espol.RAP.0109-037/2014 22/MAY0/2014 13H37 | ; N Ny e
FLORESTA 1 PARQUE. MZ. F3. MZ. F4. “ " JEe
Resultados b i b
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias = -
mg/l NTU oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml | PR i
METODO COURIMETAICO DPD. | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SH1 4500 H+B $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154 .. ==
1,0 0,61 | Noobjetable | Noobjetable | 6,92 | 28,2 <11 <11 <1,0 3 S
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién .
L .
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales Sk 7
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes P ;
UFC: Unidades formadoras de colonias < {
El Formato vy los Requisitos son proporcionades por el cliente e E
Codigo de muestra FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0110-037/2014 22/MAYO/2014 13H50

Dra.

FLORESTA 1 MZ. 22. VILLA. 3. FAMILIA RAMIREZ CABRERA.
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/| NTU oC NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRMETRICO 0PD | TUABIQUANT 100R SENSORIAL SM 4500 HeB 5M 9221 ABC $M 9221 ABCE M 92154

0,6 0,55 No objetable | No objetable | 7,05 | 30,8 <1,1 <1, <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Segtn Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son propercionados por el cliente

General y Gerente Técnico

jafia Juradobirectora

Ing. Maria Ter
Gerente de Calidad

a Amador M.

ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005



