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CLORO LIBRE RESIDUAL
Series2
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO L e e ] ceriois
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1,4 Sa
MINIMO MAXIMO NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml 12
0,3 1,5 <11 ; # Series5
AUESTRA 1,0 Series6
Espol.RAP.0161-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 series7
Espol.RAP.0162-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 Series8
Espol.RAP.0163-037/2014 0,7 <1,1 <1,1 <1,0 Series9
Espol.RAP.0164-037/2014 0,7 w12 <1,1 <1,0 Seen
Espol.RAP.0165-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 Caecdn
Espol.RAP.0166-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0167-037/2014 0,4 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO
Espol.RAP.0168-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0169-037/2014 0,7 <1,1 <11 <1,0 CLOROILIBRE REMDUAL
Espol.RAP.0170-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable
Los Microbioldgicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revisién

’ L
Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0161-037/2014 03/JULIO/2014 11HO5
CALLE B #1114 E. CALLE 10 Y CALLE 9 SRA. BARAHONA MORAN LUISA MARIA.
Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU oc NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODG COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SMI2154
0,8 0,82 No objetable | No objetable | 6,95 _ 26,9 <1,1 <1,1 <1,0 S
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 @,@M
Segn Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision : 7
Observaciones: .,,H
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales y T i it ,_

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0162-037/2014 03/JULIO/2014 11H15
CALLE D. 1018. ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10. SRA. MAYORGA CAMPOVERDE JUANA.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Colifermes fecales Bacterias Aercbias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100/R SENSORIAL SM 4500 H+8 SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,8 0,95 No objetable | No objetable | 7,00 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato vy los Reguisitos son proporcionados por el cliente |

o beci
ria Tefesa Amador M.

Dra. G ajafia Jurado Ing:
de Calidad

Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA 'Y HORA

Espol.RAP.0163-037/2014

03/JULIO/2014 11H21

CALLEJON PARRA #1065 PB. 1 CIN. 11- CALLE 11 AVA. SR. SANCHES PERES GERMAN.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH if Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPO TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMAZISA
0,7 0,53 No objetable | No objetable [ 7,00 | 29,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0164-037/2014

03/JULIO/2014 11H33

CRISTOBAL COLON # 1907 E. TULCAN Y CARCHI. SRA. AMERICA BURGOS.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Saber pH il3 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU oC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METOGO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H-8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,7 0,66 No objetable | No objetable | 6,98 _ 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

(.

Ing. Maria Téresa Amador M.
Gerejite de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0165-037/2014 03/JULIO/2014 11H44
GALLEGOS LARA # 3106 E. CHAMBERS Y CRISTOBAL COLON. SR. HUAYAMAVE JOUVIN TOMAS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 1o NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METOBO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SMA500 HeB SMa221 ABC M 9221 ABCE SM9215A
0,9 0,57 No objetable | No objetable | 7,00 [ 28,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No objetable 1.1

Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente i
Codigo de muestra FECHA Y HORA E
Espol.RAP.0166-037/2014 03/JULIO/2014 11H52

DOMINGO SAVIO # 511 E. TUNGURAHUA Y LIZARDO GARCIA SR. MANUEN CHIPANTIZA MORDENACHE.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/! NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/m
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,8 0,59 No objetable | No objetable | 6,98 [ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes :
UFC: Unidades formadoras de colonias o ' NG~ i
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

v

jana Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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FECHA Y HORA
03/JULIO/2014 12HO7

Codigo de muestra
Espol.RAP.0167-037/2014

ALFREDO VALENZUELA #220 E. EL ORO Y ROBLES CHAMBER. SR. PENAFIEL B. GUILLERMO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Oler Sabor pH T Coliformes totales Colifermes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ’ ac NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml .
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A
0,4 1,36 No objetable | No objetable | 7,12 | 29,3 <1,1 <1,1 <1,0 i 2
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1 | ] ¥
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision S
Observaciones: =~
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes : 2 B
UFC: Unidades formadoras de colonias -
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ¢
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0168-037/2014 03/JULIO/2014 12H16

CAMILO DESTRUGE #2927 E. ALFREDO VALENZUELA Y CJN. ALFREDO VALENZUELA. SRA. LIDIA FIGUEROA MURILLO.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
mg/I NTU °C NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,8 0,50 No objetable | No objetable | 7,01 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Gl g&u ¢

g. Maria Teresa Amador M.
Gerente ¢ Calidad

DraGloria Bajafia Jurado A

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0169-037/2014

03/JULIO/2014 12H30

GARCIA GOYENA # 2409 Y BABAHOYO FAMILIA TENEDA SEPEDA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °c NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPO. TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 H+B 5M9221 ABC SM 9221 ABCE $M 92154
0,7 0,60 No objetable | No objetable | 7,02 | 28,1 <11 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0170-037/2014

03/JULIO/2014 12H52

BABAHOYO # 2216 E. VENEZUELA Y COLOMBIA. SR VEGA GONZALES MILTON.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/! NTU aC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSCRIAL SM4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,8 0,54 No objetable | No objetable | 7,03 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra- ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



