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Series2

Series3

FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias
MINIMO MAXIMO NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
0,3 1,5 <1,1
MUESTRA JLTADQS
Espol.RAP.0181-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0182-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0183-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 7,6 X 101
Espol.RAP.0184-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0185-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0186-037/2014 0,8 <1,1 1.4 <1,0
Espol.RAP.0187-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 4,0%10°
Espol.RAP.0188-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0189-037/2014 1.3 <1,1 <1,1 2,0%10°
Espol.RAP.0190-037/2014 13 <1,1 <1,1 <1,0

W Series4

u Series5
Series6
Series7
Series8
Series9
Series10
Series11

MINIMO MAXIMO

CLORO LIBRE RESIDUAL

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision
Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

Los Microbiologicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

Dra. GloriaBajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0181-037/2014

17/JULIO/2014 11HO5

CALLE 12 ENTRE SAN MARTIN Y ARGENTINA. SR LOPEZ OLVERA CARLOS.

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU o¢ NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110017 SENSORIAL SMA500 HeB $M9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,9 0,82 No objetable | No objetable | 7,05 | 26,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable Ne objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0182-037/2014 17/JULIO/2014 11H14
LA 10MA. 1308. Y SAN MARTIN. FAMILIA NEIRA FUENTES.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METO00 COURIMETRICO OPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SMAS00He8 SM 9221 ABC $M9221 ABCE SM92154
0,9 0,75 No objetable | No objetable | 7,25 | 26,0 <l <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Téresa’ Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0183-037/2014 17/JULIO/2014 11H25
VICTOR EMILIO ESTRADA 1117 ENTRE MALDONADO Y CALICUCHIMA. SRA. VERA ANDRADE LUCIA.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPO TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM92154
0,8 0,81 No objetable | No objetable | 7,15 | 28,1 <1,1 <1,1 7,6 X 10*
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0184-037/2014 17/JULIO/2014 11H35
CALICUCHIMA 2710 ENTRE GUERRERO VALENZUELA Y GALLEGOS LARA. SR. ANANGONO ESPINOZA CELIO.
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/| NTU °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSCRIAL SM 4500 He8 SM 9221 ABC SM 5221 ABCE SMO2154

0,9 0,64 No objetable | No objetable | 7,05 | 25,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafa Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Z

\ , 2l
Ing. Maria Terglsa’Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0185-037/2014 17/JULIO/2014 11H50
ARGENTINA 3012 ENTRE GUERRERO MARTINES Y NICOLAS SEGOVIA. SRA. IBARRA PINTO NELLY MARITZA.
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU eC NMP/100mI NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIME TRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL M 4500 He SM 5221 ABC $M9221 ABCE SM9215A
0,8 0,50 No objetable | No objetable | 7,16 | 25,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,68 No objetable No cbjetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes i
UFC: Unidades formadoras de colonias 4
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente 2
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0186-037/2014 17/1ULI0/2014 11HS57
ARGENTINA 2725 Y GALLEGOS LARA. FAMILIA TORRES BASTIDAS.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |4 - er
mg/l NTU oc NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml et |
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,8 0,76 No objetable | No objetable | 7,20 [ 25,6 <1,1 <11 <1,0
0,303 1,5 & No objetable No objetable <1,1
Segln Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

: Vg ;
jana Jurado Ing. Maria Teresg’Amador M.
Gerente de Calidad

Dra.

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0187-037/2014

17/JULIO/2014 12HO08

ARGENTINA 2416 Y BABAHOYO ESQ. SRA. MORAN ORRALA LAURA.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPG TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB $M9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,8 0,54 No objetable | No objetable | 7,12 | 25,6 <1,1 <1,1 4,0% 10°
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtn Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0188-037/2014

17/JULI0/2014 12H20

FRANCISCO DE MARCO 2726. Y ABEL CASTILLO. FAMILIA VERGARA.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU aC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 H+B $SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,68 No objetable | No objetable | 7,10 [ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Terega’Amador M.
Gerente dé Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0189-037/2014 17/JULIO/2014 12H35
AVENIDA DEL EJERCITO Y CUENCA ESQ. SR. INMOB RONQUILLO BAQUERIZO.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Oler Sabor pH a7 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B SM9221 ABC M 9221 ABCE SMa2154
1,3 0,47 No objetable | No objetable | 7,15 | 26,0 <1,1 <1,1 2,0X10°
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0190-037/2014 17/JULIO/2014 12H48

JOSE DE ANTEPARA 2329 ENTRE CAPITAN NAJERA Y FEBRES CORDERQ. "TALLER MECANICO JARAMILLO"

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METGDO COURIME TRICO DPD TURBIQUANT 110017t SENSORIAL SM 4500 HB M 9221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
13 0,55 No objetable | No objetable | 7,14 _ 26,3 <39 <13 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <11

Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Jana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente’de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005



