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CLORO LIBRE RESIDUAL

Series2

Series3

% Series4

w SeriesS

Series6

Series7

Series8
Series9
Series10

Series11

FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 1,6 :
CLORO LIBRE RESIDUAL Coliformes Totales | Coliformes fecales | B.aerobias| 1.4
MINIMO MAXIMO NMP/100m NMP/100mI urc/mt | 15
0,3 1,5 _ <1,1 10
MUESTRA RESULTADQS
Espol.RAP.0191-037/2014 0,8 <11 <11 a0 |28
Espol.RAP.0192-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 |06
Espol.RAP.0193-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <10 | o4
Espol.RAP.0194-037/2014 0,8 <1,1 <1,1 <1,0 -
Espol.RAP.0195-037/2014 1,0 <11 <1,1 <1,0 :
Espol.RAP.0196-037/2014 1,0 <1,1 <1,1 <10 |00
Espol.RAP.0197-037/2014 0,9 <1,1 <1,1 <1,0 MINIMO _ MAXIMO
Espol.RAP.0198-037/2014 1,0 1.1 <1,1 <1,0
Espol.RAP.0199-037/2014 0,9 a1 a1 <1,0 RO BRI
Espol.RAP.0200-037/2014 0,9 <11 <1,1 <1,0

Los Microbiolégicos de 10 puntos analizados, cumplen con los requisitos de la Norma INEN 1 108

NOTA: Los 10 puntos analizados, el Cloro Libre Residual cumple con los requisitos de la Norma INEN 1 108: 2011 Cuarta revision

Con relacién al Sabor y Olor, de los 10 puntos analizados en la RAP, se puede evidenciar en Olor y Sabor es No objetable

: 2011 Cuarta revision

Dra-

ia Bajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0191-037/2014

24/JULIO/2014 10H19

30 AVA. 1024 ENTRE ARGENTINA Y PORTETE. SR. CALI VELIZ.

Resultados
Cloro libre residual ~ Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes Totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU [-1ef NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD! TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B. M 9221 ABC 5M 9221 ABCE SMO215A
0,8 1,31 No objetable | No objetable | 6,90 | 26,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtn Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0192-037/2014

24/JULIO/2014 10H25

MALDONADO ENTRE LA 28 Y LA 29. SRA. SOLORZANO JURADO ROSA LAURA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH 13 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU eC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPO! TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SMA500 HeB SM9321 ABC SM9221 ABCE SMA2ISA
0,8 0,81 No objetable | No objetable | 6,92 _ 25.7 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Directora General y Gerente Técnico

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mm_uo_.zbt.oumw-cwwxmoph 24/JULIO/2014 10H44
CALICUCHIMA 4607 CALLE 22 Y CALLE 23. SRA. MONICA QUIMIS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias e
mg/! NTU °oC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICOBPG | TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 2154
0,8 0,67 No objetable | No objetable | 7,13 | 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 S No objetable No objetable <1,1
Segin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA P i
Espol.RAP.0194-037/2014 24/JULIO/2014 10H56 ™ : j
CALLE 24 ENTRE PORTETE Y ARGENTINA 1220. SR. EMILIO HERMIDA e > _
Resultados -
.
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias [
mg/l NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURTMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154
0,8 1,24 No objetable | No objetable | 7,08 | 27,7 <1,1 <1,1 <10
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,k
Segtin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales \ {
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

2 _—

_ ‘L % e
Jana Jurado :&m&nm:m\ﬂm esa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0195-037/2014 24/1ULI0/2014 11H18
20 AVA. 1015 ENTRE ARGENTINA Y SAN MARTIN. SRA. ANA MATILDE VILLARUEL MENENDEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
meg/! NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM92154
1,0 0,90 No objetable | No objetable | 6,96 | 26,8 <1,1 <11 <10
0,68 No objetable No objetable <14
Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colenias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA 74
Espol.RAP.0196-037/2014 24/JULI0/2014 11H26 \\\
MALDONADO Y LA 20 AVA. 4007. SRA. CECILIA GOMES. S
Resultados G
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias X
mg/| NTU eC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC 5M 9221 ABCE M 92154
1,0 1,16 No objetable | No objetable | 7,11 | 27,5 <11 <1,1 <1,0 _
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales i ;
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes S %
UFC: Unidades formadoras de colonias ! Ty
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Ing. Maria Teres ador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0197-037/2014

24/JULIO/2014 11H41

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente

SAN MARTIN Y LETAMENDI. FAMILIA MEJIA.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi K
METODO COLIRIMETRICO DPD. TURBIQUANT 110018 SENSCRIAL SMASD0 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMI215A
0,9 1,03 No objetable | No objetable | 7,21 | 26,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

{ Ll

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0198-037/2014

24/JULIO/2014 11H53

16 AVA. BALZAR 628. Y MALDONADO. SRA. ARACELY SALVATIERRA FRANCO.

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU oC NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B $M 9221 ABC $M 9221 ABCE 592154
1,0 0,89 No objetable | No objetable | 7,06 | 27,5 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Ta Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

-

Ing. Maria Tere

ACREDITACION N° OAE LE IC 03-005
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0199-037/2014

24/JULIO/2014 12H04

15 AVA. 1009. ENTRE SAN MARTIN Y LETAMENDI. SRA. MAYRA CEDENO.

TOMA DE MUESTRA 24/07/2014 Pag 5/5

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPO TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 Hell SM 3221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,9 1,19 No objetable | No objetable [ 7,00 | 28,2 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Segun Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0200-037/2014

24/1ULI0/2014 12H14

CALICUCHIMA Y LA 13 AVA. 1215. FAMILIA SALCEDO.

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
0,9 0,66 No objetable | No objetable | 6,90 _ 29,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Noma INEN 1 108: 2011 Cuarta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

ajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

e

Ing- Maria Teresa/ Amador M.

)

ACREDITACION N°® OAE LE IC 03-005



