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REFERENCIAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES LAS ESCLUSAS

SIMBOLOS
NOTAS
HOJA No. PLANO No. NOMBRE DEL PLANO

1 6-01 HOJA DE TITULO Y MAPA DE LOCALIZACION
2 6-02 LISTA DE PLANOS
13 c-02 PLANTA DE LOCALIZACIGN FINAL
6 6-06 PERFIL HIDRAULICO DE LA PLANTA PROPUESTA
7 G-07 CAUDAL Y BALANCE DE MATERIA ARO 2030 CON TRATAMIENTO PRIMARIO — TIEMPO SECO REVISIONES
8 c-08 CAUDAL Y BALANCE DE MATERIA ANO 2030 CON TRATAMIENTO PRIMARIO — TIEMPO HUMEDO
28 M-01 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA — HOJA 1
29 M-02 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUA — HOJA 2 1 | PRECALIFICACIGN CONTRATISTAS | 01/11/14 | PER
30 M-03 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ESPESADO DE SOLIDOS N DESCRIPCION FECHA | APRB.
31 M-04 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ESTABILIZACION Y DESHIDRATACION DE SOLIDOS INTERNATIONAL TER SERVICES
32 M-05 DIAGRAMA DE FLUJO DEL TRATAMIENTO DE AGUA - HOUA 1 Intera ua
33 M-06 DIAGRAMA DE FLUJO DEL TRATAMIENTO DE AGUA — HOJA 2 g
34 M-07 DIAGRAMA DE FLUJO DEL TRATAMIENTO DE AGUA — HOJA 3
35 M-08 SISTEMA MECANICO DE AGUA DE CALENTAMIENTO DE GRASAS Y ACEITES
36 M-09 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DEL AGUA DE SERVICIO DEL EFLUENTE INTERNATIONAL WATER SERVICES
341 M-314 PERFIL LONGITUDINAL — EMISARIO SUBFLUVIAL
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EDIFICIO DE GENERADORES Y CENTRO DE CONTROL
1 ESTRUCTURA DE PRETRATAMIENTO 12| DE MOTORES (COM) 23 | GARITA DE ENTRADA i ,
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5 | PRE-AIREACION TANQUES DE FLOCULACION 16 | CANALES DE MEDICION 31 | ESPESADOR POR GRAVEDAD NUEVO (FUTURO) EXISTENTE _
6 | ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS (FeCl ) 17 | UNIDADES DAF PARA GRASAS Y ACEITES (FOG) 32| TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LODO DIGERIDO DISENADOR: PETER ROBINSON
7 | EDIFICIO DE SOPLADORES 18 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES 33 | EDIFICIO CAMPAMENTOS DE CONTRATISTA DIBUJG: REVISION:
8 | CLARIFICADORES PRIMARIOS 19 | EDIFCIO DE PERSONAL Y DE SERVICIOS 34 | RECIBO DE REISDUOS DE GRASAS Y ACEITES CAMARONERAS 1GA E
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y AGUA DE co 40 30 —T0—5 5om INDICADA OCTUBRE 2014
10 21| EDIFICIO DE MANTENIMIENTIO
SERVICIO — PTAR BIOLGGICA Y FILTROS 11000 oA NOMBRE ARGHIVO:
1 SOLIDOS DESHIDRATADOS CON PRENSA BANDAS 22 | RECIBO DE RESIDUOS SEPTICOS 13 DE 360 c-02

XREFs=..\.. \TBlock\#1082-000~Esclusas T8, ..\..\Base(HS)\ESC~SP~TP—PB, ..\..\Base(HS)\ESC—SP—ST-PB, ..\..\Bose(HS)\ESC-HW-G, ..\..\Base(HS)\ESC—FL~G, ..\..\Base(HS)\ESC—GC—G, ..\..\Basa(HS)\ESC-BL-C, ..\..\Base(HS)\ESC-GT~G, ..\..\Base(HS)\ESC-STHK~G, ..\..\Base(HS)\ESC-BRD~LP, ..\..\Base(HS)\ESC-DWT—TP, .\..\Base(HS)\ESC—EBG, ..\..\Base(HS)\ESC~CBG, ..\..\Base(HS)\ESC—SP—ST-PB~F1B, ..\..\Base(HS)\ESC~GBT-TP, ESC-SP~TP—XB, ..\..\Base(HS)\ESC-DIG-C
IMAGEs=



REFERENCIAS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAS ESCLUSAS — PERFIL HIDRAULICO
CONDICION
6:3‘63m3/s 9,69 9,44 9,19 8,50 7,28 6,33 2,57 (1) | 3,67 (2) 2,33 (1) | 3,43 (2)
Op:7‘26m3/s 9,96 9,45 9,31 8,62 7.44 6,34 4,28 (1) | 4,62 (2) 33 (1) 1375 (2)
Qp=7,26m>/s CON
DOS CLARIFICADORES 10,03 9,45 9,31 8,62 7,58 6,35 4,28 (1) [ 4,62 (2) 3,31 (1) | 3,75 (2) SIMBOLOS
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SOLIDOS DESHIDRATADOS
25-30% (SOLlDOS SECOS)
HACIA RELLENO SANITARIO
CALIDAD DEL EFLUENTE FINAL mg/L LINEA LIQUIDA CON QUIMICOS LINEA DE S6LIDOS SOLIDOS DESHIDRATADOS HACIA RELLENO
SANITARIO CON QUIMICOS
SN | con PARAVETROS ONENONNO ® ® ©® | @ ®
QuiMicos | QuiMIcos 7 DIAS_ | 5 DIAS
CUENCA DE CUENCA DE HACIA HACIA EFLUENTE S6LIDOS S6LIDOS SOLIDOS SOLIDOS SEMANA SEMANA
PRADERA GUASMO H AFLUENTE  |REJILLAS FINAS |DESARENADORES FINAL PRMARIOS | ESPESADOS DIGERIDOS  |DESHIDRATADOS
DBOs 101 £ 76 s 3,02 0,61 3,63 3,66 3,66 3,63 - - - -
CAUDAL m'/s PES(%,S;CO 15,6 21,8
L/s - - - - - - 22,6 7.2 7,6 07
mg/L 119 157 126 131 130 76 - - - -
DBO5 PESO HUMEDO
SsT 64 42 D 3,1 8,3 39,5 M4 4,0 32,3 - - - - (TPD) 57,8 80,7
ssT ma/L 100 133 105 109 106 42 - - - -
% ST - - - - - - 1,5 45 2,5 27 VOLOMEN
(m*/DIA) 521 72,7
) 26,0 7,0 32,9 34,5 33,6 17,9 29,3 27,8 16,4 15,6
CRITERIO DE LA DESCARGA DEL EFLUENTE
COLIFORMES 1 M /100mI 107 107 107 107 7 <1000 ) ) ) i
DBOs SST NOTAS:
NOTAS:
0 MENOR 0 MENOR 1. LA CARGA MASICA DE DBO Y DE SST DEL AFLUENTE AUMENTA UN 10% POR LA CONTRIBUCION DE AGUA DE ESCORRENTIA APORTADA POR LAS VIAS Y AFLUENCIA DE
CAUDAL ENTRANTE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

H: \41090-000-guayt
Last Saved:  Oct 29

SOLIDOS PRIMARIOS = LODO PRIMARIO CRUDO + LODO QUIMICO

2.
3. LA ADICION DE FeCl; EN TIEMPO HOMEDO ES DE 20 mg/L Y SE GENERAN APROXIMADAMENTE 2,40 TPD DE LODO QUIMICO.
4 ANTES DE LA DIGESTION ANAEROBIA, EL CAUDAL DE SOLIDOS ESPESADOS RECIBE EL APORTE DE GRASAS Y ACEITES RETENIDOS, Y DE ESPUMAS CONCENTRADAS.

DIRECTOR DEL PROYECTO: EFRAIN ARMIJOS

SUPERVISOR TECNICO DEL PROYECTO: RAMON DUQUE M.

JEFE DE TRATAMIENTO Y CANALES: ANGELA CASTANO

DISENADOR: PETER ROBINSON

DIBUJG: REVISION:

IGA EA
ESCALA: FECHA: .

INDICADA OCTUBRE 2014
HOUA: NOMBRE ARCHIVO:

8 DE 360 6-08
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— i 0 .
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= — = = o POR GRAVEDAD CANALES DE | O MENOS
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o0 00 0J0 O |
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e85 77 B 2 I
CRIBADO { A\
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- CLASIFICADOR AIREACION/
PRENSA DE ARENAS FLOCULACION \ | L4
CAUDAL DE SOLIDOS ! REILLAS 2
mm

‘—D RECICLADOS DE LAS \
UNIDADES DE PROCESO

Q-@-» EMISARIO
REVISIONES
SOLIDOS SECOS /\ ESPESADOR
0,
<1> 40 A) * A‘ CRIBADO DE LODOS POR 1 |PRECALIFICACION CONTRATISTAS | 01/11/14 PER
o—0 FINO GRAVEDAD N° DESCRIPCION FECHA | APRB.
ESTACION DE INTERNATIONAL WATER SERVICES
BOMBEO DE f )
PRADERA Interagua
PRENSA f\’\_A'
BANDA [exe10X0] ALMACENAMIENTO DE A INTERNATIONAL WATER SERVICES
SOLIDOS ESPESADOS DIGESTION
ANAEROBICA
(MESOFILICA)
Environmentsl Enginsars & Scisntists
999 Ponce de Leon Boulevard, Suite 1150
Coral Gables, FL 33134
Certificate of Autharization Number: 2771
SOLIDOS DESHIDRATADOS
25-30% (SOLIDOS SECOS) PLANTA DE
HACIA RELLENO SANITARIO TRATAMIENTO DE
.| | CALIDAD DEL EFLUENTE FINAL mg/L LINEA LIQUIDA CON QUIMICOS LINEA DE SOLIDOS SOLIDOS DESHIDRATADOS HACIA RELLENO AGUAS RESIDUALES
g SANITARIO CON QUIMICOS LAS ESCLUSAS
SN | con PARAMETROS OO0 ® | © ® | @ ®
QUIMICOS | QuIMICOS 7 DIAS_ |5 DIAS CoNTENS:
£ CUENCA DE CUENCA DE HACIA HACIA EFLUENTE S6LIDOS S6LIDOS SOLIDOS SOLIDOS SEMANA SEMANA ‘
z PRADERA GUASMO H AFLUENTE  |REJILLAS FINAS |DESARENADORES FINAL PRMARIOS | ESPESADOS DIGERIDOS  |DESHIDRATADOS CAUDAL Y BALANCE DE
E DBOs 120 94 m*/s 2,23 0,43 2,66 2,69 2,69 2,66 - - - - PESO SECO 155 o7 MATERIA ANO 2030 CON
CAUDAL s - - ~ - - - . 69 4 07 (TPD) ' ' TRATAMIENTO PRIMARIO
28 ! ! ! ! TIEMPO SECO
By mg/L 147 201 156 163 155 94 - - - -
©8 DBO5 PESO HUMEDO
iz SST 72 52 TPD 28,3 7.5 35,8 37,8 36,0 29,9 - - - _ (TPD) 57,4 80,4
%é SST mg/L 123 168 130 135 127 52 - - - - DIRECTOR DEL PROYECTO: EFRAIN ARMIJOS
g8 % ST - - - - - - 1,5 45 2,6 27 VOLOMEN 517 224
i TPD 23,7 6,2 29,9 3,4 29,5 16,6 28,4 26,9 16,3 15,5 (m"/0IA) ' ' SUPERVISOR TECNICO DEL PROTECTO: RAMON DUQUE M.
?«E CRITERIO DE LA DESCARGA DEL EFLUENTE JEFE DE TRATAMIENTO Y CANALES: ANGELA CASTANO
g° (F:%LFLOERSMES NMP /100ml 107 107 107 107 107 <1000 - - - -
DBOS SST NOTA DISENADOR: PETER ROBINSON
100mg/L 100mg/L NOTAS: 1. TPD = TONELADAS POR DIA DIBUJG: oA REVISION: e
0 MENOR 0 MENOR
] 1. SOLIDOS PRIMARIOS = LODO PRIMARIO CRUDO + LODO QUIMICO ESCALA: FECHA:.
2 2. LA ADICI6N DE FeCl; EN TIEMPO SECO ES DE 40 mg/L Y SE GENERAN APROXIMADAMENTE 3,52 TPD DE LODO QUIMICO. INDICADA OCTUBRE 2014
it 3. ANTES DE LA DIGESTISN ANAEROBIA, EL CAUDAL DE SOLIDOS ESPESADOS RECIBE EL APORTE DE GRASAS Y ACEITES RETENIDOS, Y DE ESPUMAS T R ARG,
g4 CONCENTRADAS. 7 oE 360 607
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AEL.9.00

NOTAS:

1. PARA DAR CLARIDAD AL DIAGRAMA NO SE MUESTRAN LAS

LINEAS DE LODOS, ESPUMAS, DESARENADO Y PRENSADO DEL

CRIBADO

PARA CONTINUACION VER PLANO M-02

e R
MEZCLA RAPIDA PARA
SOLUCION DE NaOCL
~o
CANALES DE MEDIDA
DE AGUA TRATADA

@ SOLUCION DE NaOCL —==—|
A

VERTEDERO DEL
CLARIFICADOR
PRIMARIO AEL 6.30

CLAFIRICADOR
PRIMARIO No.4
(FUTURO)

CLARIFICADORES
PRIMARIOS
(3 UNIDADES + 1 FUTURA)

REFERENCIAS

SIMBOLOS

NOTAS

REVISIONES
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REFERENCIAS
TIEMPO DE CONTACTO DE CLORO EN LA CONDUCCION DEL EFLUENTE
Q (m’/s) 1,0 1,85 3,7 5,5 7,4
RIO GUAYAS
TIEMPO DE DETENCION SIMBOLOS
(MINUTOS) 120,3 69,0 38,2 27,8 21,6 % %
CANAL DE DESCARGA
DE REBOSE
VERTEDDERO DE EXCESOS
EL. 3120 NOTAS
VERTEDDERO DE CONTROL S
HIDRAULICO. -EL. 1,00 ‘ ‘
CONDUCCION DEL EFLUENTE
BOX DE DOS CELDAS DE
2 20mx 2.20m _ :ﬂ T O ﬂ;
CAMARA DE /
DESCARGA REVISIONES
EMISARIO
@ 2000mm
1 |PRECALIFICACION CONTRATISTAS | 01/11/14 PER
N°® DESCRIPCION FECHA | APRB.
INTERNATIONAL WATER SERVICES
Interagua
CONEXION PARA EL FUTURO ’\’\,A—
EFLUENTE SECUNDARIO INTERNATIONAL WATER SERVICES
e — — — — — — — — >
NIVELES DEL AGUA (MSNM - DATUM IGM)
Environmentsl Enginsars & Scisntists
NIVEL P e et s 1%
TERRENO i Certificate of Authorization Number: 2771
EXISTENTE RIO GUAYAS ALTURA MAXIMA DEL AGUA EL. 3,10
R I B S ? PLANTA DE
PARA CONTINUACION VER PLANOM-01 | A ALTURA NORMAL DEL AGUA EL. 2,00 TRATAMIENTO DE
5 MEZCLA RAPIDA PARA MAREA BAJA EL. (-)2,00 AGUAS RESIDUALES
= / SOLUCION DE NaOCL LAS ESCLUSAS
3 CONTENIDO:
5 CANALES DE MEDIDA DE
. AGUA TRATADA CON MEZCLA DIAGRAMA DE FLUJO DEL
N PARA SOLUCION DE NaOCL PROCESO DEL TRATAMIENTO
3 DE AGUA — HOJA 2
B —~=—— SOLUCION DE NaOCL
éé L DIRECTOR DEL PROYECTO: EFRAIN ARMIJOS
- EFLUENTE DE LOS
& CLARIFICADORES SUPERVISOR TECNICO DEL PROYECTO: RAMON DUQUE M.
%é JEFE DE TRATAMIENTO Y CANALES: ANGELA CASTANOQ
é&g DISENADOR: PETER ROBINSON
g DIBUJG: REVISION:
IGA EA
g8 ESCALA: FECHA: .
gé INDICADA OCTUBRE 2014
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SOLIDOS PRIMARIOS
BOMBAS Y TUBERIAS

CLARIFICADOR
PRIMARIO No.1

BOMBAS DE SOLIDOS
(VER TUBERIA ABAJO)

@200mm

ESPUMAS (TIP.)
VER PLANO M-08

CLARIFICADOR
PRIMARIO No.2

CAJA DE
ESPUMAS (TIP.)

POZ0 DE SOLIDOS
SEDIMENTADOS (TIP.)

CONFIGURACION DE LA TUBERIA
DE SOLIDOS PARA CADA
CLARIFICADOR PRIMARIO

CLARIFICADOR
PRIMARIO No.3

Lo
P

AGUADE ¢

SERVICIO ”

SOLIDOS

CONCENTRACION

ESPESADOS A UNA /
POzO /

DEL4AL5% ST

REJILLAS FINAS DE 2mm
(2 UNIDADES)
Dxct—
REJILLA No.1 REJILLA No.2 TRASNPORTADOR
DE TORNILLO (TIP.)
— —
[ 0 0700 0
[VAmva VARV v " [N VAR VARV ARVARVARVARVALVALVARVARVALVALVARVALVARVAL VAL VARV
J( J(
MATERIAL

sl AGUA DE AGUA DE

= = SERVICIO SERVICIO CRIBADO

© s

0 v

o o

A 45%ST
0,5A1,5% ST =
=
0
<
CONTROL CONTROL
DE OLORES DE OLORES
- S — |
o =l REBOSE HACIA o = == REBOSE HACIA
ﬂ; > ESTACION DE BOMBEO ﬂ; > ESTACION DE BOMBEO
DE PROCESOS AGUADE ¢ It DE PROCESOS
SERVICIO 7
g SOLIDOS
ESPESADOS A UNA *
y CONCENTRACION
DEL4AL5 % ST
POZO
ESPESADOR POR GRAVEDAD
(2 UNIDADES)

|

:: |
HACIA DIGESTORES ‘
|

|
HACIA DIGESTORES ‘
|
|

<
<
=
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=
<C
ha

o
o
w
>
=
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DIGESTORES MESOFIILICOS
(3 UNIDADES + 1 FUTURA)

HACIA BIOGAS
VER PLANO M-202

l

(2) BOMBAS

(2) BOMBAS
DE MEZCLA

DE MEZCLA

-—
INTERCAMBIADORES l -

SOLIDOS ESPESADOS A 4,5% ST + BOMBAS E
DE CALOR

PARA CONTINUACION VER PLANO M-03

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

DE LODO DIGERIDO
(2) BOMBAS T 25.000m®
DE MEZCLA Vs
\

[ \

\ No.4 J

\  FUTURO ,

~ -

~—

CONVENCIONES:

IZHZD BOMBA DE SOLIDOS DE CAVIDAD PROGRESIVA

ey VALVULA DE TAPON
@ VALVULA DE CONTROL DE CAUDAL
™ VALVULA DE CHEQUE

@ MEDIDOR DE CAUDAL

ST CONCENTRACION DE SOLIDOS SECOS TOTALES,
EN PORCENTAJE DE SOLIDOS

SISTEMA DE
POLIMEROS

% pxt ()

RECICLADO

SOLIDOS PRIMARIOS

DEHIDRATADOS
(27% + ST) (TIP.)

SOLIDOS DESHIDRATADOS
CON PRENSA BANDA

(4 UNIDADES)

ASPERSION DE
AGUA (TIP.)

PRENSA BANDA No. 1
—y
[ =
SEone AGUA DE
| == SERVICIO
i
FILTRADO HACIA
ESTACION DE
%%"(’)'EC’EECS) gSE SOLIDOS PRIMARIOS
DESHIDRATADOS AL
279% + ST LLEVADO AL
RELLENO SANITARIO
Y
PRENSA BANDA No.2
—y
[~ |
Chionue AGUA DE
=X SERVICIO
FILTRADO HACIA
ESTACION DE BOMBEO
DEPROCESOS = SOLIDOS PRIMARIOS
DESHIDRATADOS AL
27% + ST LLEVADO AL
RELLENO SANITARIO
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REFERENCIAS

TRES (3) TUBERIAS DE
ALIMENTACION DE QUIMICOS
(@ 300mm, TIP)
SOLUCION DE FeCL3 ~ - LINEA RESERVADA PARA
Q_’ - ALIMENTACION DE QUIMICOS
MONOTOR NIVEL H,S
SIMBOLOS
SOLUCION DE NaOCL .
i > 9 250mm o AIRE DEL SOPLADOR
(1700m?/s)
2 300mm CONTROL DE OLORES
el NOTAS

ESTACION DE % 300mm ?

BOMBEO DE r
PROCESOS DE
LODOS TIPO C ; ; £ ;

£ F F £ 7 S S I | M
0
ESTACION DE 2 1800mm r- e o o o
BOMBEO ( )
PRADERA % R BORCE L [ == REVISIONES
N :vﬂo DDD OUQDOODO[) D:UVGDOOO
P< son" Sbedo Zn" Joog ZZ” RN ) HACIA ESTRUCTUA 1 |PRECALIFICACION CONTRATISTAS | 01/11/14 | PER
0”300 005 o OOZOZ" a"anUGOO ) ® L DE REJILLAS N° DESCRIPCION FECHA [ APRB.
ESTACION DE ¢ 700mm - LN A AL A | (PLANO M-08) INTERNATIONAL WATER SERVICES
BOMBEO ( )j , S Interagua
GUASMO H CAMARA AIREADA DE & % ’\A—
MEZCLA DEL AFLUENTE -_——
TRAMPA
DER O C A S INTERNATIONAL WATER SERVICES

Environmentsl Enginsars & Scisntists

E 999 Ponce de Leon Boulevard, Suite 1150
o Coral Gables, FL 33134
% Certificate of Autharization Number: 2771
BY-PASS PLANTA DE
< VER DIAGRAMA DE PROCESO EN PLANO M- TRATAMIENTO DE
i | T T T T T T T AGUAS RESIDUALES
£ b @E b | HACIA - AGUA DE SERVICIO | LAS ESCLUSAS
& | CLASIFICADOR I
£ m DE ARENAS X CONTENIDO:
. | A | DIAGRAMA DE FLUJO DEL
- TRATAMIENTO DE AGUA
o | REJILLAS I
% ( ) HOJA 1
= NOTAS: .
%52 1. LA LOCALIZACION DE LAS COMPUERTAS TIPO STOP-LOG = |:| [
i PARA AISLAR LAS UNIDADES DE PROCESO, NO SE MUESTRAN : ENTREGA DE I
éé PARA DAR CLARIDAD AL DIAGRAMA. O‘ M —l ® RESIDUOS SEPTICOS DIRECTOR DEL PROYECTO: EFRAIN ARMIJOS
%; Q Q Q SUPERVISOR TECNICO DEL PROYECTO: RAMON DUQUE M.
=3 | ° |
Fu I ; I JEFE DF TRATAMIENTO Y CANALES: ANGELA CASTARO

ESTACION DE BOMBEO DE |
PROCESOS TIPO C CON POZO -~ - = - - - = - - - - - DISENADOR: PETER ROBINSON
HUMEDO RECTANGULAR DBV REVISION:
(3 BOMBAS) IGA EA
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REFERENCIAS

BOMBAS PARA AGUA DESARENADORES TIPO VORTICE
DEL CANAL HIDRAULICO (3 UNIDADES + 1 FUTURA) VERTEDERO EN
DE TRANSPORTE ESTRUCTURA DE
COMPUERTA CONTROL HIDRAULICO
DESLIZANTE (TIP.) FUTURO VORTICE No.4
==
REJILLAS REJILLAS Iindm = —H
EE— GRUESAS FINAS ! d . E] w‘ ‘— -— — — — — — — - SIMBOLOS
 —
——|F — — —»
L=
No.1 ? Not | (E ==
® P T
{ / HACIA NOTAS
DESHIDRATACION
VORTICE No.3 DE ARENAS
No.2 No.2 ’ = =
. M ? ? M > 1 e > .
———|
l [ ] l — CAUDAL HACIA
1 PRE-AIREACION
|_, TN TANQUES DE
- FLOCULACION
DE LA CAMARA DE o | o cmaBreass I 1] CANAL DE BY-PASS - . S REVISIONES
MEZCLA DEL AFLUENTE
VORTICE No.2 I 1 |PRECALIFICACIGN CONTRATISTAS | 01/11/14 | PER
/\ N° DESCRIPCION FECHA | APRB.
= = INTEBNATIONAL WATER SERVICES
1 > - Interagua
o— —| 1
No:3 / No3 |/ ~NJ=
® M ? ? M . - INTERNA%ATER SERVICES
VORT'CE NO1 Environmentsl Enginsars & Scisntists
999 Ponce de Leon Boulevard, Suite 1150
Coral Gables, FL 33134
Certificate of Autharization Number: 2771
No.4 No.4 = =
[ ¢ — o -
® - — PLANTA DE
[ ] ® TRATAMIENTO DE
) S | AGUAS RESIDUALES
LAS ESCLUSAS
3 CANAL HIDRAULICO PARA
£ /_ TRANSPORTE DEL CRIBADO CONTENIDO:
% Y BOMBEO DE ARENAS,
. MATERIAL SE REQUERE 1 (UNA) EN CADA DIAGRAMA DE FLUJO DEL
- CRIBADO ; ; DESARENADOR TIPO VORTICE, TRATAMIENTO DE AGUA
3 PARA CARGAS ALTAS DE SOLIDOS HOJUA 2
RESIDUO
LiQuibo N

- MATERIAL
CRIBADO DIRECTOR DEL PROYECTO: EFRAIN ARMIJOS

SUPERVISOR TECNICO DEL PROYECTO: RAMON DUQUE M.

awings\Esclusas PTAR\Mech\41090-000 ESC~HS M—08.dwg
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RESIDUO MATERIAL
JEFE DE TRATAMIENTO Y CANALES: ANGELA CASTANO
LiQuipo CRIBADO
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LAVADOR / COMPACTADOR DE RESIDUOS PBNG A RSN
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PRE-AIREACION TANQUES DE FLOCULACION
(2 UNIDADES + 1 FUTURA)

HACIA LA CAMARA AIREADA @
DE MEZCLA DEL AFLUENTE i
- N :jHQ I
4 4 4 :
|
|
|
|

CLARIFICADORES PRIMARIOS
(3 UNIDADES + 1 FUTURA)

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
DE SOLUCION H,S — POZO DE
X X X ALIMENTACION
PR v A
= VERTEDERO
7,
SOPLADORES (2)
*ﬂ* POLIMERO
— ) N
@9 (o] | ] || [v]
CONTROL DE OLORES \
a
[ J
Y 0 < Y CLARIFICADOR
= o PRIMARIO No.1
FLUJO DESDE CJO _[| o]o o o 0%[0%q°0%0 fo o oo 094 0%0 7:
DESARENADORES =30 B (0| ocolegs oo fo a0 1 o mdas
. o 0% 0fo o 0 o0’offo 099
TIPO VORTICE 002022000 oooonu oz 0202202 AN

L CANAL DE BY-PASS »l

CLARIFICADOR
PRIMARIO No.3

CLARIFICADOR
PRIMARIO No.2

| /
/
N2

CLARIFICADOR *

PRIMARIO No.4

SISTEMA DE
GENERACION
DE
HIPOCLORITO
T
|
|
TANQUES DE |
ALMACENAMIENTO |
DE HIPOCLORITO |
|
|
NaOCL t — — — —
Cly
o DESGOn
. DE REBOSE
BIOLOGICO \
/ ‘
Y~ [ 7 A
L1 L1
CAMARA DE
CANALES DESCARGA
DE MEDIDA
NOTAS:

1. EL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE SOLIDOS PRIMARIOS
Y ESPUMAS, NO ES MOSTRADO..

2. LOS QUIMICOS (POLIMERO Y FeCl ) SERAN ADICIONADOS
ONICAMENTE CUANDO SE NECESITE ALCANZAR LOS
REQUERIMIENTOS DEL EFLUENTE.

3. LA LOCALIZACIGN DE LAS COMPUERTAS TIPO STOP-LOG
PARA AISLAR LAS UNIDADES DE PROCESO, NO SE MUESTRAN
PARA DAR CALRIDAD AL DIAGRAMA.

4. EL NIVEL DEL POTENCIAL DE REDOX (6XIDO — REDUCCION U
ORP) ES MONITOREADO EN LOS TANQUES DE PRE—AIREACION
Y CONTROLA LA OPERACION DE LOS SOPLADORES PARA
SUMINISTRO DE OXIGENO Y MINIMIZAR LA FORMACION DE
SULFURO. EL RANGO APROXIMADO DE ORP EN EL CAUDAL
HACIA LOS CLARIFICADORES PRIMARIOS ESTA DIRIGIDO DE
(-)40 A (+)50 mV UTILIZANDO ELECTRODO DE REFERENCIA
'SILVER/SILVER CHLORIDE".

RIO

GUAYAS

i

EMISARIO
(2000mm@ CON
DIFUSORES)
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REFERENCIAS

TRATAMIENTO
, BIOLOGICO
CICLO DE AGUA CALIENTE DE TRES MINUTOS POR CADA REVOULCION SECUNDARIO
COMPLETA DEL BRAZO MECANICO. (TIEMPO AJUSTABLE). LA VELOCIDAD EFLUENTE
DEL RASTRILLO BARRELODOS EN EL EXTREMO EXTERIOR ES DE 1m/min. FILTRO ‘ PRIMARIO
BIOGAS ‘
Pl
BARRELODODS SIMBOLOS
CALDERANo.1 ~ CALDERANo.2 AGUA DE SERVICIO
CAJA COLECTORA O INTERCAMBIADOR DE CALOR
DE NATAS (FOG)
SISTEMA DE ASPERSION e NOTAS
DE AGUA CALIENTE CAPACIDAD DE
LAS BOMBAS: DR—
TANQUE DE “1oLPs
s -70 PSI (50m) X
@ 75mm
BOQUILLAS DE ASPERSION E > = ALMACENAMIENTO
\l l l k] E DE AGUA CALIENTE _N_,Q-Dlxl— z
F+—D<—4]
CLARIFICADOR e | J \ \
PRIMARIO No.1 Dt Dt
> _gz—Dle—' X
R ) - ]
F+—D—<
Bt Bt ﬂ REVISIONES
CLARIFICADOR

PRIMARIO No.2 Q > AT=18°C T 1| PRECALIFICACION CONTRATISTAS | 01/11/14 | PER
Ne DESCRIPCION FECHA | APRB

X1l
N
X

CAPACIDA DE BOMBEO PR :
-32L/S < ; ; \ \ 4 REJILLAS FINAS INTEENATIONAL WATER SERVICES

DE CALENTAMIENTO DE
GRASAS Y ACEITES

—_—

l l l I = - 70 PSI (50m) Interagua
CLARIFICADOR
PRIMARIO No.3 g BY-PASS EL AGUA DE SERVICIO ALIMENTA /\M—_'_
: © EL MECANISMO DE ASPERSION
s BOMBAS DE LAS 4 REJLLAS FINAS. INTERNATIONAL WATER SERVICES
:\—‘—/\‘ A N N ROMPEDORAS
e/ A DE NATAS
X FLOTACION POR
CLARIFICADOR |<|—' ) AIRE DISUELTO LECHOS DE SECADO Environmental Enginesrs & Scientists
PRIMARIO No.4 > DE EMERGENCIA DE igQ;D":Eof;ﬁ”:”‘e?“%f"?gsf:"‘e :75:
(FUTURO) CAJA RECOLECTORA n - C;RASAS Y ACEITES
DENATAS(TP) Ny (g} b S (FOG) PLANTA DE
TRITURADORES DE DORSUBUE A NOEOR TRATAMIENTO DE
SOLIDOS d
N ! T i AGUAS RESIDUALES
: —J e LAS ESCLUSAS
i 9, TANQUE DE = CTENGS:
s AGUA DE LAVADO N ALMACENAMIENTO DE
i RASAS Y ACEITE
. GRASAS ¥ ACEITES X SISTEMA MECANICO DE AGUA

"_Q— DIGESTOR

v Dd DIRECTOR DEL PROYECTO: EFRAIN ARMIJOS
=

SUPERVISOR TECNICO DEL PROYECTO: RAMON DUQUE M.
U
JEFE DE TRATAMIENTO Y CANALES: ANGELA CASTANO
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REFERENCIAS

RETROLAVADO SOPLADOR DE EFLUENTE PRIMARIO

e — — — — — ] : AIRE DE LAVADO PARA EMERGENCIA

DOS VALVULAS

AIRE  FILTRO DE PRESION DE DE CHEQUE

400 GAL/MIN O Kkt
PLANTA DE 25.3 LPS CADA UNO Y PRESION

|
|
|
TRATAMIENTO BIOLOGICO | DE OPERACION 7 BARES r———
(52 LPS) Y— — —E— — —i | SIMBOLOS
T | T
i

.

|
|
1 |
DE PRESION NOTAS
- e OX | _/é/—\\_ CONSTANTE
| ~— 4-5 BARES |
|
|
|
|

EFLUENTE N~
PRIMARIO + |
i ARE RETROLAVADO = j N |
BOMBAS DE ALIMENTACION L E _ N
(30Kw, 25.3 LPS, 7 BARES) | DOS TANQUES DE _N_G"“‘M_
. | . ALMACENAMIENTO
_ _ DE 900 m’C/U
LODOS i Y ! X (1,800 m?) —N—U_D‘_N_
X REVISIONES
FILTRO DE
USO DEL AGUA DE SERVICIO DEL EFLUENTE S >
PRESION No.2
1. AGUA DE PROCESO — PRENSA BANDA (3) 25-35 LPS 1 | | BOMBAS DE DISTRIBUCIGN 1 [PRECALIFICACION CONTRATISTAS | 01/11/14 | PER
N° o] FECHA | APRB.
2. AGUA DE LAVADO 10 LPS + &-—-—Di CON CONTROL VFD (38Kw) —— I
. SV_PASS INTERNATIONAL WATER SERVICES
3. AGUA PARA ASPERSION 2 LPS Q= 133 LPS Interagua
N (3 MGD) M—
4. DEMANDA DE INCENDIOS (62.5 LPS POR 10 HORAS
( ) ALIMENTACION DE ? 400mm IN['ERNA%ATERSERVICES
CAUDAL DE INCENDIOS 62.5 LPS SOLUCION DE NaOCL
>k (10mg/L)
5. VOLOMEN DE ALMACENAMIENTO MINIMO 1,800m’
Environmentsl Enginesrs & Scisntists
6. CAUDAL MAXIMO DE LAS BOMBAS DE DISTRIBUCIGN 133 LPS (3 MGD) PARA - LJME:@ st 150
ALIMENTAR DOS HIDRANTES CONTRA INCENDIO. . Corol Gabls, FL 33134
Certificate of Autharization Number: 2771
7. EL CONTRATISTA DISENARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y MANTENDRA MINIMO 4 400mm
2 BARES DE PRESION PARA EL CAUDAL DE INCENDIOS EN EL EXTREMO N N N N <t PLANTA DE
FINAL DEL SISTEMA.
§§ ;g X TRATAMIENTO DE
8. LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO BIOLGGICO (LODOS ACTIVADOS) PRODUCEN UN AGUAS RESIDUALES
5 EFLUENTE DE 20 A 25 mg/L DE DBO Y SST.
£ LAS ESCLUSAS
& NOTAS:
£ X X 8 300mm X ¢ 300mm O><H CONTENIDO:
: 1. CUATRO FILTROS PRENSA DE DESHIDRATACION. OPERAN 7 HORAS/DIA. SE HIDRANTE CONTRA HIDRANTE CONTRA
: ASUME 1 HORA ADICIONAL PARA EL LAVADO DE LAS UNIDADES DESPUES DE INCENDIOS (2 BAR MIN) INCENDIOS DIAGRAMA DE FLUJO DE
: APAGADAS. O PROCESO DEL AGUA DE
3 2. LA CAPACIDAD CALCULADA DE ALMACENAMIENTO BASADA EN UN (1) SERVICIO DEL EFLUENTE
HIDRANTE CONTRA INCENDIOS. SE ASUME QUE UN (1) FILTRO DE PRESION
ESTA EN OPERACION. $400mm P $400mm P $400mm

3. EN EL EVENTO QUE SEAN REQUERIDOS DOS (2) HIDRANTES PARA COMBATR
UN INCENDIO. ESQUEMA CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DIRECTOR DEL PROYECTO: EFRAIN ARMIJOS

A) EL SEGUNDO FILTRO DE PRESION ES ACTIVADO Y/O ;

B) LA CONEXION DE LA TUBERIA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
GUAYAQUIL ES ACTIVADA Y SUMINISTRA EL EXCESO DE AGUA AL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE 2000m? LA TUBERIA DE CONEXION TENDRA DOS (2)
VALVULAS DE CHEQUE Y UNA DE SALIDA DE AIRE EN EL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO PARA PREVENIR CONTAMINACION. DISENADOR: PETER ROBINSON

SUPERVISOR TECNICO DEL PROYECTO: RAMON DUQUE M.

JEFE DE TRATAMIENTO Y CANALES: ANGELA CASTANO

awings\Esclusas PTAR\Mech\41090-000 ESC~HS M—09.dwg
~ 6:42m  Lost Saved By: igonzalez ——— Plot Date:

DIBUJG: REVISION:
IGA EA

4. LA MEZCLA DE SILIDOS Y AGUA GENERADA CUANDO SE REALIZA EL

RETROLAVADO AL FILTRO DE PRESION ES DESCARGADA AL SISTEMA DE ESCALA: FECHA:.
DRENAJE Y BOMBEADA AL POZO HUMEDO DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL INDICADA OCTUBRE 2014
AFLUENTE. HOUA: NOMBRE ARCHIVO:
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H: \41090-000-guayaquil\Dra

ABS. 0+000
INICIO DEL
EMISARIO

EVALUACION PRELIMINAR CON DIFUSOR TIDEFLEX

REFERENCIAS

CANAL DE DOS

VERTEDERO DE EXCESOS
[=4.0m, EL. 3.50

I .

SIMBOLOS

EXISTENTE
— — — ¢ LINEA DE PROYECCION DEL EMISARIO

NOTAS

1. BATIMETRIA FUE REALIZADA POR GALO GARZON EN
AGOSTO DEL 2014

2. COTAS REFERIDAS A METROS SOBRE EL NIVEL DEL
MAR (msnm)

REVISIONES

1 |PRECALIFICACIGN CONTRATISTAS | 01/11/14 | PER

N® DESCRIPCION FECHA | APRB.
INTERNATIONAL WATER SERVICES
Interagua

AR

INTERNATIONAL WATER SERVICES

DIFUSOR (SON 15 REQUERIDOS)

Environmentsl Enginsars & Scisntists

999 Ponce de Leon Boulevard, Suite 1150
Coral Gables, FL 33134
Certificate of Autharization Number: 2771

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
LAS ESCLUSAS

CONTENIDO:

PERFIL LONGITUDINAL
EMISARIO SUBFLUVIAL

CELDAS DE 2.2x2.2 .
(EFLUENTE DE LA —MAXIMO NIVEL D
5 | PLaNTA) YERTEDERO AGUA, EL. 3.1m —NIVEL NORMAL DEL
AGUA, EL. 2.0m
1 CANAL DE DESCARGA
& DE REBOSE
I i ™ & EL. (-)1.0 TUBERIA @2000mm —— MAREA BAJA
U . )
0 v EL. (-)2.0m
g
> ;
S - RIO GUAYAS ==
= \
=
5 N
ol -5 6.7m
’ PROFUNDIDAD
CAMARA DE (MINIMO)
DESCARGA _.’3L|"‘_ FONDO DEL RIO
¢ TUBERIA/\ ~ [ - EL ot
. T BENGERENERERE
- N TN NN
S a5 R
\Q)ZOOOmm
-15 90m
0+100
PERFIL GENERAL
TIDEXFLEX DE
@300mm DILUCION INICIAL EN MAREA BAJA
TIEMPO SECO TIEMPO HUMEDO
MAYOR SALINIDAD DEL EFLUENTE NO NO S|
ELEVADOR DE @900mm QUE LA DEL AGUA DEL RIiO
@2000mm
EMISARIO
Q PROMEDIO 371 135:1 116:1
QPICO 26:1 95:1 159:1
DOS PERNOS DE
ACOPLAMIENTO EN -
CADA JUNTA LOCALIZACION DE LA PLUMA SUPERFICIAL SUPERFICIAL SUMERGIDO

3 2 1 0 3m 20 15 10 5 0
RERTH T e o 1:500
VERTICAL HORIZONTAL

DIRECTOR DEL PROYECTO: EFRAIN ARMIJOS

SUPERVISOR TECNICO DEL PROYECTO: RAMON DUQUE M.

JEFE DE TRATAMIENTO Y CANALES: ANGELA CASTANO

DISENADOR: PETER ROBINSON

DIBUJG: REVISION:
oLC EA
ESCALA: FECHA: .
INDICADA OCTUBRE 2014
HOUA: NOMBRE ARCHIVO:
341 pe 360 M—-314
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