LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0156-059/2017

07/08/2017

09H30

FCO. SEGURA E/ CALLES 49 Y 50 MZ.1153 DPTO.8 - SRA. ROSA MANTUANO

TOMA DE MUESTRA 07/09/2017 Pag 1/6

Resultados -
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias e
mg/l NTU pSfem or NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
MITODO COLURIMETRICO DPT: TURRICILUANT 1 I0OM mmz mom_bp_l SM AS00 HeB SMA221 ARC SMBII1 ABCE SMO215A
0,6 1,30 135,6 No objetable | No objetable | 7,35 _ 25,1 <1,1 <1.1 4,7x1012
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision i
&
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
—m‘ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0157-059/2017 07/09/2017 09H45

ORIENTE E/ CALLES 46 Y 47 MZ.0467 DPT0O.42 - SR. JULIO ASCENCIO
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pPH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HS/fcm 2C NMP/100ml NMP/100m1 UFC/ml
METGOO COLIRIMETRICD DT TURSICLIANT 1 SENSORIAL SA 4500 Hell SMII71 ABC SM 0221 ABCE SMAZIGA

0,8 1,10 135,8 No objetable | No objetable | 7,41 | 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

“Ing. Maria Teresa’Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 07/09/2017 Pag 2/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0158-059/2017

07/09/2017

|

10HOO0

CALLEJON PEDRO MENENDEZ Y LA 46AVA MZ. 0112 SL.25 - SRA. MARIA DAVILA

i e | vy

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem o NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METOD0 COLIKIMETRICO BPD LBSILANT 13001 SENSORIAL SM 4500 H4B M 0271 ABC SM 9221 ABLE SMO215A
0,6 117 135,6 No objetable | No objetable | 7,38 _ 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
qm Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0159-059/2017 07/09/2017 i 10H15

CALLEJON PARRA E/ CALLES 44 Y 45 MZ. 564 DPT0.18 - FLIA. CERVANTES QUIMI

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
meg/l NTU u5/em o NMP/100mI NMP/100m] UFC/ml
FTRICO DR TUHBIOLANT 11008 SENSORIAL 4 4500 H+B SMIZEL ABC 5M 9223 ABCE SME2I5A
0,7 1,12 135,5 No objetable | No objetable | 7,43 _ 271 <1,1 <1,1 2,6x1001
030a1,5 5 Mo objetable Mo objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

JJ
IR §

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

Ing. Maria Teresa Amador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 07/09/2017 Pag 3/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0160-059/2017 07/09/2017 _ 10H30
ORIENTE Y CALLE 42 ESQ. MZ. 0561 DPTO.01 - SRA. ROSA FIGUEROA
Resultados — 5 - =
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiss | .
mg/l NTU pus/em o NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi [
METODO COLIRMETRICO BP0 TURBHILIANT 13001R SENSORIAL M AS00 HeB SMY221 ABC M 9221 ABCE SMaz1GA I
0,6 0,43 258,0 No objetable | No objetable | 6,98 _ 26,3 <1,1 <1,1 <1,0
030215 5 No objetabl No objetabl <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision !
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales R
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente [ v
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0161-059/2017 07/09/2017 _ 10H45
ROSENDO AVILES E/ CALLES 44 Y 45 MZ. 0568 DPT0.20 - SRA. MARIA LUISA QUIMI
Resultados

Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia

mg/l NTU uSfem BC MNMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICD DPT TURBICRAANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SMATZ] ABC SM 9221 ARCE SMBZISA

0,6 1,54 135,9 No objetable | No objetable | 7,15 _ 28,6 <1,1 <1,1 3,0x10%0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente

/
Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003




LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 07/09/2017 Pag 4/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0162-059/2017 07/09/2017 11H00
ROSENDO AVILES Y LA 38AVA - SR. LEONIDAS MACIAS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecalés Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfcm o NMP/100m| NMP/100ml UFC/m|
METODD COLRIME TRICD DPD TURBICQUANT 110008 SENSORIAL SM 4500 HeB S 221 ABC M 9221 ABCE SMA215A
0,4 1,17 135,6 No objetable | No objetable | 7,28 _ 28,6 <1,1 <1,1 2,0x1070
0,303 1,5 5 No objetable No objetable €1.1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadaras de colonias
El Formato y los Reguisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0163-059/2017 07/09/2017 11H15
CHAMBERS E/ CALLES 40 Y 41 MZ. 0085 SL.6712 - FLIA. TANDAZO ORTEGA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU ps/em eC NMF/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODD COLRMETRICD 0FD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL 1 850K Hel 19321 ARC SMS22L ABCE SMB2I5A
0,7 1,16 135,5 No objetable | No objetable | 7,32 | 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

i

Dra. ajafia Jurado

£ .
Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0164-059/2017 07/09/2017 11H30
CHAMBERS E/ CALLES 33 Y 34 AVA - SRA. EUGENIA HERNANDEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/l NTU uS/fem ac NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METOND C0UIRIME TURBICILIANT 1100IR SENSORIAL S 4500 He B SMB221 ABC SM G221 ARCE SMB2154
0,7 1,00 1354 No objetable | No objetable | 7,35 _ 28,7 <1,1 =11 <1,0
030215 5 Mo objetable Mo objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de calonias
|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0165-059/2017 07/09/2017 11H45
ORIENTE E/ CALLES 35Y 36 MZ.0555 DPTQ.12 - SR. PEDRO CASTRO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/l NTU usfem aC NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODRD COLIRING TRICO DPD TURBICILANT 11001R SENSORIAL SN 500 H+ B SM 9271 ABC SMB221 ARCE SMa2I5A
0,6 1,64 134,2 No objetable | No objetable | 7,18 | 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable Neo objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de b

acterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras

de colonias

_m_ Formato y los Requisitas

son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 07/09/2017 Pag 5/6

Dra. ajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 07/09/2017 Pag 6/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0166-059/2017 07/09/2017 12H00
ORIENTE E/ CALLES 38 Y 39 MZ.0475 DPTO.23 - SRA. MARIA CABEZAS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad uSsfem Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU 4] o NMP/100mI NMP/100mi UFC/ml
METODN COLIRME TURBICAMNT 110018 SENSORIAL SM 4500 Hel SM B2 ARC SM 9221 ABCE M 52154
0,6 1,05 135,7 No objetable | Noobjetable | 7,22 _ 29,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No ohjetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes.
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA | R
Espol.RAP.0167-059/2017 07/09/2017 12H15
FCO. SEGURA E/ CALLES 36 Y 37 MZ.0143 SL.13 - SRA. PATRICIA ALEXANDRA CALDERON
Resultados
S [
Cloro libre residual Turbiedad usfem Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias e ., ¥
o
mg/l NTU 0 o NMP/100m| NMP/100m] UFC/ml mm——
A T o R
METOO0 COL 2 TURBICILIANT 1100IR SENSORIAL M 4500 M+l SMB221 ABE SM 5221 ABCE SMa7154 .
0,5 0,94 134,9 No objetable | No objetable | 7,32 _ 25,8 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 ;
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias )
_m Formate-y.los Requisitos son proparcionados por el cliente L
) N

Dra. jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

&)

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



