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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0201-059/2017 11/10/2017 _ 10H15
CALLE 37 AVA Y MALDONADO - SR. AMABLE VARGAS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabias
mg/l NTU us/em aC NMP/100mI NMP/100ml UFC/mi
METODE COURIMETRICD BPD TURBKILIANT 11001R SENSORIAL M 2500 H+B M 221 ABC 585221 ABCE SMA2ISA
0,7 0,84 118,4 No objetable No objetable | 7,13 _ 26,8 <1,1 <1,1 1,0x1071

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0202-059/2017 11/10/2017 _ 10H33

CALLEJON MALDONADO #5209 E/ 33 Y 34 AVA - 5R. JOSE MAXIMILIANO CRIOLLO GOMMEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU uS/em oC NMP/100m| NME/100ml UFC/ml
METOD0 COLRIMETRICG DPD TURBICIIANT 11001R SENSORIAL SA1 Q500 Hel SME22TABC 549221 ABCE SM 9154
0,7 0,58 120,4 No objetable | No objetable | 7,05 | 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable Mo objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

2 el
Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0203-059/2017

11/10/2017 | 10H45
FEBRES CORDERO E/ 33 Y 34 AVA #5611 - SRA. MARTHA MOLINA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem °c NMP/100m| NMP/100m| UEC/ml :
METODD COURIMETRE DPD | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL S 4500 H:8 sHaz?1 AR St 9221 ABCE S O2154 /
0,6 0,83 119,6 No objetable | No objetable | 7,12 _ 27,5 21,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision )

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales —. - :
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes v
UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0204-059/2017 11/10/2017 _ 11HOO
CALLE 29 AVA #5709 Y CAPITAN NAJERA - SR. FRANCISCO CHULLI CARPIO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales | Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em 2C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODOCOURIMETRICO PO | TURBICIIANT 170018 SENSORIAL SM 2500 -8 suz21 AR sM 9221 ABCE sansz15a
0,9 0,69 121,1 No objetable | No objetable | 7,15 _ 27,3 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0205-059/2017 11/10/2017 _ 11H10
CALLE 30 AVA Y CALLEJON MALDONADO (ESQ) - SR. ARTURO TAPIA SANDOLLA _
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiz
mg/fl NTU usfcm oC NMP/100m] NMP/100m] UFC/ml
METODD COLIRIMETRICO DPDY TLRBIGLIANT 31001R SENSORIAL A A500 Hel SME2TTARC SME221 ABCE SHEA2154
0,8 0,65 118,5 No objetable | No objetable | 7,15 _ 26,8 <1.1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision b
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales il
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes ¥
UFC: Unidades formadoras de colonias |
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente :
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0206-059/2017 11/10/2017 _ 11H20
AV. 35 SO MZ. 0270 SL. 742 - SRA. MARTHA MAGDALENA SUCO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
MEIOEO COURIMETRICD DPD TURASLANT 11001 SENSORIAL SA SO0 HeB SM 9221 ABC M 9221 AHCE SME2154
0,8 3,90 119,2 No objetable | No objetable | 7,14 _ 26,9 <1.3 <11 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente

\m\mﬁ ,

1ng. Maria Teresa/Amador M.
Gerente de Calidad

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0207-059/2017 11/10/2017 _ 11H35
CALICUCHIMA #4616 Y LA 22 AVA - SRA. OLGA RECALDE ELIAS
Resultados
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICO 0PD | TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL M 4500 HeB SHAGI21 ABC SM 9221 ABCE SMB215A
0,7 0,95 119,0 No objetable | No objetable | 7,08 _ 27,9 <l,1 <1,1 <1,0
f0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerchias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0208-059/2017

11/10/2017

11H50

AV. 35 SO MZ. 0254 SL. 5 - SRA. ELOISA JANETH JACOME

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem or NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICS DPD TURBIGAMANT 11001R SENSORIAL SM 4500 He8 SM9I21 ABC 5M 9221 ABCE SM 92154
0,8 0,80 120,8 No objetable | No objetable | 7,15 _ 27,4 <11 =11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionadaos por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ihg. Maria Teresa A

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0209-059/2017 11/10/2017 12H10

CALLE 22 AVA Y FEBRES CORDERO (ESQ) - SR. CARLOS BENJAMIN RIVERA V.

Resultados i
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH R Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ; = T b
§ s
mg/l NTU us/em oc NMP/100ml NMP/100m] UFC/ml -
METODO COLIRMETRICO DPD TURBIGLANT 11001 SENSORIAL 5M 4500 H+B SM 9221 ABC M 8221 ABCE SME2L5A
0,8 0,79 120,9 No objetable | No objetable | 7,10 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias g

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ¥

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0210-059/2017 11/10/2017 | 12H23

AYACUCHO #4907 E/ 21 Y 22 AVA - SRA. ROSARIO AMAGUARNA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU usfem ac NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODD COURIMETRICD DPD TURBICILANT 11001 SENSORIAL S 4500 HeB SM 9221 ABC SM9221 ABCE SMO2154
0,8 0,67 120,6 No objetable | No objetable | 7,18 _ 27,9 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

Dra. jaha Jurado
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



