LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 12/10/2017 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0211-059/2017 12/10/2017 11H15
BATALLON DEL SUBURBIO - 43 AVA Y LA "I" - SR. MANUEL HILARIO MONTOYA VERA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem 8C NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICD DPD TURBIGLAANT 11000 SENSORIAL SM 4500 H+ B SAN9221 ABC SM 9721 ABCE SMAzISA
0,7 0,69 118,4 No objetable | No objetable | 7,10 _ 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0212-059/2017 12/10/2017 _ 11H30
BATALLON DEL SUBURBIO - 45 AVA Y LA "J" - SR. LEONARDO VACA SOLORZANO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU usfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METEODE COURIMETIED DR TURBIILANT 110010 SENSORIAL SN 4500 HeB SREB2ZL ABC SM9331 ABCE SHET15A
0,4 0,75 120,4 No objetable | No objetable | 7,30 _ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
JE! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
~ 8
\m M\.,.k_m -
Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0213-059/2017

12/10/2017

11H45

BATALLON DEL SUBURBIO - 49 AVA Y LA "G" - SRA. GLORIA ESPERANZA BOLANOS

TOMA DE MUESTRA 12/10/2017 Pag 2/5

Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/| NTU HSfem oC NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICO OFD | TURBIGUANT 11001k SENSORIAL 44500 HeB SMB221 ABC SM 9221 ABCE SMa2154

0,7 0,65 118,3 No objetable | No objetable | 7,12 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable Nao abjetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
£l Formato vy los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA "
Espol.RAP.0214-059/2017 12/10/2017 12H00
BATALLON DEL SUBURBIO - 41 AVAY LA "G" - SRA. ISABEL MURILLO
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias .

mg/l NTU ps/em o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRMETRICO DPD | TURBICIUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SME221 80 5M 5221 ABCE SM52154 o

0,6 0,83 118,7 No objetable | No objetable | 7,20 _ 276 <1,1 <1,1 <1,0 m , _..,
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 t
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision ,

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias - g
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente 4 | >

ana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

) Ing. Maria Teresd Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Esp

ol.RAP.0215-059/2017

12/10/2017

12H15

BATALLON DEL SUBURBIO

-42 AVAY LA "CH" - SR. GALO RAFAEL FARIAS

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabar pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU ps/fem oC NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODO COURMETRICO PD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SM4500 Hell SM9221 ABC SM 271 ABCE EEREY
0,7 0,85 118,8 No objetable No objetable | 7,14 _ 27,3 <1,1 <1.3 <1,0
0,30a1,5 5 No ohjetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

.—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0216-059/2017

12/10/2017

12H30

BATALLON DEL SUBURBIO - 16 AVA E/ CALLES "B" Y "A" - SR. JUAN RAMOS

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 13 Coliformes totales Califormes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem oC NMP/100mi NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICO PG | TURBIGUANT 11006 SENSORIAL SMAS00 HIB SMU221 ABE SMI221 ABCE SM3215A
0,5 0,77 118,3 No objetable | No objetable | 7,31 _ 30,0 1.1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No abjetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ta Bajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

< Ing. Maria Teresd Amador M.

Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 12/10/2017 P4g 4/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0217-059/2017 12/10/2017 _ 12H45
BATALLON DEL SUBURBIO - 41 AVA E/ CALLES "A" Y CALLEJON PARRA - SRA. ROSA ELENA CAMPOVERDE P.
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem or NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METOOO COLRIMETRICO DPD | TURBICIAANT 11001 SENSORIAL SM 2500 HeB SMOZ21 ABC SMH221 ABCE M 215
0,6 0,74 118,8 No objetable | No objetable | 7,12 _ 29,1 <1,1 <11 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Fermato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0218-059/2017 12/10/2017 13H00

BATALLON DEL SUBURBIO - CALLE "E" E/ 38 Y 39 AVA - SR. ELIAS GRAVE MURILLO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobias
mg/l NTU uS/em ac NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COLINMETRICO DED TURBIILANT 11001R SENSORIAL SHA 500 Hell SMAEIT] ABC A 5221 ABCE SM 2154
0,6 1,21 118,6 No objetable | No objetable | 7,30 | 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 12/10/2017 Pég 5/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0219-059/2017 12/10/2017 _ 13H15
BATALLON DEL SUBURBIO - 37 AVA #3609 Y LA "C" - SR. OCTAVIO AGUILAR
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO GURD 1100 SENSORIAL SN 4500 HeB SM U221 ABC SM 5771 ABCE SMI2ISA
0,4 0,64 1175 No objetable | No objetable | 7,01 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No ohjetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0220-059/2017 12/10/2017 13H30
BATALLON DEL SUBURBIO - 29 AVA #3800 Y LA "CH" - SR. OCTAVIO AGUILAR
Resultados
Clore libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias bma_u__mm|_
mg/| NTU usfem ec NMP/100mlI NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBICUANT 110010 SENSORIAL SM 4500 HeBl 5221 480 SM 8221 ABCE SMI2154
0,5 0,73 117,9 No objetable | No objetable | 7,10 | 27,1 <1,1 <11 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No chjetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El fermate y.los Requisitos san proporcionados por el cliente

)

Dra: ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad
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