LABORATORIO PROTAL-ESPOL

Dra:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

TOMA DE MUESTRA 14/09/2017 Pig 1/6

Espol.RAP.0168-059/2017 14/09/2017 10h00
COOP. CESAR SANDINO Il MZ.2 SL.6 - SRA. LORENZA PINELA MORAN
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiss
mg/l NTU pSfem eC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODA COLIRMETRICD DPD TURBIUANT 11006 SENSORIAL 5M 4500 H4B SMA 9221 ABL M 9221 ABCE SMBTI5A
0,7 1,83 132,7 No objetable | No objetable | 7,10 | 27,4 <1,1 <1,1 1,6x10"1
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
—m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0169-059/2017 14/09/2017 _ 10h15

COOP. REINA DEL QUINCHE Il MZ.3076 SL.6 - SRA. INES LAINEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
NTU usfem ac NMP/100m| NMP/100ml UEC/ml
rMETRICO DD | TURBIOUANT SENSORIAL SMASDO He SMSIT1 AR 4221 ABCE sMa215
0,6 0,80 134,1 No objetable | No objetable | 7,52 _ 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m. Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jur

ado

Directora General y Gerente Técnico

ng. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA

Dra.

Espol.RAP.0170-059/2017

14/09/2017 | 10m30
COOQOP. JULIO POTES MZ.3 SL.15 - SR. ELOY PITA
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis

me/l NTU uS/em o NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
w1000 cousivEtrIca en | TURBIGUANT 11005 SENSORIAL $1.4500 e S22t At sMa221 AcE sma215

0,7 0,95 133,7 No objetable | No objetable | 7,31 _ 27,3 <1,1 <1,1 <1,0

0,30215 5 No objetable Mo objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0171-059/2017

14/09/2017 10h45

COOP. REINA DEL QUINCHE | MZ.12 SL.4 - SRA. MARIA ELENA REYES
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

me/| NTU Hs/em e NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METODG COURIMETRICO 0Pn | TURBIGLANT 110018 SENSORIAL SN 4500 Hel sMsz21 ABC SMS2EL ABCE sMazISA

0,7 1,03 133,0 No objetable | No objetable | 7,47 _ 26,5 =11 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 14/09/2017 Pig 3/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0172-059/2017

14/09/2017

COOP. MARIUX| FEBRES CORDERO MZ.23 SL.5 - SRA. ROSA TRIVINO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/l NTU usfem o NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODO COLMIMETRICS BP0 | TURBIGLANT 11001R SENSORIAL SMAS00 HeBl SME221 ABC 5M 221 ABCE M B2154
0,6 0,94 133,9 No objetable | No objetable | 7,22 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No abjetable <]1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0173-059/2017 14/09/2017 11h15

COOP. MARIUX| FEBRES CORDERO MZ.43 SL.8 - SR. MANUEL QUITO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/! NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METOES COLNMETRED BPD | TURBGUANT 11001 SENSORIAL SMA500 HeB o221 88c sME221 ABCE sMaz154
0,7 0,76 133,4 No objetable | No objetable | 7,31 _ 27,5 <1,1 =11 <1,0
0,30a1,5 5 No cbjetable No cbjetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerchias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Glorid Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

“Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0174-059/2017 14/09/2017 _ 11h30
COOP. ELOY ALFARO MZ."D" SL.17 - SRA. MIRIAM SALAZAR
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs
mg/l NTU HSfem e NMP/100m| NMP/100mi UFC/mi
METODO COURMETAICD 090 SENSORIAL SM 4500 HeB 59221 ABL SM AT ABCE SMA215A
0,7 0,71 132,1 No objetable | No objetable | 7,50 | 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0175-059/2017 14/09/2017 _ 11h45

COOP. ELOY ALFARO MZ."E" SL.7 - SR. JAIME CHAVEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes tatales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
NTU ps/cm oC NMP/100m] NMP/100m] UFC/mi
TURBICIIANT 11008 SENSORIAL S 4500 HB 5M3221 ABC M U2 AL SME2154
0,72 132,0 No objetable | No objetable | 7,44 | 27,7 213 <1,1 <1,0
0,230a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién il
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales = ~
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes - i .m.n.u n.m.
JUFC: Unidades formadoras de colonias wo..he e ¥ B
—m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ; P . i m..m B

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0176-059/2017 14/09/2017 12h00
COOP. LUIS CHIRIBOGA P. MZ.6 SL.17 - SRA. HERMELINDA TROYA
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Califormes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis

meg/l NTU uSfem or NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METONO COURBGETRICODPD | TURBIGUANT 11001R SENSORIAL SMASO0HAE SMAIT1 Al SWABI21ABCE S 8215A

0,6 0,70 132,0 No objetable | No objetable | 7,11 _ 27,6 <1,1 <11 <1,0

0,30a 1,5 5 No chjetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0177-059/2017 14/09/2017 | 12h15
COOP. MARTHA DE ROLDOS BUCARAM MZ.9 SL.12 - SR. SANTIAGO BUSTAMANTE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbiss
me/l NTU us/em o NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICOORD | TURBICAMANT 11001k SENSORIAL M 4500 HeE SMI221 ABT SM 9221 ABCE SMBI158
0,7 0,69 132,8 No objetable | No objetable | 7,23 _ 271 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1.1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

— b f
Dra. Gloria Bajana Jurado Ing. Maria Teresa’Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N® OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0178-059/2017 14/09/2017 _ 12h30
COOP. GUAYAS Y QUIL MZ.50 SL.28 - SRA. NANCY SAAVEDRA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem °C NNMP/100m| NMP/100m| UFC/m
METODG COLIIME TRICD DRD TURBICUANT 11006 SENSORIAL SN 4500 BB SME271 ABC SM 9221 ABCE SMAZTEA
0,7 0,66 131,8 No objetable | No objetable | 7,52 _ 279 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Na abjetable No abjetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0179-059/2017 14/09/2017 _ 12h45 ;
COOP. GUAYAS Y QUIL #2 MZ.26 SL.5 - SRA.JUANA VELEZ .
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/cm ac NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi I
METODD COUIREVE TRICD DR TURENILIANT 11001 SENSORIAL SMASD0 HeB SM3221 ARC SM 9221 ABCE SMAZISA
0,5 0,69 132,4 No objetable | No objetable | 7,40 _ 28,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 Mo objetable Mo objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales b
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes ' | h.. _ A
UFC: Unidades formadoras de colonias ‘ T e AR
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente : E :
T L CEFZ
Dra. Glo¥a Bajana Jurado Ing. Maria Teresa Amador M
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



