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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0221-059/2017 17/10/2017 _ 09H51

2do CALLEJON "Q" Ef 2do CALLEJON 26 Y CALLE 29 AVA - SRA. FATIMA NAVARRO ARTEAGA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 15 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU usfem or NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METOD0 COURIMETRICD OPD TURBICAIANT 1 100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM I ABC S8 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,60 116,0 No objetable | No objetable | 7,10 _ 28,9 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0222-059/2017 17/10/2017 10H12
-
|
CALLE 41 AVA Y LA "R" - SRA. MARIANA ZAMBRANO MORALES : ’ o
Resultados R —
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mgfl NTU psfem oc NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml . p—
METODS COLRIMETRICO DPD TURBIGUANT 110008 SENSORIAL SM 4500 HeB SN B2 ABC SM 9221 ABCE SME215A
0,5 0,92 116,2 No objetable | No objetable | 7,15 _ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 -
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision "
Observaciones: |
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales A . >
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente -

F >4 ¥
9 ,I/x \NN_ 4 y —
Dra. ajana Jurado Ing. Maria Teresa Apfador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Espol.RAP.0223-059/2017

17/10/2017

10H25

CALLE 38 AVA E/ CALLEJON "O" Y CALLE "O" - SR. MARIO TAMBO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mef! NTU usfem o NMP/100m] NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4300 H:B SMa111 ABC SM5221 ABCE SM 92154
0,6 0,62 116,4 No objetable | No objetable | 7,22 _ 275 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Farmato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0224-059/2017 17/10/2017 10H45
CALLE "O" E/ CALLES 43 Y 44 AVA - SRA. MARTHA MATAMOROS PLUAS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU us/em o NNIP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METCoO COURIMETRICOTPD | TURBIGUANT 11001R SENSORIAL M 4500 Kbl SM 9221 ABC SM0221 ARCE SMIZI5A
0,7 0,71 116,8 No objetable | No objetable | 7,20 | 27,9 <1,1 <11 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable Nao objetable <1,1

Segiin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0225-059/2017 17/10/2017 11HOO
CALLE "N" ENTRE LA 44 AVA Y EL ESTERO SALADO - SR. ALFONSO NICOLAS PEREZ GOMEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem 2C NMP/100mi NMP/100mi UFC/ml
METODO COURSAETRICO DPD TURBIGLIANT 11001R SENSORIAL SMAS00 H+l SMUIIL AT S0 G221 ABCE SMBZISA
0,6 0,87 116,7 No objetable | No objetable | 7,24 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias |
|1 Formato y Tos Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0226-059/2017 17/10/2017 11H20
CALLEJON "L" ENTRE LA 43 Y 44 AVA - SRA. AMERICA PIGUAVE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiaz
mg/l NTU psfem °C NMP/100mi NMP/100mI UFC/mi
METO0O COURIMETRICD DPD TURBICLANT 110008 SENSORIAL SMASO0H B M S2T1 ABC M 9221 ABCE MA2154
0,6 0,62 116,8 No objetable | No objetable | 7,31 | 28,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

e

#ng. Maria Teresa
Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA
Espol.RAP.0227-059/2017 17/10/2017 _ 11H38
CALLE 34 AVA E/ CALLES "L" Y "M" - SR. SEGUNDO BUESTAN
Resultados
Claro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem LT NMP/100m| NMP/100m! UFC/ml
METOOO COLRIMETRICO DPD | TURBSGUANT 11001 SENSORIAL SMA500 el S8 9221 ABC SM 9221 ABCE SME215A
0,7 0,65 116,5 No objetable | No objetable | 7,10 _ 28,2 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
FC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA i i
Espol.RAP.0228-059/2017 17/10/2017 11H50 Pl %
CALLE "N" Y AVENIDA 30 - SR. BYRON SOLORZANO < h \ u.
Resultados L s
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias .
mg/ NTU psfem oC NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRMETRCO beD | TURBICIAANT 1100 SENSORIAL S 4500 HeB SM 8221 ABC 515221 ABCE SMU2154
0,6 0,61 117,7 No objetable | No objetable | 7,00 | 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 5

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

i

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0229-059/2017 17/10/2017 1— 12HO5
CALLE "P" Ef CALLES 26 Y 27 AVA - SRA. LUZ AMADA PAUCAR
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/cm oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METODD COURINE TRICO DPD TURRBICILIANT 11006 SENSORIAL SMASDOHE SM 121 ABC SM B2 ABCE SMazLSA
0,5 0,71 116,3 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,3 <11 <1,1 <1,0
0,305 1.5 5 No objetable Mo objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA TR
Espol.RAP.0230-059/2017 17/10/2017 12H20 &
il
CALLE "M" E/ CALLES 26 Y 27 AVA - SR. HECTOR DIONISIO SULCA SUQUE )
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 1
mg/l NTU HSfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICODPD | TURBICILANT 11001R SENSORIAL SMAS00 H4B SMA221 ABC SMH221 ARCE SM 32154 N B | |
0,7 0,63 116,3 No objetable | No objetable | 7,30 _ 27,9 <1,1 <1,1 <1,0 1S
0,308 15 5 No objetable No objetable <1,1 3 : 0
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision ¥
! b |
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales \ - :
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes s B | e
UFC: Unidades formadoras de colonias s .
|1 Formato y los Requisitos son praporcionados por el cliente . - & |

Dra. a
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



