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Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0231-059/2017 19/10/2017 _ 10H26
CAPITAN NAJERA #4716 E/ 19 Y 20 AVA (TALLER ARTESANAL "VENEGAS&VENEGAS") - SR. JOEL VENEGAS
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH F Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia

mg/l NTU usfem 2C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
MAEFODO COLIRMETRICO R0 | TURBHILIANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H-B SM D221 ABC SME0221 ABCE SMEZ15A

0,8 0,92 122,4 No objetable | No objetable | 7,16 _ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0232-059/2017 19/10/2017 10H45
PEDRO PABLO GOMEZ #3918 Ef 19 Y 20 AVA - SRA. ANGELA BELGICA REYES
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs

mg/l NTU usfem eC NMP/100m] NMP/100m| UFC/ml
METOD0 COLRIMETHICD DFD TURBIOLANT 11001 SENSORIAL SM AS00 H+8 SMA221 ABC SM5221 AICD SMazIas

0,5 0,73 122,6 No objetable | No objetable | 7,14 | 27,1 <1,1 <1,1 <1,0

030a1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

— § _\
Dra: ia Bajafia Jurado “Ing. Maria Teresa
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

Dr

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 19/10/2017 Pag 2/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0233-059/2017

19/10/2017

11H10

CALLE 15 AVA E/ CAPITAN NAJERA Y FEBRES CORDERO - SR. JOSE NARANJO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em of NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD | TURBIGUANT 110008 SENSORIAL S 4500 1B 59221 ARC 5M 9221 ABCE M U154
0,5 0,85 122,2 No objetable | No objetable | 7,12 _ 29,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son propercionados por el cliente-
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0234-059/2017 19/10/2017 11H28
ALCEDO Ef 15 Y 14 AVA - SRA. SILVIA RODRIGO %
Resultados D ;
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia | —a ‘
mg/fl NTU psfem 2C NME/100ml NMP/100m| UFC/ml
METE TRICO BFD 11008 SENSORIAL M 4500 Hell SM9221 ABL SM 5221 ABCE 82154
0,5 0,90 122,2 No objetable | No objetable | 7,17 _ 29,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

T ana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0235-059/2017 19/10/2017

11H45

CALLE 12 AVA #805 Y FEBRES CORDERO - SR. ADOLFO SOTOMAYOR

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem ac NMP/100m] NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBICUANT 13001F SENSORIAL SMA500 W8 SMA221 ABC SM 9221 ABCE L LT LTY
0,6 0,98 122,1 No objetable | No objetable | 7,28 _ 29,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0236-059/2017 19/10/2017 12HO00
CALLE 9 NA Y GOMEZ RENDON - SR. JOSE MAQUILON
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem o NMP/100mI NMP/100mi UFC/ml
METCOD CoURMETRICODPD | TURBICLIANT 110018 SENSORIAL SM 500 H+B SM9221 ABC 5M 5221 ABCE SMU2154
0,4 0,85 120,8 No objetable | No objetable | 7,30 _ 29,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proparcionados por el cliente

Dra. Gteria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

\NM_

“Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0237-059/2017 19/10/2017 12H14

NICOLAS SEGOVIA #1013 E/ FEBRES CORDERO Y CAPITAN NAJERA - SR. HUMBERTO VERDEZOTO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs
meg/l NTU HSfem o NMP/100m| NMP/100ml| UFC/mi
METODO COLRIMETRICO DPD TURBICGUANT 11001R SENSORIAL SMAS00 HeB SM 9221 ARC SMA221 ABCE SMaZ15a
04 0,92 121,1 No objetable | No objetable | 7,10 _ 29,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0238-059/2017 19/10/2017 12H40
AYACUCHO #606 Y PEDRO PABLO GOMEZ - SR. CARLOS FRANCISCO VARGAS
Resultados
Cloro libre residual - Turbledad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem ec NME/100ml NMP/100ml UFC/ml
METOOO COURMETRIEG DPD | TWRBIGUANT 11001R SENSORIAL Sh 4500 Hel) SM9221 ABC M 9221 ABCE EIERER
0,5 0,92 120,8 No objetable | No objetable | 7,17 _ 29,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <Ll

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra: jania Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0239-059/2017 19/10/2017 13HO0

CALLEJON 10 MO E/ COLON Y ALCEDO - SR. ROGER SUAREZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH L Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU Hs/em ec NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METO00 COURIMETRICO BPD TURBICLANT 11001 SENSORIAL S84 2500 H+B 5M 5221 ABC SM 5221 ABCE SMa215A
0,3 0,85 120,8 No objetable | No objetable | 7,32 — 29,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0240-059/2017 19/10/2017 13H15

CALLEJON 8 VO Y 10 DE AGOSTO - TALLER "EL NEGRO"

Resultados
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU usfem El NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIOAANT 1100M SENSORIAL M 4500 HeB M2 ABC M 8221 ABLE SMB215A
0,6 0,73 121,7 No objetable | No objetable | 7,15 _ 29,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable Ne objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato.y |os Requisitos son proporcionados por el cliente
A
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Dra. jana Jurado 325 Teresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003




