LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0180-059/2017

21/09/2017

10H50

COOP. GUAYAS Y QUIL MZ.9 SL.15 - FLIA. LEON VEGA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Califormes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em ac NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
BAETODD COLIRIMETRICO [P0 SENSORIAL SHA 4500 H-8 SM3Z21 ABC 5M 9221 ABLE SMEI15A
0,4 0,76 128,7 No objetable | No objetable | 7,14 _ 28,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No abjetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0181-059/2017 21/09/2017 11HOS
COOP. AMAZONA 1 MZ."D" SL.4 - FLIA. QUINDE RIVERA
Resultados
Claro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU usfem 8C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODA COLRIMETRICO 0P TURBICILIANT 110017 SENSORIAL M AS00HAE M 5221 AHC SM9221 ABLE SMazIse
0,7 0,85 128,2 No objetable | No objetable | 7,18 | 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Ohservaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el dliente

ajafa Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0182-059/2017

21/09/2017

| 11H20

COOP. SAN FELIPE 1 MZ.3297 SL.5A

- SR. BENIGNO FIGUEROA

TOMA DE MUESTRA 21/09/2017 Pag 2/6

JCOOP. FLORIDA 1 MZ.13 SL

.14 - SR. RICARDO VASQUEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem ar NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODD COtRIMETRICODPD | TURRIGUANT TI00IR SENSORIAL S AS00 B SN AR SM 5271 ABCE SMI7154
0,7 0,82 126,5 No objetable No objetable | 7,20 — 27.9 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No abjetable <]1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhbias totales

<1,1Si

fica ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem o NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METO00 COLIRIMETRICD DRD TURBICILANT 1100H SENSORIAL ShA 4500 4B 5M9221 ABLC SME221 ABCE SME2154 I
0,4 0,60 129,4 No objetable | No objetable | 7,22 _ 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 &
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
.. 3 s
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales 3
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias 4
|l Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente 1
Codigo de muestra FECHA Y HORA [
Espol.RAP.0183-059/2017 21/09/2017 11H35

Directora General y Gerente Técnico

y

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0184-059/2017

21/09/2017

_

11H50

COOP.MIAMI BEACH MZ.K12 SL.19 - SRA. MAYRA MURILLO

TOMA DE MUESTRA 21/09/2017 Pag 3/6

Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/fl NTU HSfem -Iod NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METODG COLIRIMETRICO DPD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 HeB SM19221 ABC M 9221 ABCE sMB2158
0,7 0,72 126,1 No objetable | No objetable | 7,08 | 27,8 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0185-059/2017 21/09/2017 _ 12HO5

COOP.MIAMI BEACH MZ.G8 SL.05 - SR. EMILIO LOPEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Colifarmes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU usfem o NMP/100mI NMP/100ml UFC/mi
METODO COLRIMETRICD DPD TURBICILIANT 11601 SENSORIAL SM ASI0H4B SM3$221 ABC SM 5223 ABCE M EELGA
0,6 0,65 126,6 No objetable | No objetable | 7,12 | 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
f0.30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
L =
. e Lok i i
] - 7 #
Dra. GtoriaPajana Jurado Ing. Maria Teresa Amador M

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0186-059/2017

21/09/2017

12H20

COOP. FLORIDA 1 MZ.2 SL.16 - S5R. JOSE PALAMA MERO

TOMA DE MUESTRA 21/09/2017 Pag 4/6

Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Colifarmes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oc NNP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRBAE TRICO DPD TURBIGLIANT 11000R SENSORIAL SN 4500 HeB SN9221 ABC M 9371 ABCE EMEITEA
0,6 0,81 125,8 No ohjetable | No objetable | 7,10 _ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0187-059/2017 21/09/2017 12H35
COOP. FLORIDA 1 MZ.7 S5L.5 - SR. JORGE ALVARADO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU uSfem o NMP/100m| NMP/100m| UFE/ml
METODG CoLl RO BFD TURBICILIANT 11001H SENSOCRIAL SNI221 ABC SMULIT ABCL SMOZISA
0,8 0,69 126,3 No objetable No objetable | 7,09 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

Ing. Maria Teresa Kmador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 21/09/2017 Pag 5/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0188-059/2017 21/09/2017 _ 12H50
COOP. FLORIDA 2 MZ.11 SL.14 - SRA. CARMEN DELGADO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiss
mg/l NTU wsfem eC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METEDSD COURIMETRICO BPD | TURBICIUANT 11001R SENSORIAL SARAS00 HeE SME271 ARC SAAB221 ABCE M 92158 |
0,6 0,56 128,1 No objetable | No objetable | 7,10 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0 N ERERBRIRINITAD |
0,30a 1,5 5 Na objetable Neo objetable <1,1 .
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadaoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0189-059/2017 21/09/2017 M 13HO5
COOP. FLORIDA 2 MZ.30 SL.2 - SRA. FLORIANA GARCIA
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

me/! NTU usfcm ar NMP/100mi NMP/100m] UFC/ml
METOO0 COLMMETRICO BPD | TURBICILANT 11001k SENSORIAL SMA5D0 He8 SMI221 ARC SM 8221 ABCE sMazIsA

0,8 0,78 126,3 No objetable | No objetable | 7,05 | 27,6 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Z )
\...NN:«.& i - =
Ing. Maria Teresa Arhador M.
Gerente de Calidad

Dr. ajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0190-059/2017

21/09/2017

_

13H20

COOP. AMAZONA 2 MZ.1 SL.3 - FLIA. REYES BANCHON
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/l NTU pSfcm ec NMP/100m| NMP/100m] UFC/ml
METODO COLRIMETRICD 0P | TURBILIANT 13001 SENSCRIAL SM 4500 148 sa3221 AR SMe221 ABCE sMa215
0,8 0,75 126,2 No objetable | No objetable | 7,21 | 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Dras ria Bajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



