LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 24/10/2017 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0241-059/2017 24/10/2017 _ 10H10
CALLE 25 AVA Y CALLEJON COLOMBIA MZ.40 SL.25 - SRA. CECILIA ISABEL VILLON
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
mg/l NTU usfem ac NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRCO 0D | TURBIGLIANT 11001 SENSORIAL M 4500 HeB SME221ABC SME221 ABCE SMA2154
0,6 2,20 139,3 No objetable | No objetable | 7,35 _ 27.8 <1,1 <11 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0242-059/2017 24/10/2017 _ 10H27
BOLIVIA E/ 22 Y 23 AVA - SR. IVAN MITE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/| NTU pS/em aC NIMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICD BT TURBICHAANT 11038 SENSORIAL SMEAS00 He 5M3221 ABC SM 9221 AHCE SMAazIsA
0,4 1,18 121,3 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Drar fa Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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fng. Maria Teresd Amador M.

Gerente de Calidad
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COLOMBIA Y LA 16 AVA - SRA. REYNA TORRES

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/l NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICD DD TURBILANT 11001H SENSORIAL 5814500 H+8 SMO221 ABC 5M 221 ABCE SMa215A
0,4 1,30 1198 No objetable No objetable | 7,20 ~ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 Mo objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadaoras de colonias

_m_ Formato y los Reguisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0243-059/2017 24/10/2017 10H43
CALLE 19 AVA Y GARCIA GOYENA - SRA. TERESA CHIRIGUAYO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiz
me/l NTU HSfem eC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIGUANT 11001K SENSORIAL SM 4500 HiB 5M3221 ABC SMI221 ABCE M E2150,
0,4 1,07 121,6 No objetable | No objetable | 6,92 _ 28,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El'Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0244-059/2017 24/10/2017 10H58 S 2 = —_

Dra. jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Ter

Gerente de Calidad

Amador M.
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0245-059/2017 24/10/2017 11H15
CALLEJON 13 E/ VENEZUELA Y COLOMBIA - SR. RAUL VILLAFUERTE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiz
me/fl NTU usfem o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO EOURIMETRICD BPD TURBICIAANT 1 100IR SENSORIAL SM 4500 HeB 5ME221 ABC SM D221 ABCE SMEFISA
05 0,87 115,2 No objetable No objetable | 7,40 _ 29,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Ne objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA o
Espol.RAP.0246-059/2017 24/10/2017 11H30
CALLE 11 AVA Y ARGENTINA (LA CASA DEL ENCEBOLLADO) - SR. WILLIAM PARRA
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METO00 COURIMETRICD DFDY TURBKILIANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB 5M9221 ABC SMB221 ABCE SMEZISA -
0,7 0,84 123,2 No objetable | No objetable | 7,33 _ 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No ohbj I <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

A :
Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Téresa Amador M.

Gerente de Calidad
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El Formato y los Requisitos son proporcionadaos por el cliente

Drar?

Jaha Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Tepésa Amador M.

Gerente de Calidad

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0247-059/2017 24/10/2017 11H45
CALLE 14 AVA #1214 Y CALICUCHIMA - SR. LUIS MORALES SANCHEZ
Resultados
Clora libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem BC NMP/100mi NMP/100ml UFC/mi
METOBG COLRIMETRECO DR TURAIAIANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HiB sME2IT ABC SHB21 ABCE SM92154 _...,
*l
0,4 1,17 1213 No objetable | No objetable | 6,98 _ 29,0 <1,1 <11 <1,0 oy
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 o
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
«1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol. RAP.0248-059/2017 24/10/2017 _ 12HO0O
ARGENTINA #3810 Y LA 15 AVA - SRA. VICTORIA PAZMINO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem aC NMP/100m] NMP/100m] UFC/ml
METODO COURIMETRIEO 09D | TURBIDUANT 110060 SENSORIAL S 4500 Hell SMA221 KB 5M 9221 ABCE SMAzI5A
0,6 0,95 120,6 No objetable | No objetable | 6,99 _ 28,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 )
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién _
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
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Codigo de muestra FECHA Y HORA A oy Nf
Espol.RAP.0249-059/2017 24/10/2017 12H15 | S
|CALLE 18 AVA E/ CALICUCHIMA Y MALDONADO - SRA. LUISA JIMENEZ p ¢
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODD COLIRIMETRICD DPD TURSIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB SME22] ABC SM 9221 ABLE SME2154
03 1,01 122,3 No objetable | No objetable | 7,11 _ 28,7 <1,1 <11 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente -
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmuo_.zbv.ONmo.omwxmcHu 24/10/2017 _ 12H30

CALLE 20 AVA #1000 Y SAN MARTIN - SR. JACINTO TORRES VALENZUELA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em eC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICOTPD | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL $H 4500 Hel SMS221 ABE SM 9221 ABCE SM9215A
0,7 1,15 121,0 No objetable | No objetable | 7,24 | 30,3 <1,1 <1,1 <1,0
030215 5 No objetabl No objetabl <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

?_ Formato y los Reguisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Gerente te Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



