LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0251-059/2017 26/10/2017 10H15
GUERRERO MARTINEZ #2413 Y CAMILO DESTRUGE - SRA. MARIA VALENCIA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU usfem oC NMEB/100m] NMP/100ml UFC/ml
METOBO COURMETRICODPD | TURBIGIANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 Hell SMAG2I1 ABE SMa221 ABCE 9715
0,8 1,13 122,3 No objetable | No objetable | 7,12 _ 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Ne objetabl No objetabl <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0252-059/2017 26/10/2017 10H30

BABAHOYO #2417 Y CAMILO DESTRUGE - SRA. MARTHA CRESPO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem Tl NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METOO0 COLRIMETRICO P TURBICILANT 11001 SENSORIAL SHA300 HeB SMU2I1ABL SMULIL ABLE SME2154
0,8 1,06 122,5 No objetable | No objetable | 7,18 _ 29,1 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra~ ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0253-059/2017 26/10/2017 10H45
TULCAN #3508 Y GARCIA GOYENA - SRA. MIRIAM RAMIREZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/| NTU usfem oc NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLMMETRICO DPD | TURBIGRANT 11001K SENSORIAL SMAS00 HeR SM 5221 ABC K922 ABCE SMa2154
0,7 0,93 123,0 No objetable | No objetable | 7,08 _ 28,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cdiente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RA P.0254-059/2017 26/10/2017 11H00

CARCHI #2209 Y GENERAL GOMEZ - SR. MARIO PENA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU Hsfem 2C NMP/100m] NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPDY TURBIOUANT 11000 SENSORIAL SM A0 HB SMIZ21ABC SM 9221 ABCE SMG215A
0,8 0,45 122,3 No objetable No objetable | 7,22 _ 29,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA'Y HORA

Espol.RAP.0255-059/2017 26/10/2017

11H15

FCO. DE MARCOS #2409 Y CARCHI "TALLER MECANICO EL CAMPEON" - SR. LUIS LLUMITAXI
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Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU usfem °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
WMETO0O COURMETRICO PR | TuRBICLIAT 11000 SENSORIAL SM4500 e sMu221 A8 Stu221 ABCE smaz1sh
0,7 0,67 122,0 No objetable | No objetable | 7,16 _ 27,6 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 Mo objetabl No objetabl <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
__m Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente
Codigo de muestra FECHA Y HORA =
Espol.RAP.0256-059/2017 26/10/2017 11H30

CUENCA #2406 Y LOS RIOS - SRA. CECILIA RODRIGUEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olar Sabar pH 2 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem 2C NMEP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METOODO COLRIMETRICD DPD TURBICUANT 110018 SENSORIAL SAL QS HE SMSZ21 ABE SHB221 ABCE SM 92154
0,6 1,15 122,6 No objetable | No objetable | 7,28 _ 29,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

fia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

o
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0257-059/2017

26/10/2017

11H45

ABEL CASTILLO #118 Y CUENCA - SR. MANUEL MEDINA MARQUEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem [-Tel NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODD CO TURBIGUANT 11006 SENSORIAL S 4500 M B W 8121 ABC 5849221 ABCE sME215A
0,7 0,85 120,7 No objetable | No objetable | 7,12 _ 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No ohjetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0258-059/2017 26/10/2017 12H00

VICTOR HUGO BRIONES #922 Y HUANCAVILCA - SRA. VIOLETA TORRES

TOMA DE MUESTRA 26/10/2017 Pag 4/5

Resultados o
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs
mg/l NTU uS/em ac NMP/100ml| NMP/100mi UFC/mi
METODD COURIMETRED BP0 | TURBIGUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 He B SM 221 ABC SM 221 ABCE SMa2154
0,6 1,09 120,6 No objetable | No objetable | 7,05 _ 29,7 <1,1 <11 <1,0 .
030215 5 No objetable No objetable <1,1 1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision ;1 = - —~
- b
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes 5
UFC: Unidades formadoras de colonias S, Seo e ,l.“h.‘ -
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente _.%l .
il /
e & )

Directora General y Gerente Técnico

“Ing. Maria Teres& Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.02 59-059/2017 26/10/2017 _ 12H15
MALDONADO #2607 Y GUERRERO MARTINEZ - SR. ROLANDO PEREZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO OPD TURRSIMANT 11006 SENSORIAL SM 4500 HiB SMa221 ABC SME22]ABCE SME2154
09 1,02 1214 No objetable | No objetable | 7,21 | 29,8 <1,1 <1,1 <1,0 _ D
0,302 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1 /
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmvo_.wb_u.owmo-ammhno: 26/10/2017 12H30
SAN MARTIN #2913 Y GALLEGOS LARA - SRA. NORMA HARO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem 1ol NMP/100m| NMP/100ml UFC/mli
METODO COURIMETRICO 09D TURBICILIANT 1100IR SENSORIAL SN A0 H+B SMB221 ABC SM 5221 ABLE SM 2154
0,6 0,77 121,7 No objetable | No objetable | 7,28 _ 30,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente "
7 ol
e
Dra. Ing. Maria Terega Amador M.

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



