LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 16/11/2017 Pag 1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0273-059/2017 16/11/2017 09H45
CALLEJON "C" VILLA #6 Y CALLEJON "G" - SRA. MARIA REYES
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HS/em oC NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICODRD | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL SMASDO HIB SM0221 ABC SM 9221 ABCE sMIz1%A

0,4 0,89 105,9 No objetable | No objetable | 7,18 _ 25,8 <1,1 <11 1,0x10n1
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 _
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0274-059/2017 16/11/2017 10HO0
GUERRERO VALENZUELA E/ CALLES "E" Y "F" - SR. PEDRO CASTILLO
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRMETRICD DPD TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SMASO0 He8 SME2E1ABC 5M 5221 ABCE 4482158

0,5 0,66 106,6 No objetable | No objetable | 7,45 _ 25,0 <1,1 <11 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No chjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

i

7 Ing. Maria Ter

Gerente de Calidad

esa Amador M.
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 16/11/2017 Pag 2/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0275-059/2017 16/11/2017 ﬁ 10H30
GALLEGOS LARA Ef CALLES "A" Y "B" MZ.0092 SL.19 - SR. CARLOS BAZAN
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uSfem o NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODG COURIMETRED BP0 | TURBICIUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 HiB sh9221 ABC sMaz21 ABCE swazise

04 0,53 105,8 No objetable | No objetable | 6,59 _ 26,0 <1,1 <1,1 1,0x1072

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA k A ET
Espol.RAP.0276-059/2017 16/11/2017 10H45 g
i
CARCHI #4913 E/ CALLEJON PARRA Y ORIENTE - SRA. GUISSELLA QUINDE FERNANDEZ
Resultados
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias i
meg/l NTU HSfem ec NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml ..4
METOOO COURIMETRICO DPE | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL SMASO0 HeB SM5221 ABC M 5271 ABCE SME215A ]
0,6 0,72 107,0 No objetable | No objetable | 7,08 _ 25,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable Na abjetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision v
|3
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes &
UFC: Unidades formadoras de colonias e .
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente ¥ _-w.. Yelg Ad t i

Ing. Maria Feresa Amador M.

Dra. Gloria Bajafia Jurado ;
Gerente de Calidad

Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0277-059/2017 16/11/2017 _ 11H00
SEDALANA #1608 E/ AV. DEL EJERCITO Y JOSE MASCOTE MZ.0097 SL.16 - SR. ROSENDO NARANJO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU Wsfem °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRBETRIZO DPD TURRBICIUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC SM 9221 ARCE SMIZI5A
0,6 0,57 106,8 No objetable | No objetable | 6,87 _ 26,7 <1,1 <1,1 6,0x1070
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <11
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0278-059/2017 16/11/2017 11H15

GARCIA MORENO #4923 E/ O'CONNOR Y FCO. SEGURA MZ.48 SL.21 - SR. BYRON MONTALVAN

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem ac NMP/100mI NMP/100m| UFC/mi
METODG COLIRMETRICO DFD TURBXILANT 11001R SENSORIAL SM A500 HeB SM 3321 ABC SMA271 ABCE sMB215A
0,7 0,61 107,5 No objetable | No objetable | 7,30 _ 25,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable Nao abjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

“Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

TOMA DE MUESTRA 16/11/2017 Pég 3/6
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0279-059/2017

16/11/2017

11H30

GARCIA MORENO #4648 E/ ROSENDO AVILES Y NICOLAS AUGUSTO GONZALEZ - SRA. MARIA PEZO

TOMA DE MUESTRA 16/11/2017 Pag 4/6

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem -l NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METDDG COLRIME TRICD DPD TURBICIUANT 11001 SENSORIAL SMA500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SMOZISA
0,6 0,85 107,1 No objetable | No objetable | 6,73 _ 26,4 <1,1 <1,1 2,0x10"0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
-..._ FC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0280-059/2017 16/11/2017 11H45
JOSE MASCOTE #4515 E/ ROSENDO AVILES Y CHEMBERS - SR. ROGELIO GARCIA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem ec NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODD COLRIMETRICO DRD | TURBSIUANT 1100IR SENSORIAL SMASO HAE 9271 ABC SM9221 ABCE SMuzISA
0,6 0,82 106,1 No objetable | No objetable | 7,04 _ 26,3 <1,1 <1,1 <1,0 I
0,20a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 _“.

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

._:m‘ Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 16/11/2017 Pig 5/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0281-059/2017 16/11/2017 12H00
AZUAY #1323 E/ TULCAN Y CARCHI - SR. CARLOS MANTILLA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

me/l NTU usfem °c NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DRD TUHBICIAMNT 11001R SENSORIAL S ASO0 B SM8221 ABC M G071 ABCE SM 2154
0,7 0,76 107,1 No objetable | No objetable | 7,10 | 26,9 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 3 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0282-059/2017 16/11/2017 _ 12H15
AZUAY #2118 E/ AV. LEONIDAS PLAZA Y GUERRERO MARTINEZ - SR. JULIO SOLORZANO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 17 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU us/em oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METO0O CoLRiMETRICO e | TUREIGLIANT 11001k SENSORIAL SM 8500 HeB sMs221 a8 swan21 ABcE smezis
0,6 0,49 109,0 No objetable | No objetable | 7,06 | 27,0 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

= ] u /7
&= | u _nr:..... \\\ &z Fe =] - nu.l\..\r-V
Dra. Gloria Bajafia Jurado " Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 16/11/2017 Pig 6/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0283-059/2017 16/11/2017 12H20
BABAHOYO #3108 E/ NICOLAS AUGUSTO GONZALEZ Y DOMINGO SAVIO - SRA. MAGALI BOHORQUEZ
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad pSfem Olor Sabor PH 15 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

meg/l NTU 0 o NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METDDO COLRMETRICO 0D | TURBICUANT 110018 SENSORIAL SMASO0 HIE SME221 ABC 5849221 ABCE 82154

0,6 0,92 106,9 No objetable | No objetable | 6,86 _ 25,6 <1,1 <11 5,0x10"0
0,30a1,5 5 Ne objetabl No objetabl <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0284-059/2017 16/11/2017 _ 12H45
CRISTOBAL COLON #2023 E/ TUNGURAHUA Y CARCHI - SR. ENRIQUE ALFONSO SUAREZ
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad uSfem Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas

mg/fl NTU 0 °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METCO0 COURIME TRICO DPD TURBIGUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SMS215A

0,7 0,73 106,7 No objetable | No objetable | 7,19 _ 26,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

= Y

Dras ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



