LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 23/11/2017 Pag 1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0285-059/2017 23/11/2017 _ 10H00
AZUAY #1018 E/ ESMERALDAS Y JOSE MASCOTE - SRA. ALICIA POVEDA .
Resultados :
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU usfem ac NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO 0P | TURBICIASNT 1100IR SENSORIAL SM 500 el SME221 ABC M 8221 ABCE SME21EA
0,8 0,75 104,4 No objetable | No objetable | 7,15 _ 251 <11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0286-059/2017 23/11/2017 10H15
AV. DEL EJERCITO #3907 Y MARACAIBO - SR. ADAN SALAVARRIA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU usfem er NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METEDC EOURIMETRIEODPD | TURBICRIANT 11006 SENSORIAL M 8500 H+B SMBE2E1 ALC SM 8221 ABCE SMOZ15A
0,7 0,60 105,3 No objetable | No objetable | 7,08 _ 26,5 <1,1 <1.1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gf6ria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

_ Ing. Maria Terésa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0287-059/2017 23/11/2017 _ 10H30
NICOLAS AUGUSTO GONZALEZ #1405 Y JOSE DE ANTEPARA - FLIA. PARRA HUAYAMAVE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO P | TMRBIGLANT 110018 SENSORIAL M A500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABLCE SMSrISA
0,7 0,80 105,6 No objetable | No objetable | 7,05 _ 24,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0288-059/2017 23/11/2017 10H45

MONTEVIDEO #421 Y SAN SALVADOR - SRA. VERONICA GONZALEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/| NTU us/em oc NMP/100mi NMP/100mi UFC/mi
METODG COLRMETRICO DPD | TURBIGUANT 11001R SENSORIAL SMAS00 Hel SN2 ABC SM 5221 ABCE 92184
0,4 0,70 106,0 No objetable | No objetable | 7,18 _ 24,8 <51 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N°® OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0289-059/2017

23/11/2017

11H00

HABANA #704 Y CHAMBERS - FLIA. MOREY SOLIS

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICDDPD | TURBKILANT 11001 SENSORIAL SMASD0 4B SM9221 ABS SMB221 ABCE SME21SA
0,4 0,63 106,3 No objetable | No objetable | 6,98 _ 25,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0290-059/2017 23/11/2017 11H15
CAPITAN SAEDA #417 Y VACAS GALINDO - FLIA. MANTILLA ANDRADE
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfcm oC NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METO00 COURMETREODPD | TURBKIANT 11001R SENSORIAL SM-4S00 HeB SM 3221 AT 5M5771 ABCE SM215A
0,7 0,91 104,0 No objetable | No objetable | 7,21 _ 26,3 <1,1 <1,1 <1,0
Lc‘mc als 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

loria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

P =

‘Ing. Maria Teresa’Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmﬁo_.mm._u.omw 1-059/2017 23/11/2017 _ 11H30
MANUEL VILLAVICENCIO #1106 Y CAMILO DESTRUGE - JONATHAN GONZALEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobias
mgfl NTU uSfem or NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLBIMETRICO DPD | TURBIGIANT 11001 SENSORIAL M AS00 H4B SMO221 ABC SME2I1 ABCE SMa2I%A
0,7 0,70 104,2 No objetable | No objetable | 7,18 _ 26,2 <1,1 <1,1 4,0x1071
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Reqguisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0292-059/2017 23/11/2017 11H45
GUARANDA #1531 Y GENERAL GOMEZ - SR. ELIAS PATAJATO
Resultados Mﬁ
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas :
mg/l NTU pSfem 2C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DFD | TURBIQUANT 110011 SENSORIAL MasoHeE sus221 A sM9z21 ABCE sMu215A
0,6 0,58 104,0 No objetable | No objetable | 7,15 _ 26,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <]1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

|E! Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 23/11/2017 Pig 4/6

Dra.

ia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 23/11/2017 Pig 5/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0293-059/2017 23/11/2017 12HO0
GARCIA MORENO #3010 Y FCO. DE MARCOS - ESCUELA "MANUELA ESPEJO DE MEJIA"
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias nm .
mg/l NTU usfem 2 NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICD BP0 TURBSILIANT 110008 SENSORIAL M 4500 HeR SMB221 ABC SMEIZ] ABCE 92154
0,6 0,56 105,9 No objetable | No objetable | 7,22 _ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmuo_.xbv.owwauomwx 2017 23/11/2017 12H15
MALDONADO #1718 Y LOS RIOS - SR. DAVID RUIZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU usfem or NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODD COURIMETREO DED | TURBICAMNT 11008 SENSORIAL SMA500 HeB SME221 ABC SM 221 ARCE SM 92154
09 0,86 105,6 No objetable | No objetable | 7,12 _ 25,3 <1,1 <1,1 1,0x10~1
0,30a1,5 5 Na objetable No abjetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Al f
Dra. Gloria Bajania Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Terésa Amador M.

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0295-059/2017 23/11/2017 _ 12H30
HUANCAVILCA #1931 Y AV. DEL EJERCITO - SRA. MARIA LEMA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad usfem Clor Sabor pH E: Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU [¢] oC NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METDO0 COURIMETRICO DPD | TURBSCILANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+8 M 5221 ABC 5M 9221 ABCE ME2154
09 0,56 104,5 No objetable | No objetable | 7,25 — 25,2 <1,1 <L¥ <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|

TOMA DE MUESTRA 23/11/2017 P4g 6/6

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



