LABORATORIO PROTAL-ESPOL

Dra.
Directora General y Gerente Técnico

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 29/11/2017 Pig 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.031-059/2017 29/11/2017 11H15
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO ESPERANZA DEL CARMEN A-12 - SR. LIBORIO LEOPOLDO SOTOMAYOR
Resultados

Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas

meg/l NTU HSfem oC NMP/100m| NMP/100m] UFC/ml
MET00O COLINMETRICD DPD | TURBIGUANT 11001R SENSORIAL M 2500 HE 5M3221 ABC M 9221 ABCE SMSz154

0,6 0,22 141,2 No objetable | No objetable | 7,26 _ 23,7 <1,1 <1,1 6,0x10"0

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RPAP.032-059/2017 29/11/2017 11H30
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO ESPERANZA DEL CARMEN - SR. JUAN FERNANDO MITE
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/| NTU uSfem oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICO 0FD | TURAICUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC M 5221 ABCE SM 2154
0,6 0,39 142,1 No objetable No objetable | 7,08 _ 24,0 <11 <1,1 1,5%x102
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 29/11/2017 Pég 2/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.033-059/2017 29/11/2017 11H45
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO ESPERANZA DEL CARMEN - IGLESIA EVANGELICA MONTE DE GETSEMANI
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiss
mg/| NTU HS/em 8c NNIP/100mi NMP/100m| UFC/mi
METODD COURIMETRICE BP0 TURBIILANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB SM3221 ABC SM5221 ABCE SME2ISA
0,6 0,37 141,8 No objetable | No objetable | 7,20 _ 23,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.034-059/2017 29/11/2017 12H00
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO ESPERANZA DEL CARMEN - SRA. LILIAN ROCIO CEDENO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiss
mg/| NTU uSfem o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METOLS COLIRMETRICODPD | TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 HB SMB2Z1ABC SM 9221 ABCE SMOI1SA
0,6 0,39 142,3 No objetable | No objetable | 7,11 _ 23,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

~Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

“Ing. Maria Terésa Amador M.
Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 29/11/2017 Pag 3/5
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.035-059/2017 29/11/2017 12H15
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO SAN FRANCISCO B-4 - SRA. EMILIANA VALDIVIEZO
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiss
mg/fl NTU uSfem [-Ted NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIIUANT 11001R SENSORIAL S AS00 HeB SMBL21 ABC SM9221 ABLE 582154
0,6 0,39 215,0 No objetable | No objetable | 7,15 _ 243 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmvo_.mvbv.owm-omwmnowq 29/11/2017 12H30
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO SAN FRANCISCO C-5 - SR. JUAN FRANCISCO CEDILLO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU Hsfem ec NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METCO0 COURBETRICO DED | TURBNIUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM G221 ABC SM9221 ABCE SMaZ15A
0,6 0,30 214,9 No objetable | No objetable | 7,47 — 245 <1,1 <11 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Yo A2

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 29/11/2017 Pég 4/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.037-059/2017 29/11/2017 12H45
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO SAN FRANCISCO 1-6H - SR. ALEJANDRO JULIO PUA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem or NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO PG | TURBIGUANT 11001R SENSORIAL SM A5 HeB SME221 ARG SMA221 ABCE M 92154
0,6 0,19 215,3 No objetable | No objetable | 7,38 _ 24,4 <1,1 <1,1 <1,0
030a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
«1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Farmato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.038-059/2017 29/11/2017 13H00
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO SAN FRANCISCO - SRA. MONICA VERA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPT TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 5221 ABCE SMA2154
0,5 0,88 216,1 No objetable | No objetable | 7,42 _ 24,8 <1,1 <1,1 <1,0
030215 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Marid Teresa Amador M.

Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmuo_.mvbv.cwm-omwm 2017 29/11/2017 13H15
PARROQUIA TENGUEL - MZ.129 SL.6 (PUESTO DE COMIDA) - SRA. MARTHA RAMIREZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU H5fem aC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO 09D TURBICILANT 1100F; SENSORIAL M 4500 HeB 5M 5221 ABC SMH221 ABCE SM 2154
0,9 0,74 279,0 No objetable | No objetable | 7,54 | 25,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RPAP.040-059/2017

29/11/2017

13H30

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 9 DE OCTUBRE MZ.23 SL.1 - SRA. ENRIQUETA CANALES

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Caoliformes fecales Bacterias Aeroblas
meg/l NTU usfem eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOOO COURIMETRICO DED | TURBICAUANT 11008 SENSORIAL SN 4500 HeB SMR2T ABL SM 9221 ABCE SMa2158
0,8 0,64 279,0 No objetable No objetable | 7,59 _ 25,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Directora General y Gerente Técnico
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‘Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

TOMA DE MUESTRA 29/11/2017 Pag 5/5

ACREDITACION N° OAE LEIC 05-003



