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Codigo de muestra FECHA'Y HORA
Espol.RAP.0296-059/2017 07/12/2017 _ 10H00
GALLEGOS LARA #130 Y 10 DE AGOSTO - SR. ANIBAL VILLAO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU usfcm eC NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/mi
METODO COURIMETRICODPD | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL SA1 4500 HeBl SM8221 ABC SM3221 ABCE SMIZISA
0,9 0,29 101,8 No objetable | No objetable | 7,10 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0297-059/2017 07/12/2017 _ 10H15
GALLEGOS LARA #406 Y ALCEDO - ESCUELA FISCAL MIXTA BARBARA ALFARO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU Hsfem oC NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
ME1OD0 COLRIMETRICODPD | TURBICUANT 11001 SENSORIAL 5M 3500 HiB SM9271 AHC M 9221 ABCE SM9715A
0,9 0,33 101,6 No objetable | No objetable | 7,00 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra: ajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad
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Dra:

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0298-059/2017 07/12/2017 _ 10H30
BABAHOYO ENTRE ALCEDO Y PEDRO PABLO GOMEZ - TALLER MARCOS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfem oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DD | TURBXIUANT 110018 SENSORIAL SMAS00 1B 519221 ABC SM9221 ABCE smaa1sa
0,8 0,34 102,5 No objetable | No objetable | 7,10 _ 284 <11 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0299-059/2017 07/12/2017 _ 11H14
ANDRES MARIN #316 Y SUCRE - SR. CESAR MAQUILON
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem eC NMP/100mI NMP/100mi UFC/ml
METODO COLRIMETRICODRD | TURBIDUANT 11000 SENSORIAL SMASD0 HiB SM 3221 ABC M 9221 ABCE SME5A
0,7 0,41 102,2 No objetable | No objetable | 7,10 _ 28,7 <1,1 <1,1 <10
030215 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 07/12/2017 Pag 2/6

oria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

_Sm. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad
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<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra FECHA Y HORA i B {
Espol.RAP.0300-059/2017 07/12/2017 11H30 ]
|CARCHI #1712 ENTRE PEDRO PABLO GOMEZ Y ALCEDO - SRA. FATIMA RENDON
Resultados L ] . . s |
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias . w« g
mg/l NTU uSfcm oc NNP/100ml MMP/100m| UFC/ml -
METODG COLIMETRICO 0PD | TURBICGLIANT 1100 SENSORIAL SMAS00 HeB SM 9221 ABC M 9221 ABCE SM 1S
0,7 0,57 101,7 No objetable | No objetable | 7,00 _ 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién =
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales . ¥
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes —
UFC: Unidades formadoras de colonias : " Wu...,/ e
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente -+ i &P P
Codigo de muestra FECHA Y HORA ; -
Espol.RAP.0301-059/2017 07/12/2017 11H45 w E
TULCAN #2016 Y HUANCAVILCA - SRA. LUISA BALDEON
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/fl NTU HSfem Ll NMP/100mil NMP/100m| UFC/ml
METO00 COURIMETRICE BPD | TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SN 4500 Hell 9271 ABC 49221 ABCE S EI5A
0,8 0,54 101,8 No objetable | No objetable | 7,20 _ 289 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No obj <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0302-059/2017

07/12/2017

| 12H00

AV. DEL EJERCITO #1813 Y MANABI - SR. ANTONIO ESPINOZA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem °C NMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODO COLINMETRICO DPD TUSBICILIANT 11002 SENSORIAL SMASDO HiE SMA27] ABC SM 9721 ABCE SMAZ15A
0,8 0,46 102,2 No objetable | No objetable | 7,20 | 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0303-059/2017 07/12/2017 _ 12H14
JOSE DE ANTEPARA #1739 Y ALCEDO (ESQUINA LOCAL DE SALCHIPAPA)
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem °C NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICD DFD TURBICRMMNT 110010 SENSORIAL 5M 4500 H+B SMUZIT AL M4 Y221 ABLE SME2148
0,7 0,40 102,2 No objetable | No objetable | 7,00 _ 27,8 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria mm_.m.mm Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0304-059/2017 07/12/2017 12H30
COLON #1915 Y LOS RIOS - LA CASA DEL DETERGENTE
Resultados 4
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales | Coliformes fecales | Bacterias Aerobias
mgfl NTU pSfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO DD | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL $M4500 HeB sMa221 AEC 9721 Ance 92158 .
0,9 0,38 103,0 No objetable | No objetable | 7,30 _ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 1
Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision .
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales D .
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0305-059/2017 07/12/2017 _ 12H45
CARCHI E/ CLEMENTE BALLEN Y 10 DE AGOSTO - TALLER DE MECANICA
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU HSfem e NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODD couRiMETRCn bR | TURBIGUANT 1100R SENSORIAL sMason e smaz21 aBc Sh9221 ABCE sM 92154
0,7 0,45 102,2 No objetable | No objetable | 7,10 _ 284 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

“Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0306-059/2017 07/12/2017 _ 13H00
TULCAN #931 Y VELEZ - CYBER
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad HSfcm Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU 4] 9 NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COURBETRICO DPD | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SMAS00 Hell 5M 5221 ABC SM 8221 ABCE 92184
0,7 0,22 102,7 No objetable | No objetable | 7,20 _ 29,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0307-059/2017 07/12/2017 _ 13H14
JOSE MASCOTE #1326 Y CLEMENTE BALLEN - IMPRENTA Y PAPELERIA MACROLUZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad usfem Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
meg/l NTU 0 2C NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METODD COLRIMETRO DPD | TURBILANT 11001R SENSORIAL SAAS00 HeE 5M3271 ABC 5M 5221 ABCE M 92154
0,7 0,37 101,7 No objetable | No objetable | 7,00 _ 28,1 <11 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segtn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

P S

4

.,._.:m. Maria Teresa/Amador M.

Gerente de Calidad
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