LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 14/12/2017 Pag 1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmﬂn_.wb_w.owom‘ommm 2017 14/12/2017 _ 10H15
FEBRES CORDERO #1308 E/ PIO MONTUFAR Y PEDRO MONCAYO - FERNANDO FALCONES .
Resultados - -
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 1
mgfl NTU wsfem ec NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICD OPD TURBICIMANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H4B SMEZHL ABE SM 9721 ABCE SMBPIEA
0,6 0,97 105,6 No objetable | No objetable | 6,32 | 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30al1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0309-059/2017 14/12/2017 _ 10H30
PEDRO MONCAYO Y PEDRO PABLO GOMEZ LOCAL #3319 - DOBLADORA EL PROFE - SRA. AZUCENA ORDONEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 4 Gk - L
mg/l NTU HSfem eC NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml . a :
METORD COURIMETRICODPD | TURBIGUANT 11000R SENSORIAL SM 4500 Heil SM3Z71ABD 5M 9271 ABCE SMA2154
0,6 0,82 106,7 No objetable | No objetable m.mu.l_ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0 _-.mﬂ .
= ]
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 = 11
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales W
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. m_.w_,.._mhcauo

" Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0310-059/2017 14/12/2017 10H45
AGUIRRE #903 Y RUMICHACA - LOCAL SODA CENTRAL
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfcm °C NMP/100mi NMP/100mi UFC/ml
METODO COURMETRICO BPD | TURBKIUANT 1100/R SENSORIAL SAASO0 HeE SM32ZE ABC 59221 ABCE SMA7I5A
0,5 0,76 106,9 No objetable | No objetable | 6,40 _ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1 .
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0311-059/2017 14/12/2017 11HOO0

AGUIRRE #1132 Y PIO MONTUFAR - IMPRENTA ARAD - SR. ARNOLDO CUNACHE

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |
mg/l NTU uSfem °C NMP/100mI NMP/100ml UFC/mi
METODO COLRIMETRICO LoD | TURBSQUANT 1100IR SENSORIAL 51 4500 e SM3221 ABE M 522) ABCE SM5215A
0,7 0,71 106,5 No objetable | No objetable | 6,45 _ 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. G ajaina Jurado
Directora General y Gerente Técnico

'Ing. Maria Teresa A
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0312-059/2017

14/12/2017 | 11H15
XIMENA #712 Y QUISQUIS - GARAIE DAVID
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS/em °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METO00 COURIMETRICO DD, | TURBIGLIANT 110048 SENSORIAL Prepm SMS221 ABC Swe221 ABTE swans
0,6 1,02 106,1 No objetable | No objetable | 6,32 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 No objetable No objetable o <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0313-059/2017 14/12/2017 | 11H30
LUIS URDANETA Y PEDRO MONCAYO - JB COFFEE EMPANADAS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METOOO COLNMETRICO DFD | TURBSIUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 He SM3221 ABC S22 ABCE SMa215A
0,5 0,98 105,4 No objetable | No objetable | 6,41 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 14/12/2017 Pag 3/6

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

e

‘Ing. Maria Teresa

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHAY HORA

Espol.RAP.0314-059/2017 14/12/2017 _ 11H45
LUIS URDANETA #1301 Y JOSE DE ANTEPARA- TECNICENTRO WALTER MERA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs
mg/fl NTU HSfem o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODD COLMIMETRICO DPD TURBICILIANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B SM32I1ARC SM19271 ABCE SME215A
0,7 1,14 150,8 No objetable | Mo objetable | 6,43 ‘_\mmha <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <11
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0315-059/2017

14/12/2017 | 12100
QUISQUIS #1512 E/ TULCAN Y CARCHI - IMPRENTA D'SOLUTION
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU Hsfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRME TRICO DPD TURSICAMANT 11006 SENSORIAL SMAS00 H:B SMB221 ABC SM 9221 ABCE SME2154
0,4 0,70 105,6 No objetable | No objetable | 6,35 | 27,7 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisi6n

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

T Bty

oria Bajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa’Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 14/12/2017 Pag 5/6
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0316-059/2017 14/12/2017 _ 12H15
ALEJO LASCANO #1503 Y LOS RIOS - SR. JUAN VALLADARES
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/| NTU uSfem 1 NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOD COURMETRICODPD | TURBIILANE 110018 SENSORIAL SM£500 H B SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM9215A
0,8 1,04 105,5 No objetable | No objetable | 6,42 _ 273 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 15 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0317-059/2017 14/12/2017 _ 12H30
SIMON RODRIGUEZ Y LIBERTADOR - IGLESIA SANTA GEMA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRMETRICODPD |  TURBIGUIANT 11001R SENSORIAL SM 450 HiB SM8221 ABC sM9221 ABcE SMB2SA
0,7 0,87 105,6 No objetable | No objetable | 6,33 _ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Reguisitos son proporcionados por el cliente

"\,

P Yr@Pn p o L T TP
Dra-Glofia Bajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

il

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0318-059/2017 14/12/2017 “ 12H45
MANUEL GALECIO #1200 Y GARCIA MORENO (ESQUINA) - SR. GALO MUNOZ
Resultados -
Cloro libre residual  Turbiedad uSfem Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |
mg/l NTU ;D oC NMP/100ml NMP/100m] UFC/ml
METOOD COLMIMETRICO DPD TURBIGLANT 1100IR: SENSORIAL 5M 4500 HeB SMI2Z1ABC 49221 ABCE SMaIsA Is
0,7 1,15 105,3 No objetable | No objetable | 6,30 _ 28,2 <1,1 <1,1 <1,0 "
030315 5 No objetable No objetable <1,1 i
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes - f
UFC: Unidades formadoras de colonias
E Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente >
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0319-059/2017 14/12/2017 ~ 13H00
RIOBAMBA #152 Y PIEDRAHITA - FLIA. GRABE VILLAFUERTE
Resultados
Cloro libre residual Turbledad pSfem Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU 4] eC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METON0 COLIRMETRICO DPD TURBIQLANT 11007 SENSORIAL SM 8500 HeB SMB221 ABC SMBI21 ABCE SMBZISA
0,4 0,98 106,6 No objetable | No objetable | 6,50 _ 283 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m* Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra:

Directora General y Gerente Técnico
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_mﬁ‘ Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



