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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0320-059/2017 18/12/2017 09H55
PIO MONTUFAR #216 Y CAPITAN NAJERA - SR. ROBERTO ANDRADE
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecalas Bacterias Aerobizs
mg/| NTU pSfem ac NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODA £O ETRICO OPDH TURBICILANT 11000 SENSORIAL SM 4500 HoB SMI22T ABC SM 9221 ABCE
0,5 0,85 116,5 No objetable | No objetable | 7,10 _ 28,2 <1,1 <1,1
0,302 1,5 5 No abjetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Ohservaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Fermato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0321-059/2017 18/12/2017 _ 10H14
MALDONADO #1041 Y GUARANDA - SR. KLEBER SANTOS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
NTU Hsfem 2 NMP/100mi NMP/100m] UFC/ml
RMETRICODPD | TURBICUANT 1100 SENSORIAL M AS0D HeB SMB221 ABC SM 8221 ABCE sMB2158
0,6 0,78 1914 No objetable | No objetable | 6,90 | 27,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No chjetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes -1 ot k
UFC: Unidades formadoras de colonias R .\\.
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente i —

_. ﬂ m (] )
Dra. Gi6¥ia Bajaha Jurado

"Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0322-059/2017

18/12/2017

10H30

AMBATO #217 E/ FCO. DE MARCOS Y LETAMENDI -SR. VICTOR DIROGGIERQ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem or NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODC COURIMETRCO DPD | TURBIGANT 11001R SENSORIAL SH 4500 HeB Ma221 ABC SM8721 ABCE SM92154
0,8 0,90 117,3 No objetable | No objetable | 7,00 _ 28,7 <11 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0323-059/2017

18/12/2017

10H45

YAGUACHI #1417 Y FCO. DE MARCOS - SRA. GRACE IZURRIETA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/| NTU usfcm oC NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODO COLIRMETRICD DRD TURSICIIANT 11001R SENSORIAL SM 4500 He8 SM5221 ABC M 9221 AECE S B2154
0,7 0,82 116,7 No objetable No objetable | 7,10 | 28,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable Nao objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

fia Bajana Jurado

Directora General y Gerente Técnico

\N\mm..
Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad
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Espol.RAP.0324-059/2017

18/12/2017

GOMEZ RENDON #517 - TALLER DE REPARACION DE CARRITOS - SR. ELADIO VILLACIS

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU HS/em oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODD COLRMETRIEO BPD | TURBSCIIANT 11001R SENSORIAL SMA 4500 HeB SMI221 ABC 5221 ABCE SM 92154
0,6 0,79 117,7 No objetable | No objetable | 7,10 | 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No abjetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0325-059/2017 18/12/2017 — 11H14

NOGUCHI! #2010 Y PORTETE - SRA. QUINDE DE AVILA

Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/cm oc NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIGLANT 1100IF SENSORIAL SN 4500 HeE SMA221 ARC M 9221 ABCE SMU2154
0,6 0,71 116,0 No objetable | No objetable | 6,90 _ 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No ohjetable No objetable <11

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

Ing. Maria .wmqmm Amador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 18/12/2017 Pag 4/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA . :
Espol.RAP.0326-059/2017 18/12/2017 11H30 et
CORONEL #1320 Y ARGENTINA - SRA. BLANCA CALDERON ¥ ; £ T
Resultados R

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias — .. 1; "

me/l NTU ps/em oc NMP/100m NMP/100mi UFC/ml — i wyd
METODD COURIMETRICO BPD TURBICIUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HB SM G221 ABC SMAB2E1 ABCE SMA2I5A — i

0,3 0,68 116,8 No objetable | No objetable | 7,00 _ 28,7 <1,1 <1.1 <1,0 :
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 ¥
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cdiente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0327-059/2017 18/12/2017 _ 11H45
CAMILO DESTRUGES E/ NOGUCHI Y CORONEL - BODEGA
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/cm ac NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRINETRICO DPD TURBICIUANT 110K SENSORIAL SMASD0 H-B SMBE221 ARC SMNIT] ABCE

0,5 0,78 115,9 No objetable | No objetable | 7,10 _ 29,4 <1,1 <1,1

0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Reguisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

-

\\

cor =

o —eTL
Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0328-059/2017 18/12/2017 _ 12H00
CANAR #914 E/ LORENZO DE GARAICOA Y 6 DE MARZO - TALLER SR. MANUEL SUAREZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobias
meg/! NTU usfem o NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METO COLRMETRICD PG | TURBIGUANT 11008 SENSDRIAL SM 500 HeE SMATH AR 09221 ABCE SMO2154
0,4 0,82 117,5 No objetable | No objetable | 7,00 — 30,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Nao abjetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0329-059/2017

18/12/2017

12H14

VACAS GALINDO #514 E/ CHILE Y CHIMBORAZO - RESTAURANTE

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem o MMP/100mI NMP/100ml UFC/ml
METODS COURMETRICO GPD | TURBICILLANT 1100IR SENSORIAL SMA500 Hel 508271 ABC M BI21 ABCE SMB2154
0,6 0,88 115,7 No objetable | Noobjetable | 7,00 _ 29,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

«1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

il |

Dra. ajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

e

. CFrac :

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0330-059/2017

18/12/2017

12H30

BOLIVIA #203 - VIVERO LEON LAURIDO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad uSfem Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mgfl NTU 1] oC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METONG COLRIME TRICO DPD TURBICUANT 110010 SENSORIAL SM A4S0 HYB 5M5221 ABC SM 5221 ABCE SMB2ZISA
0,6 0,79 116,1 No objetable | No objetable | 7,20 _ 31,7 <1i,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No abjetable <1,1

Dra.

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

a Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad
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