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Segiin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0441-059/2017 06/04/2018 _ 09H45
COOP. BASTION POPULAR - MZ.0904 SL.06 - SRA. ANTONIA DELGADO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU usfem 2C NMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METONO COLIRIMETRICD OFD TURBICILANT 11001 SENSORIAL SN 4500 Hell ShAEIEL ABC SAA 221 ARCE SMazIsh
1,0 0,32 240,0 No objetable | No objetable | 7,40 — 277 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerchbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA ]
Espol.RAP.0442-059/2017 06/04/2018 _ 10HOO0 4
COOP. BASTION POPULAR - MZ.101 SL.17 - SR. CRISTHOPER TORRES

Resultados =:
Cloro libre residual - Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU usfem oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIGUANT 1100/ SENSORIAL SMASOHAE SM8221 ABC SMH221 ABCE SN 92154 -
1,0 0,46 240,0 No objetable | No objetable | 7,35 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0 _
030215 5 No abjetable No objetable <1,1 oo JN
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Dra."Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Ing. Marfa Terésa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 06/04/2018 Pig 2/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0443-059/2017

06/04/2018

COOP. BASTION POPULAR - BLOQUE# 7 MZ.1035 SL.1 - SR. JHONY NEVAREZ (ASADERO DE POLLOS "ROSY")
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pPH E Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem ec NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METODO COLRMETRICODPD | TURBMGUANT 110018 SENSORIAL SM AS00H+B M S22 ABC M 8221 ABCE M B215A
12 0,27 266,0 No objetable | No objetable | 6,98 _ 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0444-059/2017 06/04/2018 _ 10H30
CDLA. CARACOL MZ.602 VILLA.8A - SR. JUAN VERA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pSfecm oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
MEIO00 COLRMETRICO DPD | TURBIGUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 H+B SM G111 ABC SM 5221 ABCE SMB215h
1,0 0,39 264,0 No objetable | No objetable | 7,03 _ 29,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 s No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

ana Jurado

Directora General y Gerente Técnico
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Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0445-059/2017 06/04/2018 _ 10H45

CDLA. CARACOL MZ.607 VILLA.16 - SRA. VICTORIA MOLINA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem 2C NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRMETRICO PR | TURBIGUANT 1100R SENSORIAL S 4500 HiB SMU221ABC SMB221ABCE ME215A
0,9 0,33 2440 No objetable | No objetable | 6,90 _ 30,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0446-059/2017 06/04/2018 _ 11H00

CDLA. MONTEBELLO MZ.4D VILLA.42 - SRA. LUCIA BARZOLA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor PH 1 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU HSfem or NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
WETODO COURMETRICO OFD | TURBICIIANT 11001 SENSORIAL SM4S00 HiB M1 ABC SM 9271 ABLE SM92154
0,9 0,29 274,0 No objetable | No objetable | 7,12 _ 29,3 <1,1 <1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0447-059/2017

06/04/2018

11H15

CDLA. TOTORI MZ.575 VILLA.25 - SRA. CECILA VERA ADRIAN

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em aC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METCOO COLMIMETRCO DPD | TURSICAANT 11008 SENSCRIAL M 4500 HiB M1 AEC 5M9221 ABCE 02158
0,8 0,40 266,0 No objetable | No objetable | 7,21 _ 30,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0448-059/2017 06/04/2018 11H30

CDLA. TOTORI MZ.570 VILLA.7 - SRA. LOURDES CASTRO

Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU psfem or NMP/100ml| NMP/100mI UFC/ml
METOD0 COLRMETRICO DPD TURBILIANT 11008 SENSORIAL SMAZO0 HeB SMF221 ABC M 5221 ABCE SMazI5A
09 0,42 251,0 No objetable | No objetable | 7,34 _ 29,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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rBajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0449-059/2017 06/04/2018 11H45
CDLA. MONTEBELLO MZ.4B VILLA.106 - SRA. MARIA PORTILLA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS/em 2C NME/100m| NMP/100m| UFC/mi
METORG COLRIMETRICD DD TURBICUANT 11001 SENSORIAL 51 4500 Hell SM 221 ABE SM 9221 ABCE SMA2I5A
0,8 0,44 229,0 No objetable | No objetable | 7,13 _ 29,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico
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