LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 12/04/2018 Pig 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0450-059/2017 12/04/2018 _ 10HOO0
COOP.BASTION POPULAR - BLOQUE # 1A- MZ.524 5L.19 - SRA. ANA ARIAS
Resultados i
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas .
mg/fl NTU usfem o NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODD COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SN AS00 H4R SMI121 ABC 5M3221 ABCE FIER L
0,6 0,47 240,0 No objetable | No objetable | 7,30 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0 /
0,30a15 5 No objetable No ohjetable <1,1 i .
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision f
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales ! =y rr..u..ﬂ,b-.‘.
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes . i S
UFC: Unidades formadoras de colonias |
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0451-059/2017 12/04/2018 10H15

COOP.BASTION POPULAR - BLOQUE # 1B- MZ.528 SL.1B - SR. BERNARDO VILLAFUERTE

Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/cm oc NMP/100ml NMP/100m| UFCfml
METODO COLIRMETRICD OPD TURBIILANT 11001R SENSORIAL SM 4500 He B SME22EARC §M 5221 ABCE SMEZ154

0,9 0,41 205,0 No objetable | No objetable | 7,40 | 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
3 o P
¥ At e (L eV
Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Um_.. fa Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0452-059/2017 12/04/2018 10H30
COOP.BASTION POPULAR - BLOQUE # 1B- MZ.534 SL.06 - SR. SEGUNDO SANCHEZ
Resultados
Clero libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Colifarmes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU Hsfem 2C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICO DFD | TURBIGUANT 1100ik SENSORIAL M 4500 448 M U221 ABC M 9271 ABCE SM 92154
1,0 0,36 206,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0453-059/2017 12/04/2018 _ 10H45
|COOP.BASTION POPULAR - BLOQUE # 1B- MZ.575 SL.17 - SRA. ANGELA VELEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH & Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs
mg/l NTU usfem 8 NMP/100m| NMP/100m] UFC/ml
METODO COLRIMETRICO 0PD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL SMAS00H+8 M52 ABC sMa271 ABCE SM 92154
0,9 0,39 207,0 No objetable | No objetable | 7,20 _ 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <11

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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‘Ing. Maria ﬁm«mgm%ﬂ M.
Gerente de Calidad
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Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0454-059/2017 12/04/2018 11HOOD
COOP.BASTION POPULAR - BLOQUE # 2 - MZ.753 SL.20 - SRA. LORENZA CHIQUITO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH L} Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU ps/em 1 NMP/100mI NMP/100m| UFC/mi
METODO © 0P 1inoR SENSORIAL SMASDOHAR SM 5221 ABC 5M3221 ABCE SMB21SA
0,8 0,49 281,0 No objetable | No objetable | 7,30 _ 27,7 <1,1 <1,1 6,0x10"2
0,30a 15 5 No abjetable No chjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0455-059/2017 12/04/2018 _ 11H15
COOP.BASTION POPULAR - BLOQUE # 2 - MZ.765 ( 3ERA. PEATONAL 38 NO Y 5TO. CALLEJON 24) - SRA. VICTORIA COBENA
Resultados jine

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH LS Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ... L ¥

me/l NTU psfem oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRMETAICODRD | TURSIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 HeB M 9221 ABC M 9221 ABCE maz1sA

0,8 0,56 261,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 27,4 <1,1 <1,1 <1,0 i

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 1 I

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias . —

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente )

inda, ) et &L
Dra- jana Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0456-05 9/2017 12/04/2018 _ 11H30
COOP.BASTION POPULAR - BLOQUE # 2 - MZ.751 SL.13 - SRA. CRESENCIA MERCHAN
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem e NMP/100m| NMP/100mI UFC/mi
METODO COLRIMETRICO DFD TURBIOUANT 1100 SENSORIAL SM £500 HeE SM U221 ABC M 9221 ABCE SM 92154
0,9 0,59 252,0 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,4 <i,1 <1,1 <1,0
0,302 15 5 No objetabl No objetabl. <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales b
«1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias s
JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0457-059/2017 12/04/2018 — 11H45
COOP.BASTION POPULAR - BLOQUE # 3 - MZ.734 SL.6 - SR. EDISON CHOEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU usfem 20 NMP/100ml NMP/100m] UFC/ml
METODA COLIRIMETRICD DPD TURBICILANT 11008 SENSORIAL M A500 H+E SMSI21ABC SM 9221 ABCE SMA215A
0,7 0,52 263,0 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,7 <1,1 <11 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

i / :\F.ll ~
PP T (ST o
Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

e’ s
Dra: ia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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FECHA Y HORA

Codigo de muestra
12/04/2018 [ 12H00

Espol.RAP.0458-059/2017

COOP.BASTION POPULAR - BLOQUE # 3 - MZ.783 SL.3 - SR. SEVERO CRUZ NUNEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU usfem £C NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBICILIANT 1100IR SENSORIAL SN 4500 H+B A G121 ABC SM 9221 ABCE SMEZISA
1,0 0,31 281,0 Mo objetable | No objetable | 7,30 _ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

&

(ecdee o'

Dra. Gloria m\m.._.mmm Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° QAE LE IC 05-003

Directora General y Gerente Técnico



