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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0459-059/2017

19/04/2018

11H15

AL

N

|COOP. LOS VERGELES - MZ.1439 SL.31 - SRA. GUISELLA NATIVIDAD ANDRANGO

o

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Resultados R
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias by
mg/l NTU HSfem oc NMP/100m| NMP/100ml| UFC/ml
METOO0 COLIR TURBILIANT 11001F SENSORIAL M 4500 HeB SMI221 ABE AW 5221 ABCE SM G154
0,7 0,35 284,0 No objetable | No objetable | 7,26 _ 289 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1 ‘.___.
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0460-059/2017 19/04/2018 11H30
COOP. LOS VERGELES - MZ.99 SL.35 - SRA. NARCISA DEL PILAR VALDEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH iF: Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU psfem ac NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODD COLRIMETRICD DED TURBIQUANT 110008 SENSORIAL SM 4500 H+B SM3221 ABL SM 271 ABCE SMIZ15A
0,8 0,41 291,0 No objetable | No objetable | 7,31 _ 29,5 11 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable Neo objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones:

™

. - |
Dra:Glofia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0461-059/2017

19/04/2018

I

11H45

COOP. LOS VERGELES - MZ.85 SL.31 - SRA. ROSA ALCIVAR

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU HS/em eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETHICO DPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL S 4500 ol saan ABe sM92z1ABCE smsz15A
0,8 0,54 292,0 No objetable | No objetable | 7,30 _ 30,0 <11 <1,1 <1,0
0,303 15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0462-059/2017 19/04/2018 12H00
COOP. LOS VERGELES - MZ.10 SL.35 - SR. JUSTO CASTRO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COLRMETRICO DPD | TURBICLIANT 130028 SENSORIAL SN 4500 HoB SM 9121 ABC SMu221 ABCE sMsz1sa
0,8 0,56 291,0 No objetable | No objetable | 7,27 _ 29,9 <1,1 <11 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra-

ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

P T >
A

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad
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Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA \
Espol.RAP.0463-059/2017 19/04/2018 12H15
(
COOP. LOS VERGELES - MZ.23 - SRA. JULY MONCADA f
Resultados 7
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T: Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/! NTU uSfem eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODD COURMETRICODPD | TURBICUANT 11001R SENSORIAL SN Q500 HeB SM U2 ABC SMBIZ1ABCE sMazLsA
0,8 0,43 285,0 No objetable | No objetable | 7,51 — 30,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No abjetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias "
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente b - 1
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0464-059/2017 19/04/2018 _ 12H30
URB. MUCHO LOTE Il - MZ.350 SL.26 - SRA. MELISSA SALINAS u
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em 2C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METEBS COLRIMETRIED DPD | TURBIGUANT 1100IR SENSORIAL SN 4500 He SMUZ21 ABT M 8221 ABCE IMBIISA
0,8 0,49 281,0 No objetable | No objetable | 7,45 _ 29,8 <1,1 <11 <1,0 ;
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 ¥

Dra. jana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

-

Cir e

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0465-059/2017

19/04/2018

_

12H45

URB. PARAISO DEL RIO | - CALLE PRINCIPAL VILLA.20 - SRA. MAGALI VERA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobifas
mg/! NTU HS/em Elel NMPf100ml NMP/100m| UFC/mi
METODO COLMIMETRICE DPD | TURBIGUANT 1100(R SENSORIAL SMAS00 B SMOIZ1 ABC SM 9221 ADCE SMB2ISA
0,7 0,37 286,0 No objetable | No objetable | 7,48 _ 29,9 <1,1 <11 2,3x10%2
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0466-059/2017

19/04/2018

13H00

URB. MUCHO LOTE Il - MZ.2905 SL.10 - SRA. DIANA GUZMAN

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olar Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerol
mg/! NTU uSfem oC NMP/100m] NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIGLANT 13001R SENSORIAL SM ASDOHeB SM9221 ABC 5M 8221 ABCE sMs215A
0,8 0,38 282,0 No objetable | No objetable | 7,39 _ 29,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. GI6Tia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

—U

A L N

; Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0467-059/2017

19/04/2018

13H15

URB. MUCHO LOTE Il - MZ.1243 SL.55 - S/N
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem o NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METO00 COLMMETRICO DPD | TURBICIUANT 11001% SENSORIAL S AS00HHE M a721 A SMB221 ARCE smez1sa
0,5 0,47 286,0 No objetable | No objetable | 7,28 _ 28,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1.5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

F

Dra- ¢ .%m Jurado

Directora General y Gerente Técnico

L s

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad
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