LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 24/04/2018 Pig 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA 4 ; i
Espol.RAP.0468-059/2017 24/04/2018 | 10HOO et
CDLA. ALBORADA - 4TA ETAPA - MZ.DQ VILLA.1 - CONSULTORIO DR. JOSE GONZALES __ _
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU ps/em o NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml ¥y
METODD COLRIMETRICO DFD TURBIILANT 11001F SENSORIAL SM 4500 HIB SM372] ABC SM 8221 ABCE SMGXISA
0,7 0,62 258,0 No objetable | No objetable | 7,51 _ 28,8 <13 <i,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1 n_
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision =
Observaciones: B
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias -
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente w
Codigo de muestra FECHA Y HORA o i
Espol.RAP.0469-059/2017 24/04/2018 _ 10H15
CDLA. ALBORADA - 4TA ETAPA - MZ.TC VILLA.O7 - SR. MANUEL BECERRA
Resultados ‘
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias | .
mg/l NTU uSfem e NMP/100m| NMP/100mI UFC/ml
METODO COLRMETRICO DPD | TURBSQUANT 11001k SENSORIAL M 4500 HeB SMUZ21 ABC 309271 ABCE SMS215A
0,6 0,52 213,0 No objetable | No objetable | 7,43 _ 28,5 <1,1 <1,1 <1,0 iy
0,30a 1,5 5 Ne objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: g
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales L
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente L.

Directora General y Gerente Técnico

&

" Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0470-059/2017 24/04/2018 _ 10H30
CDLA. ALBORADA - 3ERA ETAPA - MZ.BT VILLA.16 - SRA. INGRID VILLEGAS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU HSfem o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICD RPD TURBIILIANT 1100R SENSORIAL SM 4500 HeB SME221 ABC SMII21 ARCE SMO2154
0,5 0,44 280,0 No objetable | No objetable | 7,55 _ 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 Na objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0471-059/2017 24/04/2018 — 10H45 \ \
e |
CDLA. ALBORADA - 7MA ETAPA - MZ.712 VILLA.7 - SR. WILLIAN VITERI q
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs
mg/i NTU uS/em oC NMB/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBICUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB SME2Z1 ABC SM 5221 ABCE SMEZISA
0,5 0,42 282,0 No objetable | No objetable | 7,44 _ 29,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes \
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
e i
Dra. jana Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003

Directora General y Gerente Técnico
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0472-059/2017 24/04/2018 11HOO
CDLA. SAUCES 1 - PARQUE MZ.F31
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METOUO COLRIMETRICE DPD TUHBIOUANT 1100IR SENSORIAL SM 2500 H+B S8 9221 ABD SM 5221 ABCE SMS2154
0,6 0,45 301,0 No objetable | No objetable | 7,36 _ 29,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
j Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mwuo_.wbv.oaqw-omw\_nou.q 24/04/2018 11H15 =
CDLA. SAUCES 1 - MZ.F-6 VILLA.19 - SR. LEONCIO CABRERA
Resultados ]
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias .
mg/l NTU Hsfem 2C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODD COURIMETRICD BP0 TURBIGQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB SMYZZ1ABL SM 5221 ABCE SHE2ISA
0,6 0,51 248,0 No objetable | No objetable | 7,56 _ 28,0 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales ) .
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

UL
Dra. ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

& el
Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0474-059/2017 24/04/2018 11H30
CDLA. ALBORADA - 2DA ETAPA - MZ.AB VILLA.4 - SR. MESIAS CEVALLOS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH % Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em ac NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODE COLIRMETRICD DFD TURBIIUANT 11008 SENSORIAL SH 4500 HeB M 8121 ABC SM 9221 ABCE SMBIISA
0,6 0,39 260,0 No objetable | No objetable | 7,52 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol .RAP.0475-059/2017 24/04/2018 11H45

|CDLA. ALBORADA - 1ERA ETAPA - MZ.F VILLA.10 - FLIA. CASTRO ZAVALA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem [-Ted NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METOOO COURMETRICO DPD | TURSIGLANT 11003 SENSORIAL SM 4500 H4B: SM 5221 ABC M 9721 ABCE SM 92154
0,6 0,43 201,0 No objetable | No objetable | 7,38 | 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra.

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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FECHA Y HORA
24/04/2018

Codigo de muestra
Espol.RAP.0476-059/2017

12H00

CDLA. ALBORADA - 3ERA ETAPA - PARQUE FRENTE A MZ."BN"

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU HS/fem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METCOO COURIMETRICO DPD | TURBICLANT 1100iK SENSORIAL SM 4500 H B SM 021 ABC SM 8221 ABCE M 92158
0,6 0,37 215,0 No objetable | No objetable | 7,49 _ 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 s No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



