LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

TOMA DE MUESTRA 26/04/2018 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA !
Espol.RAP.0477-059/2017 26/04/2018 _ 10HOO0
CDLA. ALBORADA - 7MA ETAPA - MZ.737 VILLA.2 - FLIA. PALACIOS SANCHEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias i
mg/l NTU usfcm ar NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOOO COLINMETRICO DPDH TURBICILIANT 1 100IR SENSORIAL M 4500 KB SM 8221 ABC 309221 ABCE SME2154 £
il
0,6 0,53 221,0 No objetable | No objetable | 7,47 _ 30,4 <1,1 <1,1 1,7x10"1 |
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1 |
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: F:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0478-059/2017 26/04/2018 10H15
CDLA. ALBORADA - 5TA ETAPA - MZ.2 PARQUE DEL JARDIN DE INFANTES MODERNO #93
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem or NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODG COLRIMETRICO LPD TURBICILANT 11001R SENSORIAL 5M 4500 Hell SME22TASC SWBI21 ABCE M 82154
0,6 0,37 277,0 No objetable | No objetable | 7,45 | 28,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el diente

Directora General y Gerente Técnico
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Em_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0479-059/2017 26/04/2018 10H30 Jm.r
CDLA. ALBORADA - 5TA ETAPA - MZ.5DK VILLA.14 - SRA. TERESA PALACIOS _
Resultados

Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |

me/| NTU us/em o NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODG COURIMETRICO DPD | TURBICIUANT 11001R SENSORIAL SM 4300 HeE SMA270 ABC M 271 ABCE SME2ISA

0,7 0,29 271,0 No objetable | No objetable | 7,42 — 28,9 <1,1 <1,1 4,0x10"0
0,30a1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1 )
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision :
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias .
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente X ¥
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0480-059/2017 26/04/2018 _ 10H45 i
CDLA. SAUCES 9 - MZ.518 SL.1 - LAVANDERIA BETESDA Il A
Resultados /! E 1

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH F Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU usfem o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METO0O COLRIMETRICODPD | TURBICLIANT 110008 SENSORIAL SM 4500 H+B SM9221ABC SM U211 ABCE SMI215A

0,6 0,36 272,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 28,3 <1,1 <11 <1,0
030215 5 No objetable No objetable <1,1 i :
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision y j
B A

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales L
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes /um =—-—- 3
UFC: Unidades formadoras de colonias il . >

ia Bajafia Jurado ‘In
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0481-059/2017 26/04/2018 11HO00
CDLA. SAUCES 9 - MZ.566 VILLA.9 - SR. CARLOS BELLO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH LS Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mefl NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100mi] UFC/ml
METODO COURMETRICO DPD | TURBIGUART 11001 SENSORIAL M AS00 HeB SMUZ21 ABC 5410271 ABCE M E215A
0,9 0,35 292,0 No objetable | No objetable | 7,54 _ 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0482-059/2017 26/04/2018 _ 11H15
CDLA. SAUCES 7 - MZ.389 VILLA.15 - SRA. LORENA CUSME
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mgfl NTU HS/em e NMP/100ml1 NMP/100ml| UFC/mi
METODO COURIMETRICO DFD TURBICLANT 110020 SENSORIAL SN 4500 HYE SM9721 ABC 5M 8721 ABLCE SMA2154
0,8 0,28 298,0 No objetable | No objetable | 7,46 _ 28,3 <1:1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
m.\RE LdSp
Ing. Maria Teresa Amador M.
ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0483-059/2017

26/04/2018

CDLA. SAUCES 7 - MZ.435 PARQUE FRENTE A ESCUELA DR. ABEL GILBERT

TOMA DE MUESTRA 26/04/2018 Pag 4/5

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HSfem o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRMETRICO DPD. | TURBICILUANT 1100(F SENSORIAL M 4500 HeB SMI221ABC M 9221 ABCE SMa215A
0,7 0,32 285,0 No objetable | No objetable | 7,47 _ 28,3 <1,1 <11 2,0x10%0
0,30a 1,5 5 No objetable No abjetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0484-059/2017 26/04/2018 11H45
CDLA. SAUCES 2 - MZ.F105 VILLA.2 - SR. FERNANDO SARMIENTO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem e NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COLRMETRICO Ben | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL S AS00 HeE SMI221 ABL SMB221 ABCE 5M92154
0,8 0,33 281,0 No objetable | No objetable | 7,42 | 28,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,20a 1,5 5 No objetable Mo objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Farmato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
s ot s x-
Eddeeal] o o775
Ing. Maria Teresa Amador M.

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0485-059/2017 26/04/2018 _ 12HO0

CDLA. SAUCES 2 - MZ.F88 VILLA.09 - SRA. OLGA HERRERA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/! NTU uSfem 2C NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COLINMETRICO DPD | TURBICUANT 11006 SENSORIAL SM 4500 HeB SMS221 AR SM 9221 ABCE SMET15A
0,7 0,42 279,0 No objetable | No objetable | 7,46 _ 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No cbjetable No abjetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Y
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