LABORATORIO PROTAL-ESPOL

Dra.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RPAP.078-059/2017 27/04/2018 11H45
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO NUEVA ESPERANZA MZ. B SL.07 - SR. JUAN MITE
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mgfl NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIKIMETRICD DRD TLRBIUANT 110000 SENSORIAL SMASO0 HE SM 4221 ABC SM 9221 ABCE SMD2154
0,4 0,39 285,0 No objetable | No objetable | 7,15 | 28,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.079-059/2017 27/04/2018 _ 12HO0
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO NUEVA ESPERANZA MZ. "H" SL.1 - FLIA. TELCAN OCHOA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/mli
METODO COLIRIMETRICO DPDH TURBKIUANT 11008 mmzmox—pﬁ SM 4500 HeB SME121 ABC SMB5221 ABCE SMAZ154
0,4 0,23 284,0 No objetable | No objetable | 6,89 _ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 Nao abjetable No objetable <11

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones:

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados par el cliente

¥iaBajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

-

-

Ing. Maria Teresa Amador M,

Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.080-059/2017 27/04/2018 12H15
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO NUEVA ESPERANZA MZ. "L" SL.7 - SR. FABIAN LOOR
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU usfem o NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
MEIDD0 COURIMETRICO DPD | TURBIGLIANT 1100 SENSORIAL SMA500 HsB w3271 ABC sMa271 ABCE SM 92154
0,4 0,39 278,0 No objetable | No objetable | 6,93 | 28,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No abjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RPAP.081-059/2017 27/04/2018 _ 12H30

PARROQUIA TENGUEL - RECINTO SAN FRANCISCO MZ. "B" SL.04 - SRA. EMILIANA VALDIVIEZO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerobias
mg/l NTU us/em o NMP/100ml NMP/100m| UFC/mI
METODO COLRMETRICO LoD | TURBILIANT 11000 SENSORIAL S 2500 Helt SM 9221 ABE SM9221 ABCE SM 215
0,5 0,40 299,0 No objetable | No objetable | 7,39 | 27,8 <1,1 <1,1 5,0x10%0
D,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Dra. Gloria-Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 27/04/2018 Pag 3/7

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.082-059/2017 27/04/2018 _ 12H45
R %
PARROQUIA TENGUEL - RECINTO SAN FRANCISCO - CALLE PRINCIPAL (PARQUE ESQUINA) - SR. JONATHAN CANALES Eﬂ ;
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem ec NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODO COURMETRICODPD | TURBIGUANT 110010 SENSORIAL SM 4500 Hell SM B2 ABC 5M 9221 ABCE SME2158
0,9 0,19 301,0 No objetable | No objetable | 7,35 _ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
=
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias J

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.083-059/2017 27/04/2018 H 13HO0

PARROQUIA TENGUEL - RECINTO SAN FRANCISCO - (VIA SAN FRANCISCO) - SR. ANGEL MENDIETA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/fem °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METDO0 COLIRMETRICD DPD TUHBICILIANT 11006% SENSORIAL SM 4500 HeB SMUZI] ABC SM 5271 ABCE SMEA2I5A
0,6 0,74 315,0 No objetable | No objetable | 7,28 | 31,4 <1, <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. m;_owa.m.&.mmm Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.084-059/2017 27/04/2018 _ 13H15
PARROQUIA TENGUEL - CDLA. LA MANTILLA MZ.69 SL.2 - SR. ANGEL OLEAS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU HSfem 1 NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODD COLIRIMETRICD DRD TURBICILIANT 11000 SENSORIAL M ASI0HE 5M9221 ABE SM 5321 ABCE GME215A
0,9 0,30 312,0 No objetable | No objetable | 7,21 _ 31,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Fermato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA . !
Espol.RPAP.085-059/2017 27/04/2018 13H30 ~ g £
SIEet
PARROQUIA TENGUEL - CEMENTERIO GENERAL 4 _
Resultados s = . 1 !
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias | o -4 ' ¥
mg/l NTU usfem °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml el
METO coLRbETREo DR | TURBIEUANT 1300 SENSORIAL sh 4500 1o sms12 anc a1 anc swa215
0,9 0,25 309,0 No objetable | No objetable | 7,29 | 30,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente e

& P
Yl £ 2] S

Ing. Maria Teresa/Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 059/2017 TOMA DE MUESTRA 27/04/2018 Pag 5/7

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.086-059/2017 27/04/2018 _ 13H45
g
PARROQUIA TENGUEL - CDLA. GUAYAQUIL MZ.0110 SL.7B - SR. FIRMO DE JESUS RODRIGUEZ .
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobizs o 3
me/l NTU usfem o NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METEDG COLIRIMETRICO BP0 TURBKILIANT 110011 SENSORIAL SM 4500 HeE SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SME2ISA
1,0 0,17 311,0 No objetable | No objetable | 7,42 | 31,1 1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No ohjetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.087-059/2017 27/04/2018 14H00
PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 10 DE AGOSTO MZ.0108 SL.8B - SRA. MAXIMA CASTILLO
Resultados I— {
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias "
mg/l NTU usfem -Tod NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METO0O COLRIMETRICD DRD TURBIOUANT 11001R SENSORIAL 5M 4500 H4B SM 5221 ABC SM 9221 ABCE SMAZ15A
1,0 0,37 299,0 No objetable | No objetable | 7,38 | 30,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato-y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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fjafia Jurado Ing. Marfa Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra
Espol.RPAP.088-059/2017

FECHA Y HORA
27/04/2018

14H15 b ~

PARROQUIA TENGUEL - CDLA. VIRGEN DEL CISNE MZ.01 5L.06 - SR. CLEMENTE BAQUERIZO

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

A
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Dra. m_g,wﬁmm Jurado

Directora General y Gerente Técnico

4

i

Ing. Maria Teresa Afnador M.

Gerente de Calidad

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU psfcm oc NMP/100ml NMP/100ml UFc/ml B —
METOOO COLRIMETRICO PG | TURBIANT 110060 SENSORIAL SMA5D0 HeB SMS221 ABE S 0271 ABED SM 92154
0,8 0,22 302,0 No objetable | No objetable | 7,31 [ 30,2 <11 <1,1 <1,0 '
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1 "
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién “
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente .
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.089-059/2017 27/04/2018 _ 14H30
PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 9 DE OCTUBRE MZ.009 SL.1 - SR. SAMUEL BOHORQUEZ
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH kg Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HSfem aC NMP/100m! NMP/100m| UFC/ml
METORO COLIRMETRIZO BPD | TURBIGLIANT 116018, SENSORIAL SN 4500 4B SM S ABC SM 9221 ABLE SMa215

1,0 0,25 312,0 No objetable | No objetable | 7,41 _ 30,5 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RPAP.090-059/2017 27/04/2018 14H45
PARROQUIA TENGUEL - CDLA. 5 DE DICIEMBRE MZ.132 SL.1 - SRA. ALBA RIZZO
Resultados

Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pPH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

meg/l NTU uS/em o NMP/100mI NMP/100m| UFC/ml
METO00 COLRIMETRICO 5D | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HB Sh 221 A SMB221 ABCE sMa215A

1,0 0,23 322,0 No objetable | No objetable | 7,55 _ 0,0 <11 <1,1 <1,0

0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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qu.ﬁgﬁ Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



