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09h40

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 201,0 No objetable No objetable 8,10 27,9 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

10h00

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 177,8 No objetable No objetable 7,60 28,2 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,91

0,30 a 1,5                                     5

COOP. SAN FRANCISCO - MZ. 521 SL. 4 - FLIA HURTADO VILLEGA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0409-109/2019 1/6/2020

PASCUALES - MZ 157 SL. 1A - FLIA. MURILLO ROQUE

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0408-109/2019 01/06/2020

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL

0,30 a 1,5                                     5

0,99

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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10h15

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 172,1 No objetable No objetable 7,50 27,6 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

10H30

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 172,3 No objetable No objetable 7,50 28,8 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,74

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0411-109/2019

PASCUALES - COOP. ASSAD BUCARAM - MZ 271 SL. 5 - SRA. EDILFA MACÍAS

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

1/6/2020

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0410-109/2019

PASCUALES - COOP ASSAD BUCARAM - MZ 343 SL. 13 - SRA. LUCITA MARTINEZ

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

1/6/2020

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,80

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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10H45

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

1,0 169,0 No objetable No objetable 7,50 28,2 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

11H00

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

1,0 175,1 No objetable No objetable 7,50 28,3 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

1,00

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0413-109/2019

CDLA. LAS ORQUÍDEAS - MZ 1028 VILLA 16 - FLIA. SAMARRA VIZCARRA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

1/6/2020

0,82

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

PASCUALES - COOP. PIE DE LUCHA - MZ 84 SL. 22 - SRA. SILVIA CHÁVEZ

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0412-109/2019 1/6/2020

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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11H15

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

1,0 175,0 No objetable No objetable 7,60 28,2 <1,1 <1,1 6,0X10^0

No objetable No objetable <1,1

11H30

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,8 175,4 No objetable No objetable 7,30 28,6 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,66

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0415-109/2019 1/6/2020

CDLA. LAS ORQUÍDEAS - MZ. 55 VILLA 27 - FLIA. TORRES SORÍA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,71

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0414-109/2019

CDLA. LAS ORQUÍDEAS - MZ 1069 VILLA 26 - FLIA. CASTRO ZULETA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

1/6/2020

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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11H45

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

1,0 173,3 No objetable No objetable 7,40 28,8 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

12H00

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 173,0 No objetable No objetable 7,40 28,2 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,69

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0417-109/2019 1/6/2020

CDLA. LAS ORQUÍDEAS MZ 201 SL. 32 - SRA. ELZA SUÁREZ

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

0,73

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

CDLA. LAS ORQUÍDEAS - MZ 65 SL. 23 - SR. JUAN OCHOA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0416-109/2019 1/6/2020

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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12H15

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,8 174,2 No objetable No objetable 7,50 28,3 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

12H30

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,7 174,5 No objetable No objetable 7,30 29,3 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0418-109/2019 1/6/2020

CDLA. LOS VERGELES MZ. 192 VILLA 2 - SRA. ERICKA ZUÑIGA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,85

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0419-109/2019 1/6/2020

CDLA. LOS VERGELES IV ETAPA - MZ 77 VILLA 17 - FLIA. ZAMBRANO MENDOZA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,70

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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12H45

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 173,3 No objetable No objetable 7,50 28,6 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

13h00

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

0,9 173,7 No objetable No objetable 7,40 29,6 <1,1 <1,1 <1,0

No objetable No objetable <1,1

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,63

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0421-109/2019 1/6/2020

CDLA. LOS VERGELES - MZ 341 - VILLA 2 - FLIA. RETO MACIAS

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

0,44

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0420-109/2019 01/06/2020

CDLA. LOS VERGELES - MZ 57 SL. 17A - FLIA. SALINAS SALTOS 

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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13H15

Conductividad Olor Sabor Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias 

µS/cm NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml

METODO COLIRÍMETRICO DPD   SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 9215A

1,1 173,7 No objetable No objetable 7,60 28,8 <1,1 <1,1 2,0X10^0

No objetable No objetable <1,1

0,71

0,30 a 1,5                                     5

Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión

Observaciones: Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-B -47; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

CDLA. LOS VERGELES - MZ 223 VILLA. 3 - SR. ANDERSON SORROZA

Resultados

Cloro libre residual    Turbiedad pH                T

mg/l                                          NTU                        ºC

TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0422-109/2019 1/6/2020

     Dra. Gloria Bajaña Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. María Teresa Amador M.
Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003


