LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 01/08/2019 Pag 1/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0041-109/2019

1/8/2019 09H30
BASTION POPULAR - BLOQUE 7A MZ.993 SL.3 - SRA. MARITZA NIETO
Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pPH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU Ws/fem o NMP/100mI NMP/100mi UFC/ml
METOOO COLRIMETRICD R0 TURBIILANT 11001 SENSORIAL 5M 4500 He B SME221 ABC SM 9221 ABCE M I2154
1,1 0,28 435,0 No objetable | No objetable | 7,50 | 28,2 <1,1 <1,1 8,0x1010
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetra: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA [ i
Espol.RAP.0042-109/2019 1/8/2019 09H45 R
BASTION POPULAR - BLOQUE 6 MZ.527 SL.2 - SRA. MARIA ROSAS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia;
mg/l NTU uSfem or NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
MEIGDA COLIRMEITAICD DRD TURBICILIANT 11007 SENSORIAL SM 4500 H-B SMEZ21ABC M U221 ABLL SM9z15A
1,0 0,26 482,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 29,5 <1,1 <1,1 9,0x10~0
0,30a1,5 5 No objetabl Ne objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—mw Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

-

Bajafa Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 01/08/2019 Pag 2/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA 1 =
Espol.RAP.0043-109/2019 1/8/2019 10HOO
BASTION POPULAR - BLOQUE 7B MZ.1036 SL.2 - SR. FELIX TOALA
Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Olor Sabor pH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia;
me/| NTU uSfem o NME/100mI NMP/100mI UFC/ml _ !
METODO COURIMETRICO DPD. | TURBICAMNT 1100 SENSORIAL S ASO00 HYE 5M3221 ABC 509221 ABCE SME2154 7 |
1,0 0,34 471,0 No objetable | No objetable | 7,50 _ 29,2 <1,1 <1,1 6,2x10"1 __ o
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1 ___ i
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetra: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales 5
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes B
JUFC: Unidades formadoras de colonias 3
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente - .

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0044-109/2019

1/8/2019

10H15

BASTION POPULAR - BLOQUE 11 MZ.982 SL.3 - SRA. EMPERATRIZ SESME

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em o¢ NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METOO0 COLRIMETRIZO BP0 TURBICILANT 11001 SENSORIAL SN AS00 HB SM U121 ABE SM 8221 ABCE 5MB7154
0,9 0,50 478,0 No objetable No objetable | 7,40 — 30,1 <1,1 <1,1 5,5x10n2
030215 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

e \..mﬂ...\ =
NM.?»&!..IT ”

7a Bajana Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria TeresaAmador M.

Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 01/08/2019 Pag 3/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0045-109/2019

1/8/2019

BASTION POPULAR - BLOQUE 8 MZ.1092 SL.7 - SR. JOSE CEVALLOS

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICOOFD | TURBIGUANT 11006 SENSORIAL SAEASO0 HYB SM3221 ABC SMOTHL ABCE 92158
0,8 0,46 482,0 No objetable | No objetable | 7,40 | 30,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetra: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de

bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA
Espol.RAP.0046-109/2019 1/8/2019 10H45
BASTION POPULAR - BLOQUE 1A MZ.1123 SL.6 - SRA. ALEJA BURGOS
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/| NTU uS/em 2C NMP/100mi NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRICO e | TURBIGUANT 11001K SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC 5M 9221 ABCE SMB21%A

1,0 0,51 468,0 No objetable | No objetable [ 7,50 | 31,2 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <]1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. ajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Sy

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 01/08/2019 Pag 4/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA
Espol.RAP.0047-109/2019 1/8/2019 _ 11HOO
BASTION POPULAR - BLOQUE 10C MZ.1208 SL.5 - SR. LIDER PINCAY
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia:

mg/l NTU Hsfem eC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METDDO coURIMETRICO DPD | TURBICUANT 11001 SENSORIAL SN 4500 HeB smarzt ABE sM 9221 ABCE M o2158

1,0 0,39 470,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 315 <1,1 <1,1 3,0x1070

0,30a15 5 No chjetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0048-109/2019

1/8/2019

11H15

BASTION POPULAR - BLOQUE 10 MZ.1218 SL.12 - SR. EZEQUIEL SALINAS

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU wsfcm [T NMP/100ml NMP/100mI
METGDO COLRIMETRICO BPD TURBICUANT 11000 SENSORIAL M AS00 H+8 SMEIZ1ABC SM 9221 ABCE
1,0 0,60 475,0 No objetable | No objetable | 7,30 _ 31,2 <1,1 <1,1
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro: LP-EQ-853

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

a
Gerente de Calidad

e ot

dor M.

ACREDITACION N° OAE LE IiC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 01/08/2019 Pag 5/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0049-109/2019

1/8/2019

|

11H30

BASTION POPULAR - BLOQUE 9 MZ.1149 SL.6 - SRA. ANA LOOR

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/! NTU us/em o NMP{100m| NMP/100ml UFC/mi
MET0O COURIMETRICD BPD TURBIIANT 11001 SENSORIAL SMASO0 HeB SMAI21 ABC SM3171 ABCE SM 92154
1,0 0,55 465,0 No objetable | No objetable | 7,20 _ 30,8 <1,1 <1,1 <1,0
fo30a1s 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_mm Formato y los Requisitos son proporcionades por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0050-109/2019

1/8/2019

BASTION POPULAR - BLOQUE 8 MZ.1099 SL.5 - SRA. MARLENE BULGARIN

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU us/fcm 2 NMP100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLMIMETRICO DFD TURBIQUANT 11000R SENSORIAL SM 45060 HeBt M 9121 ABC 59721 ABCE SM 92154
1,0 0,29 470,0 No objetable | No objetable | 7,30 | 31,2 <1,1 <1,1 2,5x1001
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetra: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

o

Dra. ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



