
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 5

Contrato: 032/2020

Latitud Longitud

11:00:00 -2,12281 -79,89106

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:14:00 -2,1216 -79,89371

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

SAUCES V - MZ.252 VILLA.20 - SERVICIO TECNICO 

(SMART PHONE TECH BY JOSHUA)

Análisis microbiológico

27,2

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Turbiedad

Conductividad

pH

0,59

0,80

175,00

Sensorial

<1,0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

SAUCES V - MZ.232 VILLA.37 - SRA. MIRIAM GERMANIA 

BUSTAMANTE IZQUIERDO

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,30

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 0,45 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,28

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

<1,0

25,9

Método

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,72 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 183,40

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

FECHA DE MUESTREO: 3/6/2021

Espol.RAP.0396

Espol.RAP.0397

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 3/6/2021

Latitud Longitud

11:29:00 -2,12467 -79,89501

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:37:00 -2,12823 -79,89629

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

26,2

Coordenadas

SAUCES VI - MZ.259 VILLA.10 - SRA. ESTEFANIA LAVAYEN

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Turbiedad 0,64 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 174,90 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,21

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

0,50 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

26,7

Método

Cloro libre residual 0,56

Coordenadas

SAUCES VI - MZ.278 VILLA.12 - SRA. ALBA PAZOS

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

173,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,23

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Espol.RAP.0398

Espol.RAP.0399

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 0,66 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 3/6/2021

Latitud Longitud

11:54:00 -2,12418 -79,89843

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:06:00 -2,12943 -79,90343

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora

0,71 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,61 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 171,90 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,49

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC

Coordenadas

SAUCES VI - MZ.350 VILLA.12 - SR. AUGUSTO AÑAZCO

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

25,9

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Coordenadas

SAUCES VIII - MZ.476 VILLA.16 - SRA. GLADYS CAMACHO 

(TALLER VARGAS)

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,68 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

25,8

Sensorial

Turbiedad 0,70 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 173,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,26

Sabor No objetable Sensorial

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Espol.RAP.0400

Espol.RAP.0401

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 3/6/2021

Latitud Longitud

12:15:00 -2,12591 -79,90111

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

7,53

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,50 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,81 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

25,5 SAUCES VIII - MZ.508 VILLA.6 - SRA. AMERICA YANEZ

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 132,50 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Espol.RAP.0402
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Contrato: 032/2020

FECHA DE MUESTREO: 3/6/2021

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

175,0 0,59 <1,1 <1,0 SI

183,4 0,45 <1,1 <1,0 SI

174,9 0,66 <1,1 <1,0 SI

173,1 0,56 <1,1 <1,0 SI

171,9 0,71 <1,1 <1,0 SI

173,5 0,68 <1,1 <1,0 SI

132,5 0,50 <1,1 <1,0 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 00

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0396

Espol.RAP.0397

Espol.RAP.0398

Espol.RAP.0399

Espol.RAP.0400

Espol.RAP.0401

Espol.RAP.0402

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

0,00

1,00

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

0,00 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00

1

4

7

10

13

16

19 Conductividad
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