LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 03/10/2019 Pég 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0156-109/2019 03/10/2019 10H45

DOMINGO SAVIO #1605 Y CALLE 10MA - FLIA CASTRO BUSTOS

Resultados
Clora libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabar pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em oc NMP/100mi NMP/100mli UFC/mi
METODG COLMIMETRICD DPD TUHBIQLANT 11008 SENSOIHAL SA SO0 Hel SAA 821 ABC SMOI21ABCE 2158
0,6 0,33 632,0 No objetable | No objetable | 7,50 | 26,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16: Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA | / *'
Espol.RAP.0157-109/2019 03/10/2019 | 11H00 i}g

|[DOMINGO SAVIO #1009 Y GALLEGOS LARA - FLIA.GUERRERO ESPIN

Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Collformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias [} :
mg/| NTU uS/em ac NMP/100ml| NMP/100mi UFC/mi
METODD CORRIMETRICO 0PD | TURBIOUANT 15008 SENSORIAL M as0nHiE 54 9121 ABL SW 9211 ABCE 92154
0,6 0,52 641,0 No objetable | No objetable | 7,40 | 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. t ania Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0158-109/2019

03/10/2019

11H15

SEDALANA #3502 Y GUERRERO MARTINEZ - FLIA.DIAZ BAJANA

TOMA DE MUESTRA 03/10/2019 P4g 2/5

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Resultados
Clero libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem aC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO [PD | TURBIGUANT 11008 SENSORIAL M 4500 4B SV 121 ABC M 9221 ABCE SN 02154
0,5 0,63 630,0 No objetable | No objetable | 7,40 | 26,8 <1,1 <1, <1,0
0,30a15 5 No objetal No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108; 2014 Quinta Revision o
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes i |
UFC: Unidades formadoras de colonias 3 |
{El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente -
Codigo de muestra FECHA Y HORA L
Espol.RAP.0159-109/2019 03/10/2019 I 11H30 :\' : ” E
2 2
2D0 CALLEJON SEDALANA Y CALLE 9NA - SRA. GLADYS PINELA iy
Resultados ; i
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias & 8 - -
mg/| NTU uS/em ac NMP/100m| NMP/100m] UFC/mi .y ‘ i .
METOD0 COURIMETRICD PD | TWRBICUANT 11000 SENSORIAL SN AB00 HeE 584 0731 ARC S0 9271 ABCE SMETISA —1 . .
0,6 0,71 619,0 No objetable | Mo objetable | 7,30 I 26,9 <1,1 <1,1 <1,0 i
0,30a 15 5 Mo objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision !
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53 I! ekt 0 w4 -
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales b '_"-'_, '-".“E e
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes LA o) ‘ -
UFC: Unidades formadoras de colonias % 5 I i ; ". L
o

Dra. jafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

“Ing. Maria Teresa

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 03/10/2018 Pég 3/5

Codigo de muestra
Espol.RAP.0160-109/2019

FECHA Y HORA
03/10/2019

11H45

SEDALANA #1203 E/ CALLES 15 Y 16 AVA - SR. JACINTO MARINO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias |
mg/l NTU HS/em [Tl NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi |
METODD COURMETRICO DR | TURBHIGANT 11000 SENSORIAL M 4500 Hel SA¢ 9111 ABLC SM S221 ARCE M FI154
0,7 0,28 601,0 No objetable | No objetable | 7,50 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetra/Termdometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA A 7 ;%'{:‘“
Espol.RAP.0161-109/2019 03/10/2019 [ 12m00 f § [\ \\) GRS
LA
FCO. SEGURA #3213 Y CALLE 11AVA - SR. FRANKLIN BARROS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem o NMP/100m| NMP/100ml| UFC/mi
METODOCOUNIMETRICD DD | TURBICLAANT 1100 SENSORIAL S 4500 M SH 521 B 549221 ABCE LIS %
0,6 0,19 612,0 No objetable | No objetable | 7,40 | 28,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
—

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son propoercionados por el cliente

=

ajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

/7

Ing. Maria Terésa

Gerente de Calidad

Amador M.

ACREDITACION N® OAE LE IC05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 03/10/2019 Pag 4/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0162-109/2019 03/10/2019 12H15

SEDALANA #904 Y CALLE 12 AVA - SRA. DEYSI CORONEL

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS5/fem eC NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
WETODE COLRIVETRIEO DFD | TURBITHIANT 110018 SENSORIAL M 2500 1448 SN 3T ARC SM 5771 ABCE 4 87154
0,7 0,15 620,0 No objetable | No objetable | 7,30 | 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 15 5 No objetable No objetable <1,1

Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0163-109/2019 03/10/2019 | 12H30
JORIENTE Y CALLE 11AVA - SRA. VICTORIA CABRERA
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias :
mg/l NTU uS/em or NMP/100m| NME/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICD DFS | TURBIILANT 110010 SENSORIAL SN 4500 148 SM 3211 ABC SN 9721 KBCE SMS15A
0,5 0,39 628,0 No objetable | No objetable | 7,40 | 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a31,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

= _ P
Drm Jurado Ing. Maria Teresd Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003




LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 03/10/2019 Pag 5/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0164-109/2019

03/10/2019

12H45

CALLE "D" #105 E/ CALLES 11 Y 12 AVA - FLIA. DUARTE VARGAS

Resultados
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias [.L.
mg/l NTU uS/em ar NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METEDO COLMIMETHICS DED | TURBIQUANT 11001K SENSORIAL SV ASD0 HE SN0221 ABE 800221 ABEE M 02154
0,6 0,44 632,0 No objetable | No objetable | 7,40 [ 28,1 <1,1 <11 <1,0
0,20a15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16: Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

“ Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC05-003



