LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 04/04/2019 Pig 1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA ; e A S N
Espol.RAP.0441-097/2018 04/04/2019 10H00
SEDALANA #119 ENTRE WASHINGTON Y MEXICO - SRA. FLOR RUALES ) ;
Resultados
Cloro Ifbre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias mm
mg/l NTU ps/em °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SN 4500 H+B. 5M 9221 ABC SM5221ABCE SM92154 & .. 7,
PN t
12 0,39 106,8 No objetable | No objetable | 7,15 _ 26,6 <1,1 <1,1 9,3X10M | i
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <11 1 K«zf i
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision A &
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14: Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53 ida .T..a 3
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales & _
} 4 :
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes ¥ \ e L Mv\ ;
|UFC: Unidades formadoras de colonias B S : o Q o
_’_mawamnofcm Requisitos son proporcionados por el cliente T RN N =3
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0442-097/2018 04/04/2019 10H15
CALLE "C" #1001 Y BOGOTA - SRA. CLEMENCIA LOZANO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU US/em °C NMP/100ml NMP/100m! UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 Hel $M9221 ABC SM92Z1ABCE SMI215A
1,0 0,48 141,7 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausenda de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Cglidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0443-097/2018

04/04/2019

10H30

SAN SALVADOR #3907 Y CHEMBER - SRA. ROSA JACOME

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/cm oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICO DPD TURBIQUANT L1001 SENSORIAL SM 4500 HeB 5M9221 ABC SM8221ABCE SMg215A
0,9 0,42 140,2 No objetable | No objetable | 7,18 _ 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colarimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1Significa ausencia de bacterias colifarmes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0444-097/2018 04/04/2019 10H45

MONTEVIDEQO #205 E/ MEXICO Y LA HABANA - SR, ALEJANDRO SALAZAR

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT L1001 SENSORIAL SM 4S00 H+B SMs221 ABC SM9221 ABCE SM8215A
0,4 0,52 113,8 No objetable No objetable | 7,10 _ 27,6 <1,1 <1,1 4,0X10"1
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A-15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

VUL L

oria m&.mmm Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Y o
Ing, Maria Teresa Athddor M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Directora General y Gerente Técnico

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0445-097/2018 04/04/2019 11HoO
VILLAVICENCIO #2009 Y CANAR - SR. BORIS IZURIETA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Colifoermes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 2500 HB $M 8221 ABC 589221 ABCE SMB215A
1,0 0,40 133,6 No objetable | No objetable | 7,18 | 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
030a1,5 5 No objetable No ohjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; ConductimetrofPhmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHAY HORA

Espol.RAP.0446-097/2018 04/04/2019

11H15

CAMILO DESTRUGE #1014 E/ VILLAVICENCIO Y AMBATO (TALLER) - SR. ERNESTO RODRIGUEZ FERNANDEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ps/em oC NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 Heg SM9221A8C $M9221A8CE SMaz15A
1,0 0,41 146,2 No objetable | No objetable | 7,12 _ 27,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetra/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerchias totales

<1,1Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_mmo_._.:mao y los Requisitos son proporcionados por el cliente

: ajafia Jurado

Gerente dé nm_mm\m._

ACREDITACION N° QAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0447-097/2018

04/04/2019

11H30

AMBATO Y PORTETE - SR. ERNESTO VILLALVA (SPA BINDU)

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU uS/em oc NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+B $M 5221 ABC SM922148CE SMoz15A
1,0 0,53 141,6 No objetable | No objetable 7,18 _ 27,4 <11 <1,1 <1,0
030a1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeréhias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Mmto_.gv.oﬁm-cmu\wou.m 04/04/2019 11H45
CALICUCHIMA #1037 Y GUARANDA - SRA. TERESA SANTOS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU KS/em oc NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL 5 4500 HeB. SM 9221 ABC SM3221ABCE SM92158
11 0,25 151,0 No objetable | No objetable [ 7,22 | 27,7 <11 <1,1 <1,0
0,30a31,5 5 No objetable No objetable <13

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-FQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

- .

e
I =
Dras™3¥gTia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

&

\_:m. Maria TeresajAmador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 04/04/2019 Pag 5/6
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0449-097/2018 04/04/2019 12H00
6 DE MARZO #2313 Y MALDONADO - SRA IN ES VARGAS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Cenductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU Hsfem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB M 9221 ABC $M9221ABCE sMa215A
1,2 0,27 151,6 No objetable | No objetable | 7,18 | 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA 'Y HORA
Espol.RAP.0450-097/2018 04/04/2019 12H15

FEBRES CORDERO #1126 E/ GUARANDA Y VILLAVICENCIO - SR. WALTER GALLARDO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HB M 3221 ABC $M9221ABCE SMe2158
1,0 0,33 153,2 No objetable | No objetable 7,20 _ 272 <1,1 <1,1 6,0X10°0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <11

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

¥

5573 Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Cdlidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 04/04,/2019 Pag 6/6

Codigo de muestra FECHAY HORA
Espol.RAP.0451-097/2018 04/04/2019 12H30
GUARANDA E/ GENERAL GOMEZ - SR. RAUL YAMBAI
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS/em °c NMP/100m! NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100R SENSORIAL M 4500 18 SM 9221480 5M2221ABCE SMgz15A
1,0 0,34 151,8 No objetable | No objetable | 7,15 [ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Ing. Maria Teresa Amagor M.
Gerente de Cdlidad

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



