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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0486-059/2017 04/05/2018 | o9H30
CDLA. URDENOR 2 MZ.219 VILLA.4 - HERMAANOS NARANJO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU usfem e NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRMETRICO DRD TURBIUANT 11007 SENSORIAL SHAS00 el SM 5221 ABC SMI9221 ABCE SMB7154
0,5 0,62 200,0 No objetable | No objetable | 7,40 | 28,3 <1,1 <11 <1,0
0,302 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones:
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0487-059/2017 04/05/2018 _ 09H45
CDLA. URDENOR 1 MZ.135 VILLA.7 - SRA. ANA MARIA VALENCIA MURILLO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH ¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/! NTU psfem °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METCO0 COURIMETRICODPD | TURBSILIANT 11001k SENSORIAL M 4500 HeB SMB221 ABC SN 9221 ARCE SMaa1sA
0,7 0,53 261,0 No objetable | No objetable | 7,30 | 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetat No objetabl, <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: .___
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales |
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes i
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
U Usdy » e Lo
Dra<Gloria Bajafia Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0488-059/2017 04/05/2018 10HOO0
CDLA. URDENOR 1 MZ.107 VILLA.3 - SRA. ELSA JACOME
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 13 Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU Hsfem °c NMP/100m| NNP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBRILIANT 11001 SENSORIAL SM AS00 Helt SM221 AlC SM 9221 ABCE SME7154
07 0,43 242,0 No objetable | No objetable | 7,20 | 28,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0489-059/2017 04/05/2018 10H15
CDLA. ALBORADA 6TA ETAPA MZ.640 VILLA.3 - SRA. CARMEN SOTOMAYOR
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias |
meg/l NTU HSfem ac NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODD COURMETRICO BPD | TURSIGUANT 110018 SENSORIAL M 4500 HeB M 9221 ABC SM 9221 ABCE ShEE215A
0,8 0,39 205,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 271 <1,1 <1,1 5,0x10"0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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" Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad
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Dra. Gloria mmm.mmm Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0490-059/2017 04/05/2018 _ 10H30
CDLA. ALBORADA 6TA ETAPA MZ.625 VILLA.26 - SRA. BEATRIZ ROMAN
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerohias

mg/l NTU HS/em or NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLMIMETRICO DPD | TURBSQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 KB SM3221 ABC M 8221 ABCE 5482154

0,5 0,41 200,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 26,7 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

_M_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0491-059/2017 04/05/2018 10H45
CDLA. ALBORADA 8VA ETAPA MZ.818 VILLA.10 - SR. JOSE MURILLO
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH i Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

me/| NTU usfem oc NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICO DPD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 H4B SM 3221 ABC SM 9221 ABCE Sh82158

0,9 0,38 239,0 No objetable | No objetable | 7,40 | 27,8 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable 217

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

£ _ ,..
Dra: fia Bajafa Jurado

Directora General y Gerente Técnico
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\_:m. Maria Teresa’Amador M.
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Codigo de muestra FECHA Y HORA ‘
Espol.RAP.0492-059/2017 04/05/2018 11H00
CDLA. ALBORADA 8VA ETAPA MZ.810 VILLA.4 - SRA. ELSIE DE SUCRE ECHEVERRIA
Resultados &
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobilas
mg/l NTU HSfem o NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
MO0 COURMETICO DPD | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 HeB sMoa2t A sMu221 aece smo215A
06 0,43 212,0 No objetable | No objetable | 7,30 | 27,6 <1,1 <1,1 <1,0 i
030215 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision ’
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0493-059/2017 04/05/2018 11H15
CDLA. ALBORADA 8VA ETAPA MZ.841 VILLA.1 - PARQUE RECREATIVO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU HSfem o NMP/100ml| NMP/100ml UFC/ml
METODD COLIRMETRICODPD | TURBIGUANT 11001 SENSORIAL SMASO0 Heh SM9221 ABL M 9221 ABCE SMI215A
0,6 0,51 318,0 No objetable | No objetable | 7,20 _ 28,6 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Dra. Gloria Bajafia Jurado

g Ing. Maria Teresa, Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA - . ...r :
Espol.RAP.0494-059/2017 04/05/2018 _ 11H30 i A 5 §
CDLA. ALBORADA 9NA ETAPA MZ.946 VILLA.3 - SRA. ELSA SANCHEZ -
Resultados . g PO

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias | e,:.. u

mg/l NTU Hsfem oC NMP/100mi NMP/100m| UFC/mi P
METODRG COURIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100:7 mmZmQI_)_. SMAS00 HeE SM91Z1 ABC SM 9221 ABCE SMAZ15A

0,3 0,66 360,0 No objetable | No objetable | 7,30 | 29,0 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién _

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Dra-Gioria Bajaha Jurado Ing. Maria Teresa Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N°® OAE LE IC 05-003



