LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 04/12/2019 Pig1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mwﬂﬂ..ﬂbv.cmwﬂ-uom\namw 04/12/2019 10H04
COOP. SANTIAGO ROLDOS AGUILERA - MZ.2B VILLA.18 - SRA. EVELYN RIVERA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICO BPD | TURBIQUANT 1100iR SENSORIAL SM 4500 H+g SM 8221 ABC SV 9221 ABCE SM 52158
0,7 0,80 136,2 No objetable | No objetable | 7,20 _ 26,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14: Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:L P-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente _ =
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Mmuo_.wbv.cmwmnuom\woum 04/12/2019 10H16

COOP. SANTIAGO ROLDOS AGUILERA - MZ.8 VILLA.10 - SRA. BLANCA HEREDIA DE VILLACIS

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oc NMP/100mi NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 Heg $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 52158
0,5 0,50 123,9 No objetable | No objetable | 6,90 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetabie <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; no:u:&«:mﬂa\._.mwiaﬂm:c" LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

mm._.mmm Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003




LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 04/12/2019 Pag 2/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0273-109/2019 04/12/2019 _ 10H30
COOP. SANTIAGO ROLDOS AGUILERA - MZ.9 VILLA.19 - SRA. JESSENIA MENDOZA CHOEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/fl NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODPG | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL 5M 4500 HiE M 8221 ABC $M 9221 ABCE SMO215A
0,7 0,54 120,4 No objetable | No objetable | 6,50 _ 25,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formata y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0274-109/2019 04/12/2019 10H40
COOP. SANTIAGO ROLDOS AGUILERA - MZ.1390 SL.8 - SR. OSCAR FLORES
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem °oC NMP/100mlI NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICO DFD | TURBIGUANT 1100IR SENSQRIAL SM 4300 H+B SM 5221 ABC $M 3221 ABCE SM 92154
0,7 0,34 122,2 No objetable | No objetable | 6,80 _ 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segdn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades farmadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. GlofizBajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

g. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 04/12/2019 Pag 3/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0275-109/2019 04/12/2019 10H53
FERTISA. COOP. 9 DE JULIO - MZ.3215 SL.4 - SR. WALTER BALLADARES
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales iformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSGRIAL SM 4500 H+8 SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMaz15A
0,5 0,47 113,9 No objetable | No objetable | 6,80 [ 27,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro;: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
EC:Emmmm formadoras de colonias
—Eu:ﬂmﬂo y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0276-109/2019 04/12/2019 11HO06

FERTISA. COOP. 9 DE JULIO - MZ.3192 SL.10 - SR. LUIS GOMEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em o NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DFD | TURBIQUANT 110017 SENSORIAL SM 4500 HeB 5M 5221 ABC SM 9221 ABCE SV 2154
0,6 0,39 109,7 No objetable | No objetable | 6,90 _ 26,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP

EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

ajafia Jurado

A

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° QAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 04/12/2019 Pag 4/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0277-109/2019 04/12/2019 11H30

FERTISA. COOP. CARLOS GUEVARA MORENO 1 - MZ.3170 SL.16 - SR, WASHINGTON PAZMINO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerohias
mg/| NTU uS/em o NMP/100ml| NMP/100mI UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DFD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 HsB SM 9221 ARC 5M 9221 ABCE SMGZISA
0,7 0,51 107,3 No objetable | No objetable 6,80 _ 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No abjetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadaras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0278-109/2019 04/12/2019 11H45

FERTISA. COOP. CARLOS GUEVARA MORENO - M7.3167 SL.3 - SR. FAUSTO CARRERA

Resultados
Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em ac NMP/100mi NMP/100ml UFC/mi
METODO COLIRIMETRICODPD | TURBIQUANT 130018 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 5221 ABC SM 9221 ABCE SMB215A
0,7 0,49 107,7 No objetable | No objetable 6,80 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro- LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Glofta/Bajafia Jurado Ing. Maria Tepésa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

TOMA DE MUESTRA 04/12/2019 P3g 5/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmto_.mb_u.QNNw-Hcm\Non 04/12/2019 12H00
FERTISA. COOP. PACO ONATE 2 - MZ.3181 SL.21 - SRA. CELIA OLIVO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em T NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COLIRMETRICOOPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB SM 5221 ABC 5M9221 ABCE SM 92154
0,5 0,78 113,3 No objetable | No objetable 6,70 _ 28,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A-15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmvo_.gv.onmo.wom\uouw 04/12/2019 _ 12H15

FEFRTISA. COOP BRISAS DEL SALADO - MZ.8 SL.14 - SR. OSCAR4 CARRENO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU US/cm oC NMP/100mI NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+B $MI5221 ABC SM 8221 ABCE SM92154
0,5 0,75 114,9 No objetable | No objetable | 6,70 | 28,1 <1,1 <11 <1,0
0.30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidon

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Glo®aBajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Sz ﬁwﬁﬁv

" Ing. Maria Tereéa Amad

Gerente de Calidad

or M.

ACREDITACION N° QAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0281-109/2019 04/12/2019 12H30
COOP. 9 DE OCTUBRE - MZ."C" VILLA.16 - SRA. MARTINA DE BURGOS
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em °C NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | - TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 H+8 SM 5221 ABC SM 8221 ABCE sMe215A
0,4 0,52 106,3 No objetable | No objetable | 6,80 | 27,8 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetahble No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Calorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

TOMA DE MUESTRA 04/12/2019 Pig 6/6

Dra. ia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



