
Informe de Resultados

EMAPAG

Página 1 de 6

Contrato: 121/2021

Latitud Longitud

9:54:00 -2,21954 -80,08443

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito
mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:10:00 -2,22162 -80,08337

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

PARROQUIA CHONGON - COOP. SAN GERONIMO 1 -  

MZ.007 SL.56B - SR. JOSE MOREIRA

Análisis microbiológico

29,8

Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Turbiedad

Conductividad

pH

1,29

0,88

182,80

Sensorial

<1,0 SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

PARROQUIA CHONGON - COOP. SAN GERONIMO 1 -  

MZ.001 SL.24F - SR. VICENTE FRANCISCO MONTOYA

SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

7,90

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado

Olor No objetable

Cloro libre residual 1,31 NTE INEN 977:1982

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,74

Sabor No objetable

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Sensorial

Código de muestra

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Cloro libre residual

Coordenadas
HoraCódigo de muestra

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestraTemperatura ºC

1

SM 9215 A

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

<1,1

<1,1

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

<1,0

29

Método

Coordenadas

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

2

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,94 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 181,10

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias

FECHA DE MUESTREO: 5/5/2022

Espol.RAP.0326

Espol.RAP.0327

             

Alcance de acreditación

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo

 .........                 

Certificado de equipos 



Informe de Resultados
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 5/5/2022

Latitud Longitud

10:25:00 -2,22309 -80,08541

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

10:50:00 -2,24414 -80,08287

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

29,3

Coordenadas

PARROQUIA CHONGON - COOP. SAN GERONIMO 1 -  

MZ.57S SL.21 - SR. JAIME BORDES

Análisis microbiológico

3

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Ensayos realizados Resultado Método

Bacterias Aerobias 2,0 x 10^0 SM 9215 A

Turbiedad 0,82 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 176,40 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH

Ensayos realizados

No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

7,45

Sabor No objetable Sensorial

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor

0,85 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Resultado

Sabor No objetable

30,2

Método

Cloro libre residual 1,25

Coordenadas

PARROQUIA CHONGON - COOP. COLIBRI -  MZ.A SL.1 - 

SR. JUAN SANCAN (TIENDA)

Análisis microbiológico

4

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

181,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,54

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Conductividad

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Análisis Físico Químico

Espol.RAP.0328

Espol.RAP.0329

NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Resultado Método

Cloro libre residual 1,28 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados Resultado Método

Turbiedad
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Certificado de equipos 
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 5/5/2022

Latitud Longitud

11:00:00 -2,246 -80,08593

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:15:00 -2,23775 -80,08237

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Código de muestra Hora

1,27 NTE INEN 977:1982

Turbiedad

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Sabor No objetable Sensorial

0,71 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 185,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,37

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Temperatura ºC

Coordenadas

PARROQUIA CHONGON -LOT. REPOSO DEL GUERRERO -  

MZ.0001 SL.16 - SRA. GRACIELA SMITH

5
Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

31,1

Código de muestra Hora

Olor No objetable Sensorial

Coordenadas

COMUNA SAN PEDRO DE  CHONGON  - LUBRICADORA 

CAMACHO -  MZ.59 VILLA.4 - SR. WILLIAM CAMACHO

Análisis microbiológico

6

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 1,21 NTE INEN 977:1982

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales <1,1

Olor

31,4

Sensorial

Turbiedad 0,72 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 187,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,36

Sabor No objetable Sensorial

SM 9221 ABCE

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Espol.RAP.0330

Espol.RAP.0331

No objetable

Sitio de recolección de muestra

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
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Gloria Bajaña Jurado
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Certificado de equipos 



Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 5/5/2022

Latitud Longitud

11:25:00 -2,23715 -80,07603

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

11:40:00 -2,2342 -80,07564

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

7,43

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 1,23 NTE INEN 977:1982

Coliformes totales <1,1

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

pH

Sabor No objetable Sensorial

pH 7,24

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Análisis Físico Químico

Turbiedad 0,91 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coordenadas

31,1
PARROQUIA CHONGON - BARRIO "EL GUASMITO" / 

CALLE PRINCIPAL -  MZ.25 SL.2 - SRA. CECILIA SOLEDISPA

Análisis microbiológico

7

Ensayos realizados Resultado Método

SM 9221 ABC

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Conductividad 188,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

30,1
PARROQUIA CHONGON -  SECTOR LA MADRE-  MZ.14 

SL.8 - SR. CRISTHIAN GALARZA

Análisis microbiológico

8

Ensayos realizados Resultado Método

Resultado Método

Cloro libre residual 1,15 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,85 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Coliformes Fecales <1,1

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis Físico Químico

Conductividad 190,30 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Espol.RAP.0333

Espol.RAP.0332

             

Alcance de acreditación
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Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 5/5/2022

Latitud Longitud

11:55:00 -2,22831 -80,07272

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

Latitud Longitud

12:05:00 -2,23469 -80,07833

Unidad Requisito

NMP/100ml -

NMP/100ml Ausencia

UFC/ml -

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

NTU Máx 5

µS/cm -

- 6,5 - 8

- No objetable

- No objetable

<1,1 SM 9221 ABCE

32,6

Olor No objetable Sensorial

Sensorial

Coliformes totales <1,1

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Turbiedad 0,67 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Método

NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,90 NTE INEN-ISO 7027 (Turbidímetro)

Conductividad 187,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra
Coordenadas

PARROQUIA CHONGON -  SECTOR LA RENTA-  MZ.322 

SL.11 - SR. ITALO CHICHANDA

Análisis microbiológico

9

Ensayos realizados Resultado Método

Análisis Físico Químico

Cloro libre residual 1,11

pH 7,28

Sabor No objetable Sensorial

Ensayos realizados Resultado

Bacterias Aerobias <1,0 SM 9215 A

Coliformes totales <1,1 SM 9221 ABC

Coliformes Fecales

Coordenadas

PARROQUIA CHONGON -  MZ.1 SL.15 - SRA. MARINA 

MEZA

Análisis microbiológico

10

Coliformes Fecales <1,1 SM 9221 ABCE

Bacterias Aerobias 1,0 x 10^0

SM 9221 ABC

SM 9215 A

Ensayos realizados Resultado Método

30,5

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Resultado Método

Cloro libre residual 0,95 NTE INEN 977:1982

Sitio de recolección de muestra

Conductividad 188,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,30

Standard Methods 23rd Edition 4500-

H+B 

Olor No objetable

Sabor No objetable Sensorial

Espol.RAP.0334

Espol.RAP.0335
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Informe de Resultados

EMAPAG
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Contrato: 121/2021

FECHA DE MUESTREO: 5/5/2022

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

182,8 1,29 <1,1 <1,0 SI

181,1 1,31 <1,1 <1,0 SI

176,4 1,28 <1,1 2,0 x 10^0 SI

181,3 1,25 <1,1 <1,0 SI

185,2 1,27 <1,1 <1,0 SI

187,7 1,21 <1,1 1,0 x 10^0 SI

188,1 1,23 <1,1 <1,0 SI

190,3 1,15 <1,1 <1,0 SI

187,2 1,11 <1,1 <1,0 SI

188,1 0,95 <1,1 1,0 x 10^0 SI

0 0 0 0 0

0 0 0 0 00

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0326

Espol.RAP.0327

Espol.RAP.0328

Espol.RAP.0329

Espol.RAP.0330

Espol.RAP.0331

Espol.RAP.0332

Espol.RAP.0333

Espol.RAP.0334

Espol.RAP.0335

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

<1,1

<1,1

0

Observaciones

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

<1,1

0,00

1,00

2,00

Resultados Cloro Libre Residual

Resultados

Límite min.

Límite máx.

6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

0,00 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00

1

4

7

10

13

16

19 Conductividad
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