LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0282-109/2019 05/12/2019 10H00
GUASMO CENTRAL. COOP. JUSTICIA Y LIBERTAD - MZ.6 VILLA.21 - SRA. TERESA ALEJANDRO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerchias
mg/l NTU uS/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/mi
METODO COURIMETRICODPD |  TUREIQUANT 11001 SENSORIAL M 4500 H+B svE221 480 SM 5221 ABCE SM 92154
0,5 0,50 112,8 No objetable | No objetable | 7,00 [ 24,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1;1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-FQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionadas por el cliente

TOMA DE MUESTRA 05/12/2019 Pag 1/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA _
Espol.RAP.0283-109/2019 05/12/2019 10H15 |2
GUASMOQ CENTRAL. COOP. LIBERTAD Y CONCIENCIA - MZ.12 SL.5 - SRA. ANGELICA MURNOZ
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU uS/em °C NMP/100ml NMP/100m| UFC/mi
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 H+B 5M 9221 ABC 5N 9221 RECE SM 82154

0,6 0,82 112,2 No objetable | No objetable | 7,10 [ 25,2 <1,1 <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revi

ién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra” Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

o R
ng. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0284-109/2

019

05/12/2019 10H30

GUASMO CENTRAL. COOP. SIETE LAGOS _ MZ.24 SL.7 - FLIA. QUIMI TORRES

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterjas Aerchias |
mg/| NTU HSfem oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H=8 $M 9221 ABC SM 9221 ABCE SM 92154
0,6 0,52 109,9 No objetable | No objetable 6,90 _ 26,1 <1,1 oln <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtn Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-

EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausenciz de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0285-109/2019

05/12/2019

10H45

GUASMO CENTRAL. COOP. SIETE LAGOS - MZ.31 SL.6 - FLIA. HIDALGO ZAMBRANO

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em aC NMP/100ml NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIOUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 H+B $M 3221 ABC 58221 ABCE SM 82154
0,6 0,48 111, No objetable | No objetable 6,90 _ 26,5 <1,1 <13 4,2x1012
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro:

LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-

EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aergbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

fra Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

e

>

._:w. Maria Teresd Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0286-109/2019

05/12/2019

11H00

GUASMO CENTRAL. COOP. SIETE LAGOS - MZ.5 SL.9 - SRA. ARACELY DEL PILAR

Resultados

Clora libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerohias

mg/I NTU HS/em o NMP/100ml NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLRIVETRICO DPD | TURBIQUANT 11001k SENSORIAL 5M 4500 H+8 SM9321 ABC SMIS221 ABCE smaz1sa

0,6 0,60 111,8 No objetable | No objetable 7,00 _ 28,6 <11 <1,1 7,0x1070
0,3021,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108; 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias 3
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente £
Codigo de muestra FECHA Y HORA . Lm_
mmuo_.gv.ommv-uow\mcum 05/12/2019 11H15
GUASMO CENTRAL. FLORESTA 3 - MZ.2 SL.14 - FLIA. ICAZA ECHEVERRIA
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU MSfem ec NMP/100ml| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SMAS00Hs8 9221 pe w9221 ABce SMsz1sa

0,6 0,85 109,2 No cbjetable | No objetable 7,20 _ 27,9 <13 <1,1 3,0x1000

0,30a15 5 No objetable No chjetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro,/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro:

LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proparcionados por el cliente

ajafia Jurado

e

Ing. Maria Tefesa Amador M.,

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019 TOMA DE MUESTRA 05/12/2019 Pag 4/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0288-109/2019 05/12/2019 11H30

GUASMO CENTRAL. FLORESTA 3 - MZ.207 - PARQUE FRENTE DE LA VILLA.14

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em -l NMP/100ml NMP/100m| UFC/mI
METODO COLIRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SN 4500 H+B SM 9221 ABC S 8221 ABCE SMis2154
0,7 0,91 113,8 No objetable | No objetable 7,00 _ 28,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0289-109/2019 05/12/2019 11H45

GUASMO CENTRAL. COOP. LAS TEJAS - MZ.6 VILLA.7 - SR. CESAR SANCHEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 1} Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METORO COLIRIVETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 B $M 5221 ABC SM 5221 ABCE 5M 92154
0,7 0,49 111,3 No objetable | No objetable 7,10 _ 29,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. GlortaBajafia Jurado A:m. Marfa Teresa Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 109/2019
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Mmuo_._"__D_u.on-o-Hom\Nan 05/12/2019 12H00
GUASMO CENTRAL. COOP. LOS ULTIMOS SEREMOS LOS PRIMEROS - MZ."B" VILLA.28 - SR. LUIS MONTERO
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerohias

mg/l NTU WS/em oc NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODPD | TURBIQUANT 110018 SENSORIAL SM 4500 Heg SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A

0,7 0,65 103,5 No objetable | No objetable 7,10 _ 28,7 <1,1 <1,1 6,0x1070
0,30a1,5 5 No objetable No abjetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmuo_.xbv.oumu.-HQW\Non 05/12/2019 12H15
GUASMO CENTRAL. COOP. LOS ULTIMOS SEREMOS LOS PRIMEROS - MZ."G" SL.12 - SRA. NANCY ULLOA
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU us/em oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODPD | TURBIGUANT 11001% SENSORIAL $M 4500 H+B SM 8221 A8C SM 5221 ABCE $M 52154

0,3 0,60 108,6 No objetable | No objetable 7,00 _ 30,1 <1,1 <1,1 9,0x1040
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausenciza de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato v los Requisitos son proporcionados por el cliente

ria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

"Ing. Maria Tep€sa Amador M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0292-109/2019 05/12/2019 12H30

GUASMO CENTRAL. COOP. LOS LAURELES - MZ.755 SL.32 - SRA. WENDY GONZALEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/cm oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM 9221 ABCE SMO215A
0,3 0,58 118,7 No objetable | No objetable | 7,00 _ 28,4 <1,1 <1,1 1,2x1072
0,30a1,5 s No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUEC: Unidades formadoras de colonias
—Euc_.z,_mﬂo y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gforia Bajafia Jurado Ing. Maria Tere$a Amador M.
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



