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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0051-109/2019 6/8/2019 _ 10HO5
LOS VERGELES - MZ.340 5L.3 - (TIENDA) SRA. MARTHA PINCHAO
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

me/l NTU usfem 2C NP/ 100mi NMP/100m| UFC/ml
METONG COLIRME THICO DRD TURBICLIANT 13001R SENSCRIAL S 500 H4B SM3223 ABC SHS221 ABCE SM 82154

1,0 0,34 550,0 No objetable No objetable | 7,80 _ 30,0 <1,1 <1,1 2,0x1070

0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones; Colorimetro; LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0052-109/2019 6/8/2019 _ 10H30
LOS VERGELES - MZ.36A 5L.35 - FLIA. SANCHEZ GOMEZ
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pPH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU usfcm eC NMB/100m] NMP/100ml| UFC/mi
METOOG COLIRIMETRICD DPD TURBSILANT 13001k SENSORIAL 5M 4500 HeB SME221ABE 589221 ABCE SMEZ154

0,6 0,18 589,0 No objetable | No objetable | 7,80 _ 29,5 <1,1 <1,1 <1,0

0,302 1,5 5 No abjetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro; LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

S

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0053-109/2019 6/8/2019 10H45
LOS VERGELES Ill ETAPA - MZ.47 SL.4 - FLIA. ALCIVAR PINCAY
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobi
mg/| NTU HS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLRIMETRICO R0 | TURBICLUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HiB M2 ABC M 3221 ASCE SMA2154
1,0 0,20 549,0 No objetable | No objetable | 7,30 _ 30,6 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0054-109/2019 6/8/2019 11H10
LOS VERGELES - MZ.192 SL.7 - FLIA. MORANTE CORONEL
Resultados
Clora libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/l NTU usfem °C NMP/100m| NMP/100mi UFc/mi
METORO COLRIMETRICODRD | TURRIUANT 11001R SENSORIAL SMAS00 Hel SMu221 ABC SM 9221 ABCE SME2154
0,9 0,46 594,0 No objetable | No objetable | 7,40 _ 29,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <11

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0055-109/2019

6/8/2019

11H20

LAS ORQUIDEAS - MZ.73 VILLA.27 - FLIA. SOTOMAYOR CANO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU us/em L Tod NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
MEIOBO COURIMETRICO DD | TURBIGUANT 11005 SENSORIAL SN 4500 18 SMs221 ABc M 5221 ABCE MozI5A
1,0 0,55 558,0 No objetable | No objetable | 7,20 _ 31,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Dhservaciones: Colorimetra: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Fermato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0056-109/2019 6/8/2019 11H35

LAS ORQUIDEAS - MZ.110 VILLA.26 - FLIA. VELASQUEZ ARCE

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
mg/l NTU HSfem oC NMPf100mI NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICD PO TURBIILANT 110008 SENSORIAL SM 4500 H4B SMI221 ABL SH 221 ABCE Sa2154
0,9 0,22 550,0 No objetable No objetable | 7,30 _ 30,8 <1,1 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa

Gerente de Calidad
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JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gloria Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Codigo de muestra FECHA Y HORA
mmtc_.zb_u.on_mqqnowchww 6/8/2019 _ 11H50
LAS ORQUIDEAS - MZ.1050 VILLA.18 - FLIA. MURNOZ VITERI
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobiss
mg/l NTU usfem oC NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METOOO COURIMETRICO pPD | TURBIGLIANT 13001 SENSORIAL SMIA500 Mol SMSI21 ABC M 9221 ABCE sMa215A
0,9 0,33 534,0 No objetable | No objetable | 7,20 _ 31,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Ohbservaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias
JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0058-109/2019 6/8/2019 12H01 {
i
LAS ORQUIDEAS - MZ.1068 SL.30 - FLIA. CEDENO LUNA s iEek 4 SR T, .
Resultados e
Cloro libre residual  Turbledad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabis
mg/l NTU uS/cm ar NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODO COURIMETRIES DD | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL SMASO0 Hed Mzl ABC SM§221 ABCE smazisa
0,9 0,21 544,0 No objetable | No objetable | 7,10 _ 29,7 <1,1 <1,1 5,0x10"0
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision .I_

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B853 =
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales -
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
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Codigo de muestra FECHA Y HORA .

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
me/| NTU usfem oC NP/ 100mi NMP/100mi UFC/ml
METDDO COLRIMETRICO DPD | TURBILANT £ 3001 SENSORIAL SMAS00He8 sM3221 ABE SM 9271 ABCE sms11sA
0,8 0,36 537,0 No objetable | No objetable | 7,00 _ 31,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termametro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

oria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

e ———————— e &
Espol.RAP.0059-109/2019 6/8/2019 | 12H25 e
URB. VILLA ESPANA - MZ.2203 SL.9A - RESTAURANTE "PARRILLA DANIELITO" o L
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias T.v; £
mg/l NTU HS/em 2C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml 5
METODO COURIMETRICD DPD TURBICILIANT 11001F SENSORIAL SM 4500 He 8 SN HIZT AN SME221 ABLE SMBI1SH
0,9 0,41 546,0 No objetable | No objetable | 7,10 _ 289 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <],1 1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Ohbservaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetra/Termémetro: LP-EQ-A -15; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidimetro:LP-EQ-B53 |
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales |
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias —
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0060-109/2019 6/8/2019 12H45 i
URB. MUCHO LOTE 1 - MZ.2248 VILLA.12 - FLIA. VELASTEGUI MARURI
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